%%
e

i Finantat de Uniunea Europeana
* *
ey ‘s & bl Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Comisia D e ;
sk Europeani Fondul pentru modernizare

https://modernisationfund.eu/

Nr. 284 din 14.09.2026

DOCUMENTATIA PROCEDURII COMPETITIVE

pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitionarea unui

»~Pachet la cheie (,,EPC turn-key”) care cuprinde: proiectare tehnica completa, furnizare sistem
de stocare a energiei electrice in baterii (BESS) cu o capacitate de minim 6,00 MWh,
constructie, montaj si punere in functiune, inclusiv conectarea la CEF Prundeni”

aferent proiectului cu titlul
~AMPLASARE CAPACITATE DE STOCARE CEF PRUNDENI"
Achizitor: S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L.

SECTIUNEA I — INFORMATII GENERALE

1. Informatii generale privind Achizitorul si Proiectul

Prezenta documentatie, care cuprinde caietul de sarcini (denumit in continuare ,Caietul de
Sarcini”), are ca scop descrierea procedurii de achizitie (denumita in continuare ,,Procedura”) care
trebuie respectata pentru atribuirea contractului de proiectare, furnizare, constructie, montaj si
punere n functiune, inclusiv conectare la CEF existenta (denumit in continuare ,Contractul”),
aferent investitiei ,,AMPLASARE CAPACITATE DE STOCARE CEF PRUNDENTI" (in continuare
~Proiectul”), avand o capacitate de stocare de 6,00 MWh, amplasat in Jud. Valcea, UAT Prundeni,
Loc. Calina, Str. Garii, nr. 9, nr. cad. 39720, judetul Valcea., judetul Valcea.

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de achizitie si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora fiecare ofertant elaboreaza propunerea tehnica. Cerintele si specificatiile
cuprinse in prezentul Caiet de Sarcini se considera minime, cu exceptia celor prevazute la 83.2.1,
care se considera impuse si nemodificabile.

Cerintele tehnice definite la nivelul Caietului de Sarcini sau al altor documente complementare, prin
trimiterea la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie ori metoda specifica de fabricatie, prestare sau executie, se vor intelege ca fiind insotite
de mentiunea ,sau echivalent”.

S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., cu sediul social in Str. Ion Creanga 7 Et. 6 Ap. 25 Cod 050864,
Bucuresti, sector 5, identificata prin CUI RO 15830118, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. 2003013984408, reprezentata de dl. Natanail-Romulus PETRESCU, in calitate de
Administrator (denumita in continuare , Achizitorul”).

In vederea realiz&rii Proiectului, Achizitorul a depus cererea de finantare cu cod SMIS 339963 in data
de 15.02.2025, in cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
Obiectivul specific 1.5 — Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei
electrice (baterii) conectate la o instalatie existenta de producere a energiei din surse regenerabile,
cu finantare din Fondul pentru modernizare gestionat de Ministerul Energiei.

1.1 Obiectivele Proiectului

Obiectiv general: punerea in functiune, la nivelul Achizitorului, a unei infrastructuri de stocare a
energiei electrice in baterii de 6,00 MWh, conectata direct la CEF Prundeni.
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Obiectiv specific 1: instalarea si punerea in functiune a unei capacitati de stocare cu o energie
nominala de minim 6,00 MWh, in termenul prevazut in Contractul de finantare.

Obiectiv specific 2: obtinerea unui ajutor de stat de maximum 80.000,00 euro/MWHh, respectiv
maximum 398.112,00 lei/MWh, rezultand o finantare totala solicitata de maximum 480.000,00 euro
pentru capacitatea de 6,00 MWh.

Obiectiv specific 3: imbunatatirea parametrilor financiari existenti printr-o mai buna gestionare a
energiei produse local in CEF Prundeni.

1.2 Indicatorii Proiectului

Achizitia asigura atingerea urmatorilor indicatori contractuali:

Indicator Definitie Tinta
FMCo04 Capacitatea nou instalatd de stocare a energiei electrice (MWh) 6,00 MWh
FMcC03 Energia absorbitd anual de instalatia de stocare, de cel putin 75% din instalatia de productie de 100,00%

energie din surse regenerabile la care este conectatd direct (%)

Ambii indicatori sunt nemodificabili, art. 13 alin. (3) din Contractul de finantare interzicand expres
modificarea lor chiar si prin act aditional. Nicio solutie tehnica ofertata si nicio decizie de operare nu
poate conduce la neindeplinirea lor.

Consecinta asupra capacitatii ofertate. intrucat obiectivul specific 1 de la §1.1 este formulat ca
minim 6,00 MWh, o capacitate nominala superioara realizeaza indicatorul, nu il modifica. Ajutorul
de stat ramane plafonat in valoare absoluta la 480.000 euro, iar intensitatea finantarii scade
corespunzator. Capacitatea peste 6,00 MWh nu se delimiteaza, nu se identifica separat si nu
constituie criteriu de eligibilitate a cheltuielii: cheltuielile eligibile se determina pe categorii,
potrivit Contractului de finantare si ghidului specific.

Consecinta asupra regimului de operare. Tinta FMCO03 este de 100,00%, in timp ce denumirea
indicatorului retine un prag de program de cel putin 75%. Cerintele tehnice din prezentul Caiet sunt
construite astfel incat instalatia sa fie apta pentru ambele lecturi: 83.3 lit. E10c si E10d impun
blocarea efectiva, nu doar semnalizarea, a absorbtiei din retea, ceea ce permite operarea la orice
cota intre 0% si 100% energie din centrala fotovoltaica. Alegerea cotei este o decizie de operare a
Achizitorului, ulterioara punerii in functiune, si nu constituie cerinta in sarcina Ofertantului.
Consecintele asupra cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini sunt tratate la §3.0 (regimul de
operare), §83.3 lit. E1a, E1b si E10a-E10c (capabilitate, masurare si limitare) si la art. 23 din modelul
de contract (corectii financiare).

2. Informatii generale privind Procedura

Procedura organizata de Achizitor este o procedurd competitiva si respectd indrumarul
metodologic din 30 octombrie 2024 privind modul de lucru pentru beneficiarii privati finantati din
Fondul pentru modernizare care nu au obligatia respectarii prevederilor legale aplicabile in
domeniul achizitiilor publice/sectoriale, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1.561 din 30
octombrie 2024, publicat In Monitorul Oficial nr. 1133 din 13 noiembrie 2024.

Procedura se desfasoara cu respectarea principiilor: nediscriminare, tratament egal,
recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate si asumarea raspunderii, precum si a
principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta integral si fara rezerve conditiile generale si
particulare care guverneaza prezenta Procedurd, indiferent de propriile sale conditii generale de
vanzare, livrare sau prestare.
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Procedura este deschisa oricdrei persoane juridice, romana sau straina, care poate realiza Tn mod
legal toate elementele care compun obiectul Contractului, sub rezerva verificarii incadrarii in
regimul masurilor restrictive ale Uniunii Europene aplicabile la data depunerii ofertei.

2.1 Documentele Procedurii

Documentele pe baza carora ofertantii (denumiti in continuare ,Ofertantii”) isi pregatesc oferta
sunt:

(a) Anuntul de demarare a Procedurii, publicat pe pagina web a Achizitorului
https://stocare.dfg.ro/prundeni/ si intr-un cotidian de interes national; (b) prezentul Caiet de Sarcini,
impreuna cu anexele sale; (c¢) modelul de contract de achizitie (Anexa nr. 4), publicat integral si ne-
negociabil; (d) formularele Tn format editabil (Anexa nr. 5).

Anexele Caietului de Sarcini:

Anexa Continut Regim de acces
Anexa nr. 1 Plan de amplasament si plan de situatie, cu pozitia propusd a PTAB 2 - IS la cerere scrisd
(§2.2.2)
Anexa nr. 2 Schema electricd monofilard existentd a CEF Prundeni si a posturilor de transformare la cerere scrisd
existente (82.2.2)
Anexa nr. 3 Certificatul de urbanism si, dacd este disponibil, studiul geotehnic al amplasamentului la cerere scrisd
(82.2.2)
Anexa nr. 4 Model de contract de achizitie publicat
Anexa nr. 5 Formulare in format editabil, inclusiv Formularul nr. 12 si Formularul nr. 14 (macheta publicat
xIsx a Calendarului de Executie)
Anexa nr. 7 Studiul de Solutie avizat CTE la cerere scrisd
(82.2.2)
Anexa nr. 8 Avizul tehnic de racordare la cerere scrisd
(82.2.2)

Anexa nr. 4 este reprodusa integral la finalul prezentului Caiet de Sarcini. Celelalte anexe sunt documente
distincte, publicate sau transmise la cerere potrivit regimului de acces din tabel.

2.2 Accesarea documentelor Procedurii

2.2.1 Documente publicate liber

Anuntul, Caietul de Sarcini, modelul de contract de achizitie si formularele in format editabil sunt
publicate integral, liber si gratuit pe pagina web a Achizitorului https://stocare.dfg.ro/prundeni/,

odata cu anuntul de demarare, si pot fi descarcate fara nicio formalitate prealabila, pana la data

finalizarii Procedurii.

2.2.2 Anexe documentare transmise la cerere

Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 7 si nr. 8 se transmit gratuit, prin e-mail, oricarui operator economic
interesat, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea unei solicitari scrise la adresa
stocare@dfg.ro.

Solicitarea va contine: denumirea completa a operatorului economic, sediul, numarul de
inregistrare la registrul comertului, codul de identificare fiscald, numele si calitatea persoanei care
formuleaza solicitarea si o adresa de e-mail de corespondenta. Se anexeaza certificatul de
inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului sau, pentru operatorii economici inregistrati
in afara Romaniei, documentul echivalent emis de autoritatea competenta din statul de
inregistrare, in copie simpla, fara cerinta de traducere autorizata in aceasta etapa.

Optional, solicitantul poate anexa o scurta prezentare a experientei sale relevante, in orice format
si de orice intindere.
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Aceste informatii sunt solicitate exclusiv pentru asigurarea trasabilitatii transmiterilor si a
tratamentului egal. Ele nu constituie criteriu de calificare, nu se evalueaza, nu se puncteaza si
nu conditioneaza in niciun fel transmiterea anexelor documentare sau dreptul de a depune
oferta.

Solicitarile se pot transmite pana cel tarziu la TO + 7 zile calendaristice, potrivit calendarului de la
82.5. Termenul este stabilit astfel incat anexele documentare sa ajunga la solicitant Tn timp util
fnaintea termenului-limita de primire a solicitarilor de clarificare, conditie a decaderii prevazute la
83.2.1 lit. C pct. (ii).

Achizitorul transmite tuturor solicitantilor acelasi continut. Orice modificare ulterioara a anexelor
documentare se comunica simultan tuturor operatorilor economici care le-au solicitat anterior si se
anunta pe pagina web. Achizitorul tine un registru al solicitarilor si al transmiterilor, care se
ataseaza dosarului achizitiei, si nu comunica niciunui ofertant identitatea celorlalti solicitanti.

Datele de identificare transmise sunt prelucrate in temeiul art. 6 alin. (1) lit. ¢) si f) din Regulamentul
(UE) 2016/679, exclusiv in scopul mentionat, si se pastreaza pe durata de arhivare a dosarului
achizitiei.

2.3 Nivelul specificatiilor tehnice si ierarhia documentelor

Specificatiile tehnice cuprinse in prezentul Caiet de Sarcini au fost stabilite la nivelul pietei la data
publicrii, in temeiul pct. 6.1 alin. (8) din Indrumarul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului
energiei nr. 1.561/2024, fara modificarea indicatorilor asumati prin cererea de finantare si fara
modificarea scopului pentru care a fost aprobata achizitia.

Ierarhia documentelor, declarata expres. Ea este scindata pe materie: documentul care
prevaleaza difera dupa cum contradictia priveste datele tehnice de interfata sau cerintele proprii ale
Achizitorului.

Materie Document care prevaleazd Regim

Date tehnice de racordare  Anexa nr. 8 (Avizul tehnic de imperativ. Oferta poate propune alte echipamente decdt
si de echipare electricd —  racordare), completatd de Anexa nr.  cele nominalizate in Anexele nr. 7 si nr. 8, cu respectarea
anvelopa electricd, 7 (Studiul de Solutie avizat CTE). In mdrimilor de la §3.2.1 lit. A; reavizarea necesard este
echiparea PTAB 2 - IS, caz de neconcordantd intre ele, in raspunderea Furnizorului, pe costul sdu, inclus in
celula de medie tensiune, prevaleazd valorile din Anexa nr. pret, si fard prelungirea termenului, potrivit §3.2.1 lit.
linia electricd subterana, 8, cu exceptia unitatii de mdsurd a C pct. (iii). 3.2.1 nu le reproduce: reia doar mdrimile cu
protectiile, punctele de plafonului de capacitate, tratatd la efect asupra dimensiondrii ofertei si asupra pretului
delimitare si de mdsurare 83.2.11it. A

Cerinte de performantd, prezentul Caiet de Sarcini imperativ, in limitele randului anterior

de regim de operare,

comerciale si

contractuale — §3.0,

§3.1.1,83.2.1, §3.3, §3.4-

83.9 si modelul de contract
Cerintele obligatorii ale prezentei Proceduri sunt cele cuprinse in §3.0, §3.1.1, §3.2.1 si §3.3,
impreuna cu Anexele nr. 7 si nr. 8 in materia tehnica de la primul rand al tabelului. Nicio alta
documentatie nu constituie cerinta de conformitate si nu poate fi invocata de Ofertant ca temei
pentru abateri de la acestea.

Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 sunt documente-suport, puse la dispozitie pentru intelegerea
amplasamentului si a contextului; ele nu adauga si nu restrang cerinte. Daca un Ofertant identifica
0 neconcordanta intre un document-suport si §3.2.1, ori intre Anexele nr. 7 si nr. 8 5i 83.2.1, 0
semnaleaza prin solicitare de clarificare, in conditiile 83.2.1 lit. C pct. (ii).

Achizitorul are obligatia, fata de autoritatea de finantare, de a asigura corespondenta tehnica a
echipamentelor cu documentatia aprobata. Aceasta corespondenta este asigurata prin incadrarea
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obligatorie a ofertei in anvelopele de la §83.2.1; procedura nu contine o clauza suspensiva de
aprobare prealabila — a se vedea §9.1.

2.4 Solicitari de clarificare

Solicitarile de clarificare se transmit exclusiv in scris, prin e-mail, la adresa stocare@dfg.ro, cu
referinta ,Solicitare clarificari — Procedura EPC BESS 6,00 MWh Prundeni”, pana la data-limita din
calendarul de la 82.5.

Raspunsurile se aduc la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati in acelasi timp, prin
publicare pe pagina web a Achizitorului. Publicarea este momentul in care cerinta este indeplinita,
potrivit pct. 6.2 alin. (6) din indrumar.

Ordinea celor doua operatiuni este obligatorie si nu se inverseaza:

(i) se publica pe pagina web intrebarea, reformulata fara elemente care ar permite
identificarea solicitantului, impreuna cu raspunsul; (ii) numai ulterior publicarii, raspunsul se
poate transmite si pe e-mail operatorului economic care a adresat solicitarea, potrivit pct. 6.2 alin.
(7) din Indrumar.

Transmiterea raspunsului pe e-mail anterior publicarii ar crea, intre cele doua momente, un avantaj
informational in favoarea solicitantului, oricat de scurt ar fi intervalul. Identitatea solicitantilor nu se
publica si nu se comunica celorlalti operatori economici.

Achizitorul nu poate stabili prin clarificari criterii sau conditii noi si nu le poate modifica pe cele
existente.

Daca prin raspunsurile la clarificari intervin situatii care impun modificari sau ajustari ale Caietului
de Sarcini, Achizitorul poate prelungi termenul de depunere a ofertelor cu minimum 5 zile
lucratoare, aducand modificarea la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, simultan,
prin publicare pe pagina web.

Este in sarcina operatorilor economici interesati sa urmareasca constant pagina web a
Achizitorului pe toata durata Procedurii.

2.4.1 Neopozabilitatea informatiilor comunicate anterior publicarii

Anterior publicarii prezentei Proceduri, Achizitorul a purtat discutii informale cu operatori
economici, in scopul calibrérii specificatiilor tehnice la nivelul pietei. Incepand cu data public&rii
anuntului:

(a) niciun operator economic nu poate invoca, in favoarea sa, informatii transmise anterior care nu
se regasesc in documentatia publicata; (b) informatiile comunicate anterior care sunt contrazise de
documentatia publicata sunt lipsite de efect in forma initiala; prevaleaza, fara exceptie, textul
publicat; (c) participarea la discutiile informale nu constituie avantaj, dezavantaj, criteriu de
calificare sau motiv de excludere; (d) singurele documente opozabile Partilor sunt cele enumerate la
§2.1.

2.5 Calendarul Procedurii

Etapad Termen

Publicarea anuntului pe pagina web si intr-un 14.09.2026, ora 10:00

cotidian de interes national

Interval pentru vizitarea amplasamentului T70... TO + 20 zile

Termen-limitd de solicitare a anexelor documentare  TO + 4 zile calendaristice, ora 16:00
(82.2.2)

Termen-limita de primire a solicitdrilor de T0 + 11 zile calendaristice, ora 16:00
clarificare

Termen-limitd de transmitere a rdspunsurilor la T0 + 15 zile calendaristice
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Etapa

clarificari

Termen-limita de depunere a ofertelor
Sedinta de deschidere a ofertelor

Termen

TO + 21 zile calendaristice, ora 14:00
TO + 21 zile calendaristice, ora 16:00

Termen estimativ pentru raportul preliminar al T0 + 26 zile calendaristice
procedurii, in functie de numarul de oferte primite
Termen de primire a contestatiilor, 5 zile lucrdtoare
de la comunicarea raportului preliminar

Termen de solutionare a contestatiilor, maximum 5
Zile lucrdtoare de la primire

Raportul procedurii devine final

= T0 + 33 zile calendaristice
= T0 + 40 zile calendaristice, dacd existd contestatii

la expirarea termenului de contestatii, dacd nu s-au depus contestatii; in
caz contrar, la data actualizdrii lui cu solutionarea acestora
Comunicarea raportului devenit final cdtre toti in ziua in care raportul devine final
Ofertantii (pct. 6.5 alin. (1) din Indrumar)
Transmiterea invitatiei de semnare

Termen estimativ pentru semnarea Contractului
Termen estimativ pentru emiterea ordinului de
incepere (CO)

Perioada de valabilitate a ofertelor

prima zi lucrdtoare dupd data la care raportul a devenit final

TO0 + 37 zile calendaristice

semnare + maximum 15 zile lucrdtoare (10 pentru constituirea

garantiei de bund executie si 5 pentru emitere), conform 83.6

minimum 120 zile calendaristice de la deschidere (§5.1)

Termenele se calculeazad fard a lua in calcul ziua publicdrii anuntului si ziua depunerii ofertelor (pct. 6.2
alin. (5) din Indrumar). Termenul estimativ de semnare presupune cd nu s-au depus contestatii. Termenele

in zile lucrdtoare se recalculeazd la fixarea datei T0, tindnd seama de sdrbdtorile legale.

2.6 Masuri restrictive ale Uniunii Europene

Nu pot participa la Procedura si nu pot fi nominalizati ca subcontractanti sau furnizori operatorii
economici care, ei insisi ori prin asociatii, administratorii sau beneficiarii reali ai acestora, se afla sub
incidenta masurilor restrictive adoptate de Uniunea Europeanad, in special cele prevazute de
Regulamentul (UE) nr. 269/2014 si de Regulamentul (UE) nr. 833/2014, cu modificarile ulterioare.
Aceeasi interdictie se aplica entitatilor detinute sau controlate, direct ori indirect, de asemenea
persoane, in sensul criteriilor de detinere de peste 50% sau de control efectiv.

Ofertantii declara indeplinirea acestei conditii prin Formularul nr. 2 si prin Formularul nr. 13.
Achizitorul verifica declaratia pe baza listelor consolidate publicate de Uniunea Europeana, la
depunerea ofertelor, anterior semnarii Contractului si anterior fiecarei plati, si consemneaza
rezultatul verificarii in dosarul achizitiei.

Constatarea incadrarii atrage respingerea ofertei ca neconforma, iar daca intervine dupa semnare,
constituie temei de reziliere de plin drept, conform art. 18.5 din Contract.

Ofertele se transmit exclusiv la adresa si prin mijloacele stabilite in anunt. Mijloacele de
comunicare stabilite in anunt nu pot fi modificate ulterior. Nu se admite transmiterea ofertelor
pe alta cale sau la alta adresa.

SECTIUNEA IT — CAIETUL DE SARCINI

2.7 Abrevieri

Abrevierile de mai jos au, in prezentul Caiet de Sarcini si in anexele sale, inclusivin modelul de
contract, intelesul stabilit In tabelul urmator. Lista prevaleaza in caz de neconcordanta cu orice
explicatie inserata in corpul documentului.

Abrevierea  Desfacere Inteles

aFRR automatic Frequency rezerva de restabilire a frecventei cu activare automatd, denumitd traditional rezerva
Restoration Reserve de reglaj secundar

ANRE — Autoritatea Nationald de Reglementare in domeniul Energiei
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Abrevierea
ATR
BESS

BMS

BOL
CCE
CEF
CR

CSL
CTE

cu
DDE
DDP

DIU
DoD

DTAC
EMS

EOL
EPC

FAT
FSM

IsC
IsU
T
LEA
LES
LFP
LFSM

LVRT
MFRR

Mt
MTTR
oD

oTs
PCC

PIF
PPC
PT
PTAB,
PTAb
PTDE
RSF

RTE
SAT
SCADA

SEN

Comisia
Europeana

Desfacere

Battery Energy Storage
System

Battery Management
System

Beginning of Life

Delivered Duty Paid

Depth of Discharge

Energy Management
System

End of Life

Engineering,
Procurement and
Construction

Factory Acceptance Test
Frequency Sensitive
Mode

Lithium Iron Phosphate
Limited Frequency
Sensitive Mode

Low Voltage Ride
Through

manual Frequency
Restoration Reserve

Mean Time To Repair

Point of Common
Coupling
Power Plant Controller

Round-Trip Efficiency
Site Acceptance Test
Supervisory Control
and Data Acquisition
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Inteles
avizul tehnic de racordare, emis conform Ordinului ANRE nr. 59/2013
sistem de stocare a energiei electrice in baterii

sistemul de management al bateriei, care supravegheazd celulele si le protejeazd

inceputul duratei de viatd, starea instalatiei la punerea in functiune

ciclu complet echivalent, definit la §3.3.0

centrala electricd fotovoltaicd existentd la care se racordeazd instalatia de stocare
contractul de racordare incheiat cu Operatorul de Distributie

cerinte de securitate la incendiu

comisia tehnico-economicd a Operatorului de Distributie, care avizeazd studiul de
solutie

certificatul de urbanism

detalii de executie

livrat cu taxele vamale pldtite, requld Incoterms 2020: vénzdtorul suportd transportul,
vdmuirea de import si taxele

dosarul instalatiei de utilizare

addncimea de descdrcare, proportia din capacitatea nominald efectiv utilizatd intr-un
ciclu

documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire

sistemul de management al energiei, care comandd regimurile de incdrcare si
descdrcare

sfarsitul duratei de viatd

proiectare, furnizare si executie — contract la cheie, cu obligatie de rezultat

testul de acceptantd efectuat in fabricd, inaintea expedierii
regimul de functionare sensibil la frecventd

Inspectoratul de Stat in Constructii

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd

joasd tensiune

linie electricd aeriand

linie electrica subterand

litiu-fier-fosfat, LiFePO, — chimia impusd la 83.3 lit. E11
regimul sensibil la frecventd cu domeniu limitat

capabilitatea de a ramdéne conectat la scaderi tranzitorii de tensiune

rezerva de restabilire a frecventei cu activare manuald, denumitd traditional rezerva de
reglaj tertiar rapid

medie tensiune

timpul mediu de remediere

operatorul de distributie a energiei electrice. In intelesul reglementdrilor ANRE, acesta
este operatorul de retea relevant pentru prezentul Proiect

operatorul de transport si de sistem

punctul comun de cuplare, locul de delimitare fatd de reteaua electrica

punerea in functiune

controlerul de centrald, care realizeazd reglajul agregat de putere activa si reactiva
proiect tehnic

post de transformare in anvelopd de beton

proiect tehnic si detalii de executie

rezerva pentru stabilizarea frecventei, echivalentul Frequency Containment Reserve si
al denumirii traditionale de reglaj primar

randamentul de ciclu, raportul dintre energia descdrcatd si cea incdrcatd

testul de acceptantd efectuat pe amplasament

sistemul de supraveghere, comanda si achizitie de date

Sistemul Energetic National
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Abrevierea  Desfacere Inteles
SLA Service Level acordul privind nivelul serviciului, cu timpi de rdspuns definiti pe categorii
Agreement
SMIS — codul unic de identificare a Proiectului in sistemul de management al informatiei
SoC State of Charge starea de fncdrcare, exprimatd procentual
SoH State of Health starea de sdndtate, definitd la §3.3.0

Serviciile tehnologice de sistem mentionate la §3.0.1 — RSF, aFRR si mFRR — sunt enumerate exclusiv
pentru a preciza cd nu fac obiectul prezentei achizitii.

3. Informatii privind Contractul

3.0 Regimul de operare de proiectare

Prezenta sectiune declara regimul de operare pentru care se proiecteaza instalatia si care
constituie, simultan, perimetrul de valabilitate a tuturor garantiilor asumate prin Contract.

Regimul are doua stari succesive. Ambele se declara acum; ele nu se negociaza ulterior si nu pot fi
restranse prin manualul de operare si mentenanta al Furnizorului.

3.0.1 Utilizarea instalatiei

Element Valoare declaratd

Utilizare production shifting (translatarea in timp a energiei produse de CEF) si arbitraj pe
piata angro de energie

Servicii tehnologice de sistem NU se presteaza. Nu se solicitd si nu se puncteazd niciun prag de timp de rdspuns

(RSF/aFRR/mFRR)

Ciclare ciclare partiald, la adancimi si frecvente variabile, fdrad limitare de adéncime sau de
numdr de tranzitii

Variatii de consemn de la putere nominald in incdrcare la putere nominald in descdrcare, fard limitare de
numar de tranzitii pe zi

Sezonalitate profitabilitatea anuald se poate concentra pe 3-4 luni; distributia ciclurilor in an este
neuniformd

3.0.2 Cele doua regimuri de intensitate

Parametru R1 — perioada de monitorizare a R2 — regim de proiectare, ulterior monitorizdrii
indicatorilor

Cicluri complete panad la 2, episodic, neconsecutiv panad la 2, episodic, neconsecutiv obligatoriu

echivalente (CCE) pe zi obligatoriu

CCE pe an <380 panad la 550

Energie descdrcatd <2.052 MWh panad la 2.970 MWh

anuald, la BOL

Pondere maximad a <25% din energia totald absorbitd, parametru de operare al Achizitorului, reglabil intre

energiei absorbite din corespunzator pragului FMC03 = 75% 0% si 100%, in limitele anvelopei de la §3.2.1

retea

Temperaturd ambiantd  -18 °C ... +42 °C idem

de proiectare

Umiditate relativd, umiditate 13%-100% la 189m altitudine  idem

altitudine

Regula care guverneaza intreaga documentatie: proiectarea, dimensionarea termica, curbele de
retentie, pragurile de la §3.3 si toate garantiile din Contract se raporteaza la regimul R2, care este
cel mai sever. R1 este o restrangere de operare, implementata exclusiv prin parametrul
configurabil de la §3.3 lit. E10¢, nu prin proiectare.

Nicio garantie acordata prin Contract nu poate fi conditionata de respectarea unui regim mai
restrictiv decat R2, nici prin manualul de operare si mentenanta, nici prin conditiile generale ale
producatorului celulei, nici prin orice alt document emis ulterior semnarii. Consecinta contractuala
este la art. 13.5 din modelul de contract.
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3.0.3 Corelarea cu indicatorul FMCO03

Pe durata perioadei de monitorizare, Achizitorul opereaza in regimul R1 si mentine ponderea
energiei absorbite din CEF la minimum 75% din energia totala absorbita. Instalatia trebuie sa
permita:

(a) determinarea si jurnalizarea separata a energiei absorbite pe sursa (83.3 lit. E10a); (b)
capabilitatea integrala de incarcare din retea, instalata de la inceput (83.3 lit. E10b); (c) limitarea
configurabila a ponderii de energie din retea, cu alarmare la apropierea de prag (83.3 lit. E10c).

Capabilitatea si utilizarea sunt notiuni distincte. Se cere capabilitatea completa de la punerea in
functiune; utilizarea se limiteaza prin parametru. Un Ofertant nu poate invoca limitarea de la lit. (c)
ca temei pentru a nu instala capabilitatea de la lit. (b).

3.1 Obiectul Contractului

Obiectul Contractului il reprezinta realizarea unui pachet complet de servicii si lucrari de tip EPC
turn-key, care include:
¢ Engineering — proiectare si autorizare: documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (DTAC), inclusiv memoriile tehnice pe specialitatile Instalatii Electrice si Rezistenta, verificarea tehnica
de calitate a proiectului, obtinerea autorizatiei de construire, proiectare tehnica completa, inginerie de detaliu si
asistenta tehnica;
e  Procurement — furnizare: furnizarea completa a sistemului de stocare a energiei electrice (BESS) cu o capacitate
nominala de minimum 6,00 MWHh, inclusiv celule de baterii, sistem de conversie, BMS, EMS si echipamente auxiliare;
e  Construction — constructie si conectare: executia lucrdrilor civile si electrice, montajul, testarea, punerea in
functiune si conectarea completa la Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) Prundeni.
Valoarea totala estimata a Contractului, fara TVA: 5.364.939,10 lei, stabilita potrivit pct. 4.7 din
Indrumarul metodologic.

Conditia de livrare: DDP Incoterms 2020, amplasament Prundeni. Vanzatorul suporta
transportul, vamuirea de import si taxele aferente. Importatorul de drept este Furnizorul sau
entitatea din Uniunea Europeana ori Spatiul Economic European de la V16, care este totodata
producatorul inregistrat in sensul art. 3 pct. 47 si art. 55 din Regulamentul (UE) 2023/1542.
Beneficiarul este utilizator final si nu dobandeste calitatea de producator.

Valoarea estimatad este reperul documentat al procedurii, nu o previziune de pret. Ea provine dintr-un
deviz intocmit in ianuarie 2025 si se publicd pentru a permite raportarea ofertelor la un etalon comun.

3.1.1 Autorizarea executarii lucrarilor

La data publicarii prezentei Proceduri, autorizatia de construire nu este emisa. Achizitorul
detine certificatul de urbanism si o parte dintre avizele si acordurile solicitate prin acesta.

(A) Avizele existente si conditiile tehnice care decurg din ele

Aviz / acord Emit  Nr./  Conditii tehnice
ent datd  relevante pentru DTAC si
pentru executie
ATR 001500053360 din 12.09.2025
clasare notificare mediu nr. 1508 din 21.11.2025, contract de superficie
autentificat prin incheierea autentificat sub nr. 303 din 10.02.2025 de Notar Public
Andrei Alina-Francesca

Avize solicitate prin certificatul de urbanism care nu au fost inca obtinute: certificat atestare
fiscala DITL, aviz amplasament.

Valabilitatea certificatului de urbanism: 13.08.2027. In cazul in care aceasta expira anterior
emiterii autorizatiei de construire, prelungirea sau reemiterea certificatului este in sarcina
Achizitorului si produce efectele prevazute la §83.4.1 segmentul S2.
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Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor ramase se elaboreaza de Furnizor, conform
tabelului de la lit. (C).

(B) Ce intra in obiectul Contractului

(i) elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC),
conform Legii nr. 50/1991, cuprinzand in mod obligatoriu memoriul tehnic pe specialitatea
Instalatii Electrice si memoriul tehnic pe specialitatea Rezistenta, elaborate de proiectanti cu
drept de semnatura;

(ii) dimensionarea fundatiilor si a platformelor tehnologice in functie de solutia efectiv ofertata —
numar de containere, gabarite, greutati, sarcini statice si dinamice, conditii de amplasament —
astfel incat DTAC-ul sa reflecte de la inceput solutia care se va executa;

(iii) verificarea tehnica de calitate a proiectului, de catre verificatori atestati, minimum pe cerintele
A1/A2 (rezistenta mecanica si stabilitate) si Ie (instalatii electrice), conform Legii nr. 10/1995,
verificatorii fiind independenti de elaboratorul documentatiei;

(iv) elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor ramase de obtinut;

(v) raspunsul la completarile de natura tehnica solicitate de autoritatea emitenta sau de emitentii
avizelor, in maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea acestora de catre Achizitor;

(vi) asistenta tehnica la sustinerea documentatiei in relatia cu autoritatea emitenta, la solicitarea
Achizitorului.

(C) Alocarea act cu act

Act In sarcina

Elaborarea DTAC, memorii, piese desenate, dimensionarea Furnizor

fundatiilor

Verificarea tehnicd de calitate a proiectului (A1/A2, Ie) Furnizor

Documentatiile tehnice pentru avizele romase de obtinut Furnizor

Depunerea cererilor de aviz, plata taxelor de aviz, obtinerea avizelor ~ Achizitor

Prelungirea sau reemiterea certificatului de urbanism, dacd este Achizitor

necesard

Depunerea cererii de autorizare, taxe de autorizare, cote ISC Achizitor

Raspunsul la completdrile de naturd tehnica, in 5 zile lucratoare Furnizor

Rdspunsul la completdrile de naturd administrativa Achizitor

Sustinerea documentatiei la emitent Achizitor, cu asistentd tehnicd obligatorie a
Furnizorului

Semnarea cererii de autorizare in calitate de investitor Achizitor, in maximum 5 zile lucrdtoare de la solicitare

(D) Stabilitatea solutiei

Solutia tehnica pe baza careia se elaboreaza DTAC-ul se considera inghetata la data depunerii
documentatiei la autoritatea emitenta. Orice modificare ulterioara a solutiei care impune dispozitie
de santier cu avizul proiectantului si al verificatorului sau, dupa caz, autorizatie de construire
modificatoare, se realizeaza pe cheltuiala exclusiva a Furnizorului si fara prelungirea
termenului contractual, daca modificarea li este imputabila. Daca modificarea este solicitata de
Achizitor, se aplica art. 17 din Contract.

(E) Taxe

Taxele legale aferente emiterii autorizatiei de construire, taxele de aviz si cotele datorate
Inspectoratului de Stat in Constructii conform art. 30 din Legea nr. 50/1991 si art. 40 din Legea nr.
10/1995 sunt datorate de investitor potrivit legii si se achita de Achizitor. Furnizorul furnizeaza baza
de calcul, devizul pe categorii de lucrari autorizate si documentele necesare determinarii acestor
sume, cu minimum 10 zile lucratoare Tnainte de scadenta.
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3.1.2 Perimetrul lucrarilor fata de instalatia de racordare

Instalatia de racordare aflata in proprietatea si in sarcina Operatorului de Distributie este cea
existenta si se mentine; valoarea componentei tarifului de racordare aferente realizarii instalatiei de
racordare este de 0,00 lei conform Avizului tehnic de racordare.

Toate lucrarile noi prevazute in Avizul tehnic de racordare se realizeaza pe fonduri ale
Achizitorului, ca instalatie de utilizare, si fac parte integranta din obiectul prezentului
Contract, respectiv:

. celula de medie tensiune de linie care se monteaza in PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA;

e linia electrica subterana de 20 kV dintre PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA si PTAB 2 - IS;

e  PTAB 2-IS complet echipat.
Raman in sarcina exclusiva a Achizitorului, in afara obiectului Contractului: plata tarifului de
racordare aferent verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune (5.481,30 lei cu
TVA), incheierea conventiei de exploatare cu Operatorul de Distributie si Incheierea contractelor de
furnizare/distributie a energiei electrice.

Instalatia existenta, care se mentine — racordul aerian, stalpul de trecere, linia electrica
subterana de 20 kV si posturile de transformare ale centralei fotovoltaice — este descrisa in
Anexele nr. 7 si nr. 8 si in planul de situatie din Anexa nr. 1. Aceste lucrari nu intra in obiectul
Contractului; Furnizorul le ia in considerare ca date de interfata si raspunde de corelarea solutiei
sale cu ele, in conditiile §3.2.1 lit. C pct. (iii).

Instalatia de producere existenta are o putere activa nominala Tn invertoare de 1.800 kW;
configuratia detaliata este cea din Anexele nr. 7 si nr. 8.

Solutia de racordare este cea stabilita prin Avizul tehnic de racordare nr. 001500053360, emis de
operatorul de distributie. Cerintele tehnice de detaliu ale acestuia se regasesc in Anexa nr. 8, iar
marimile cu efect asupra dimensionadrii ofertei si asupra pretului sunt reluate la 83.2.1.

3.1.3 Autorizatia de infiintare

Autorizatia de infiintare pentru instalatia de stocare, prevazuta de Legea energiei electrice si a
gazelor naturale nr. 123/2012 si de Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2025, cu
modificarile ulterioare, se obtine de Achizitor si constituie o conditie externa a executarii Lucrarilor.

La data publicarii prezentei Proceduri, autorizatia de infiintare nu este emisa.

Executarea lucrarilor de construire nu poate Incepe inainte de obtinerea autorizatiei de infiintare.
Perioada de intarziere in obtinerea acesteia, din motive neimputabile Furnizorului, suspenda
curgerea termenului contractual si a penalitatilor aferente, in conditiile art. 15.1" din Contract.

Furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, in maximum 10 zile lucratoare de la
solicitare, orice document tehnic necesar completarii sau actualizarii dosarului de autorizare de
infiintare, inclusiv fise tehnice, scheme si date de configuratie, fara cost suplimentar.

3.2 Componenta Lucrarilor

Se contracteaza furnizarea, instalarea si punerea in functiune, in regim ,la cheie”, a urmatorului
pachet integrat, denumit in continuare impreuna , Lucrarile”:

(a) Sistem de stocare a energiei electrice in baterii (BESS) cu o capacitate nominala de
minimum 6,00 MWh c.c. la inceputul duratei de viata, la 25 °C, determinata conform IEC 62933-2-1,
avand o energie utilizabila c.c. de minimum 0,90 x capacitatea nominala ofertata, la o
adancime de descarcare de minimum 90%, in executie de exterior, cu racire lichida, sistem de
conversie (PCS) si sistem de management al energiei (EMS) integrate, complet asamblat, livrat pe
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amplasament, montat, racordat, probat si pus in functiune, dimensionat pentru regimul de
operare R2 de la §3.0.

Capacitatea nominala contractata este de minimum 6,00 MWh c.c., corespunzatoare indicatorului
FMCO04 din Contractul de finantare. Aceasta constituie obiectul Contractului.

In masura in care configuratia comerciald a sistemului propus conduce la o capacitate nominala
superioara valorii de referinta a indicatorului, capacitatea suplimentara face parte din obiectul
Contractului, se receptioneaza si se garanteaza Tn aceleasi conditii ca restul instalatiei. Ea nu se
delimiteaza documentar, nu se contorizeaza separat si nu se coteaza distinct in Formularul nr. 7.

Sistemul se incadreaza obligatoriu in anvelopa electrica avizata, detaliata la 83.2.1 lit. A. Numarul de
containere si arhitectura interna sunt la latitudinea Ofertantului, cu conditia respectarii
anvelopei de la §83.2.1 lit. A si a echiparii PTAB 2 - IS descrise la 83.2.1 lit. B pct. (iii) siTn Anexa nr. 7.

(b) PTAB 2 - IS, post de transformare 0,8/20 kV, 2.500 kVA, in anvelopa de beton, cu exploatare din
exterior, integrat in SCADA Operatorului de Distributie, echipat integral conform 83.2.1 lit. B pct.
(iii) si Anexei nr. 8, livrat, montat, racordat, probat si pus in functiune, impreuna cu: - celula de
medie tensiune de linie care se monteaza in PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA, conform 83.2.1 lit. B; -
linia electrica subterana de 20 kV dintre PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA si PTAB 2 - IS, conform 83.2.1
lit. B.

(c) Bransamente, cabluri MT si JT, fundatii, drum de acces, imprejmuire, racord la priza de pamant,
documentatii CSL si ISU.

(d) Documentatia de autorizare (DTAC) si obtinerea autorizatiei de construire, conform §3.1.1:
memorii tehnice pe specialitatile Instalatii Electrice si Rezistenta, piese desenate, verificarea tehnica
de calitate a proiectului pe cerintele A1/A2 si le, depunerea documentatiei si obtinerea autorizatiei.

(d") Proiectare tehnica completa pentru intreg pachetul: documentatie tehnica de executie (PT +
PTDE), detalii de executie, planse as-built, proiect tehnic de executie (PTE) pentru instalatia de
utilizare intocmit de firma atestata ANRE, documentatii pentru avize in faza de executie, asistenta
tehnica la avizarea in comisia CTE a Operatorului de Distributie, integrarea in sistemul SCADA al
parcului fotovoltaic.

(e) Lucrari conexe: fundatii de beton armat, platforme tehnologice, drum de acces, imprejmuire, linii
electrice subterane MT (20 kV) si JT, racord la priza de pamant, CSL, ISU, receptia lucrarilor ascunse.

(F) Probe, punere n functiune, obtinerea certificatului de conformitate conform Ordinelor ANRE nr.
51/2019 si nr. 3/2023, predarea la cheie a Lucrarilor.

(g) Pregatirea personalului de instalare, punere in functiune si operare al Achizitorului.

(h) Asistenta pe perioada probelor si testelor tehnologice, inclusiv la testul de conformitate cu
reteaua.

Cerintele tehnice de la §83.3 nu precizeaza un anumit producator, 0 anumita origine sau un anumit
procedeu care caracterizeaza produsele unui anumit operator economic si nu se refera la marci,
brevete sau tipuri care ar avea ca efect favorizarea ori eliminarea anumitor operatori economici sau
produse. Toate specificatiile tehnice se interpreteaza ca fiind insotite de mentiunea ,sau echivalent”.

Este in sarcina Ofertantului sa demonstreze, prin orice mijloace adecvate, ca solutia tehnica
propusa indeplineste intr-un mod echivalent cerintele definite prin specificatiile tehnice,
conform pct. 6.1 alin. (10) din indrumarul metodologic.

Prin exceptie, marimile de la §3.2.1 lit. A rezulta din Avizul tehnic de racordare si din Studiul de
Solutie avizat CTE si nu poarta mentiunea ,,sau echivalent”. Tipul, modelul si producatorul
echipamentelor nominalizate in Anexele nr. 7 si nr. 8 sunt de referinta: Ofertantul poate propune
alte echipamente care respecta aceste marimi, cu reavizarea in conditiile 83.2.1 lit. C pct. (iii).
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Solutie avizat CTE

puse prin Avizul tehnic de racordare si prin Studiul de

Conditiile tehnice de detaliu ale racordarii si ale echiparii electrice sunt cele din Anexa nr. 7 (Studiul
de Solutie avizat CTE) si Anexa nr. 8 (Avizul tehnic de racordare), care se transmit integral, la
cerere, conform 82.2.2. Prezenta sectiune nu le reproduce: reia exclusiv marimile cu efect asupra
dimensionarii ofertei si asupra pretului, enumera obiectele care intra in obiectul Contractului si
stabileste obligatiile de rezultat.

A. Anvelopa electrica a instalatiei de stocare

Marime

Putere activad instalatd
a instalatiei de stocare
(Pi IS)

Putere maxima
evacuatad in retea
Putere maxima
absorbitd din retea
Capacitate maximad
totald stocatd, avizatd
Capacitate nominald
ofertabild

Capacitatea de
referintd a
indicatorului FMC04
Tensiune de lucru pe
partea de curent
alternativ

Putere reactivd, in
ambele regimuri

Valoare
2.500 kw

1.904,44 evacuatd si
1.924,44 absorbitd kW
1.904,44 evacuata si
1.924,44 absorbitd kW
6.686 kWh

minimum 6,00 MWh,
maximum plafonul

avizat de mai sus
6,00 MWh nominali

0,8 kv

1572,82 kVAr

Observatii
mdsuratd la bornele de curent alternativ ale instalatiei de stocare

plafon agregat CEF + IS la punctul comun de cuplare
idem, in sens invers

plafonul anvelopei; o capacitate nominald peste el, dincolo de toleranta
de mai jos, face oferta neconforma (83.3 lit. E1a)

obiectivul specific 1 de la §1.1 este formulat ca energie nominald de
minim 6,00 MWh; plafonul superior este dat de anvelopa avizatd, nu de
Contractul de finantare

valoarea-tintd a indicatorului FMCO4 de la §1.2. Se realizeazd prin orice
capacitate nominald egald sau superioard; nu constituie plafon de
eligibilitate a cheltuielii

impusad prin Avizul tehnic de racordare (Anexa nr. 8), care descrie
instalatia de stocare ca fiind compusa din doud invertoare de 0,8 kV /
1.250 kW

capabilitate in patru cadrane, controlabild, atdt in regim de incdrcare, cét
si de descdrcare

Precizare privind unitatea de masura a plafonului de capacitate. Anexa nr. 8 inscrie aceasta
marime sub forma ,6686 Ah". Studiul de Solutie avizat CTE, Anexa nr. 7, o exprima in kWh,
prevazand ,o instalatie de stocare cu puterea de 2500 kW si capacitatea de 6686 kWh conectate intr-
un PTAB 2500 kVA nou pentru sistemul de stocare”. Valoarea de referinta pentru dimensionarea
ofertei este, prin urmare, 6.686 kWh, iar mentiunea in amperi-ora din Anexa nr. 8 este o eroare de
redactare care nu modifica anvelopa avizata. Precizarea se face pentru a evita o solicitare de

clarificare previzibila.

Toleranta de rotunjire la plafonul de capacitate. Plafonul de 6.686 kWh este o valoare de
proiect, rezultata din rotunjirea capacitatii unui ansamblu comercial, nu o limita metrologica.
Blocurile constructive standard ale pietei actuale — doua unitati containerizate construite pe celule
LFP de 314 Ah, in configuratie 1P104S — totalizeaza 6.687,95 kWh, cu 1,95 kWh peste plafon, adica
0,029%. O oferta construita pe blocul standard ar fi, literal citita, neconforma la §3.3 lit. E1a, desi nu
produce nicio diferenta fizica fata de anvelopa avizata: marimea care determina solicitarea retelei
este puterea — 2.500 kW la bornele instalatiei si 1.904,44 evacuata si 1.924,44 absorbita kW la
punctul comun de cuplare —, iar aceasta ramane ferma si fara toleranta.

Se admite, prin urmare, o toleranta de rotunjire de 0,1% asupra plafonului superior de

capacitate, respectiv pana la 6.692,7 kWh. Toleranta nu se aplica niciunei alte marimi din tabelul de
mai sus si nu poate fi invocata pentru depasirea anvelopei de putere sau a anvelopei de amplasare
de la lit. H.

Capacitatea peste 6,00 MWh. O capacitate nominala superioara realizeaza indicatorul FMC04, nu
il modifica. Ajutorul de stat ramane plafonat in valoare absoluta la 480.000 euro, iar intensitatea
scade corespunzator. Nu se instituie nicio delimitare a capacitatii peste 6,00 MWh si nicio
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identificare separata a echipamentelor aferente: cheltuielile eligibile se determina pe categorii,
potrivit Contractului de finantare si ghidului specific, iar capacitatea nu constituie criteriu de
eligibilitate a cheltuielii.

Frontiera de determinare a puterii. Puterea de la §83.3 lit. E3 se determinad la bornele de curent
alternativ ale instalatiei de stocare, nu la punctul comun de cuplare. Plafonul de 1.904,44
evacuata si 1.924,44 absorbita kW este o restrictie de retea, gestionata prin sistemul de
management conform lit. D, nu o limita a echipamentului ofertat. Demonstrarea ambelor se face la
punerea in functiune, conform art. 9.5 din Anexa nr. 4.

incarcarea din retea se realizeazs la puterea maxima permisé de anvelopa de 1.904,44 evacuata si
1.924,44 absorbita kW la punctul comun de cuplare, cu deducerea consumurilor proprii si a
productiei simultane a centralei fotovoltaice.

Precizare privind Anexa nr. 8. Valoarea de 40 kW inscrisa in Anexa nr. 8 la rubrica ,autoconsum”
reprezinta puterea instalata si puterea maxima absorbita a serviciilor interne ale incintei,
indiferent de sursa si de calea de alimentare. Ea nu limiteaza puterea absorbita din retea de
instalatia de stocare, care este cea din tabelul de mai sus. Aceasta precizare se face pentru a evita o
solicitare de clarificare previzibila si nu modifica nicio valoare din documentele avizate.

B. Obiectele care intra in obiectul Contractului

(i) celula de medie tensiune de linie, montata in postul de transformare existent al centralei
fotovoltaice, pentru plecarea spre postul instalatiei de stocare; (ii) linie electrica subterana de 20 kV
intre cele doua posturi, cu lungimea de aproximativ 150 m; (iii) PTAB 2 - IS, post de transformare
nou, 20/0,8 kV, 2.500 kVA, amplasat pe proprietatea utilizatorului, cu exploatare din exterior,
integrat in SCADA Operatorului de Distributie, echipat integral conform Anexei nr. 8, inclusiv
celulele de medie tensiune, transformatorul de forta, tabloul de distributie de joasa tensiune,
dulapul de servicii interne, dulapul de comunicatii cu echipamentele aferente, circuitele de servicii
interne si priza de pamant; (iv) instalatia de stocare propriu-zisa, cu unitatile de conversie, sistemul
de management al energiei si echipamentele auxiliare; (v) lucrarile civile, platformele si fundatiile
aferente; (vi) sistemul de masurare de la lit. E.

Nu intra n obiectul Contractului instalatia de racordare din amonte de punctul de delimitare
stabilit prin Anexa nr. 8.

Dimensionarea echipamentelor este in sarcina Furnizorului, la puterea de la lit. A siin conditiile
Anexei nr. 8. In particular, aparatul general al tabloului de distributie de joasa tensiune se
dimensioneaza la minimum 1,1 x curentul nominal al transformatorului, iar plecarile spre
unitatile de conversie la minimum 1,1 x curentul nominal al unitatii de conversie, cu capacitate
de rupere corelata cu curentul de scurtcircuit calculat. Furnizorul verifica aceste valori fata de Anexa
nr. 7 si procedeaza conform lit. C.

C. Suficienta informatiei si tratamentul neconcordantelor

(i) Prin depunerea ofertei, Ofertantul declara ca a examinat Anexele nr. 7 si nr. 8 si ca a inclus in pret
tot ceea ce decurge din acestea pentru realizarea obiectului Contractului.

(ii) Orice neconcordanta, eroare sau insuficienta identificata in Anexele nr. 7 sau nr. 8 se
semnaleaza prin solicitare de clarificare, in termenul de la §2.5. Dupa acest termen, Ofertantul nu
0 mai poate invoca drept temei pentru majorarea pretului, prelungirea termenului sau
neindeplinirea unei obligatii.

Decaderea prevazuta la alineatul precedent opereaza numai daca Anexele nr. 7 si nr. 8 au fost
transmise Ofertantului in termenul prevazut la §2.2.2, calculat de la data solicitarii scrise.
Ofertantul care le primeste ulterior acestui moment poate semnala neconcordantele in termen de
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3 zile lucratoare de la primire; Achizitorul raspunde in conditiile §2.4 si, daca este necesar,
prelungeste termenul de depunere a ofertelor conform 82.4 ultimul alineat. Prevederea se aplica
identic tuturor Ofertantilor si nu creeaza niciun avantaj.

(iii) Dupa semnare, corelarea solutiei cu documentele avizate si obtinerea acceptului
Operatorului de Distributie sunt obligatii de rezultat ale Furnizorului, realizate in cadrul
proiectului tehnic si al avizarii in comisia tehnico-economica. Reavizarea — revizuirea Studiului de
Solutie, reconfirmarea avizului CTE, actualizarea avizului tehnic de racordare sau a documentatiilor
depuse la Operatorul de Distributie — necesara ca urmare a solutiei ofertate este in
raspunderea exclusiva a Furnizorului: acesta elaboreaza documentatiile si suporta tarifele si toate
costurile aferente, incluse Tn pret, iar intreaga durata a reavizarii, inclusiv durata de analiza la
Operatorul de Distributie, raméane in durata controlata de Furnizor si nu constituie cauza de
suspendare. Cererile se depun de Achizitor, Tn calitate de utilizator, in conditiile art. 4.6 din modelul
de contract. Numai durata de analiza la Operatorul de Distributie a proiectului tehnic al
instalatiei de utilizare, necesar independent de solutia ofertata, intra in segmentul neutru S2 de la
83.4.1; durata elaborarii lui ramane Tn segmentele controlate de Furnizor.

(iv) Fac exceptie de la pct. (iii) situatiile in care Operatorul de Distributie impune o cerinta noua,
diferita de cea din documentele avizate la data publicarii, care se trateaza conform art. 17 din Anexa
nr. 4.

(v) Furnizorul completeaza si sustine fisele tehnice si formularele solicitate de Operatorul de
Distributie pentru echipamentele ofertate, inclusiv diagrama de capabilitate P-Q, functiile de
protectie interna si capabilitatea de trecere peste defect.

D. Sistemul de management al puterii si coordonarea cu instalatia existenta

Centrala fotovoltaica va dispune de un sistem automat si centralizat de management al productiei
si stocarii, descris in Anexa nr. 7, care citeste masurarea din punctul de interconectare si transmite
valori de referinta de putere activa si reactiva catre unitatile de conversie. Limitarea puterii este
dublata de o protectie de putere activa inversa, cu temporizare de 2 secunde, care comanda
declansarea intreruptorului din celula de racord.

Obligatie de rezultat: fluxul agregat al centralei fotovoltaice si al instalatiei de stocare la punctul
comun de cuplare nu depaseste 1.904,44 evacuata si 1.924,44 absorbita kW Tn niciun sens, cu o
marja si un timp de raspuns care asigura ca protectia de putere activa inversa nu opereaza in
functionare normala.

Furnizorul alege solutia de realizare — integrarea sistemului propriu de management cu sistemul
existent sau inlocuirea acestuia cu un sistem propriu care controleaza atat centrala fotovoltaica, cat
si instalatia de stocare — si o descrie Tn propunerea tehnica, cu protocolul, punctul de integrare si
timpii de raspuns. Achizitorul pune la dispozitie, la cerere, informatiile pe care le detine despre
sistemul existent. Costul integrarii, inclusiv al eventualelor licente sau dezvoltari, este inclus in pret.

Demonstrarea la punerea in functiune se face prin test de limitare agregata, in regim tranzitoriu,
cu criteriu de trecere: fluxul la punctul comun de cuplare ramane sub plafon si protectia nu
opereaza. Declansarile cauzate de logica de limitare a Furnizorului se imputa acestuia si afecteaza
indicatorul de disponibilitate.

E. Masurarea energiei electrice

Determinarea separatd a energiei absorbite de instalatia de stocare din centrala fotovoltaica,
respectiv din retea, este necesara pentru indicatorul FMCO3 si constituie obligatie de rezultat a
Furnizorului.
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M1 mdsurare bidirectionald la bornele de curent alternativ ale instalatiei de stocare; delimiteazd frontiera de
masurare a instalatiei de stocare fatd de centrala fotovoltaicd, in sensul pct. 1.5 din Ghidul solicitantului
M2 mdsurarea productiei centralei fotovoltaice, la aceeasi bazd de timp cu M1
M3 masurarea consumurilor proprii ale instalatiei de stocare

Cerinte de rezultat: inregistrare la pas de 15 minute, cu marcaj de timp sincronizat; reconciliere
cu grupul de masurare fiscal din postul centralei fotovoltaice, cu abatere in limitele claselor de
exactitate; determinarea repartizarii pe sursa prin bilant sfert-orar, nu prin conventie; registre
distincte R-CEF si R-RETEA, exportabile; pastrarea datelor pe intreaga perioada de durabilitate.

Aranjamentul fizic — numarul, amplasarea si tipul grupurilor de masurare — se propune de
Furnizor, cu respectarea reglementarilor ANRE aplicabile si a solutiei avizate, si nu afecteaza
grupul de masurare fiscal. Daca amplasarea propusa necesita acordul Operatorului de Distributie,
obtinerea acestuia se realizeaza conform lit. C pct. (iii).

G. Alte obligatii

(i) conformarea instalatiei cu cerintele de racordare din Anexa nr. 8 si cu Regulamentul (UE)
2016/631, precum si cu reglementarile ANRE aplicabile, ca obligatie de rezultat, demonstrata prin
certificatul de conformitate; (ii) elaborarea proiectului tehnic si sustinerea acestuia in comisia
tehnico-economica a Operatorului de Distributie; (iii) realizarea probelor, punerea sub tensiune si
obtinerea acceptului Operatorului de Distributie; (iv) notificarea catre operatorul retelei si
documentatia aferenta; (v) predarea documentatiei as-built, a cartii tehnice a constructiei si a
manualelor de exploatare, in limba romana.

H. Anvelopa de amplasare pe care au fost emise avizele

Avizele obtinute Tn temeiul certificatului de urbanism au fost emise pe solutia de amplasare
descrisa in Studiul de Solutie — numar de unitati containerizate, pozitia lor pe amplasament,
distantele de siguranta, gabaritul postului de transformare si traseul liniilor electrice subterane. Ele
constituie, alaturi de anvelopa electrica de la lit. A, o a doua anvelopa in interiorul careia oferta
trebuie sa se incadreze.

Ofertantul declara in propunerea tehnica, prin planul de situatie de la 85.2, incadrarea solutiei
ofertate Tn aceasta anvelopa. Daca solutia ofertata impune reemiterea sau completarea vreunui
aviz, costul si durata reemiterii sunt in sarcina Furnizorului, iar perioada corespunzatoare nu
beneficiaza de neutralitatea segmentului S2 si ramane in durata controlata de Furnizor. Aceasta
alocare este derogatorie de la §83.4.1 si se justifica prin aceea ca evenimentul este provocat de
alegerea Ofertantului, nu de autoritatea emitenta.

Achizitorul pune la dispozitie, ca parte a Anexei nr. 8, lista avizelor obtinute si solutia de amplasare
pe care au fost emise.

3.3 Cerinte de performanta si praguri eliminatorii

Cerintele din prezenta sectiune sunt eliminatorii. O oferta care nu le indeplineste este declarata
neconforma si nu intra in etapa de punctare, indiferent de pretul sau de termenul ofertat.

Specificatiile au fost stabilite cu luarea in considerare a criteriilor Uniunii Europene privind achizitiile
publice ecologice (pct. 1.4 lit. b) din Indrumar), in mésura in care existd pentru aceasta categorie de
echipamente; cerintele de accesibilitate de la pct. 6.1 alin. (1) nu sunt incidente, instalatia fiind
tehnologica, fara acces public.

+
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3.3.0 Definitii de masurare

Urmatoarele definitii se aplica atat in prezentul Caiet de Sarcini, cat si in modelul de contract, si
prevaleaza asupra oricarei definitii din documentatia tehnica a Furnizorului:

Ciclu complet echivalent (CCE) = energia descarcata cumulata, masurata la bornele de curent
continuu ale sistemului, Tmpartita la energia utilizabila nominala la inceputul duratei de viata
(5,40 MWHh, corespunzatoare DoD 90% pe 6,00 MWh nominali). Se calculeaza din jurnalele EMS, la
rezolutie de maximum 15 minute, si se raporteaza lunar. Definitia este neutra la adancimea
ciclului: doua descarcari partiale de 50% Tnsumeaza un CCE.

Energie descarcata cumulata = suma energiei descarcate de sistem de la punerea in functiune,

masurata la bornele de curent continuu, exprimata in MWh, extrasa din jurnalele EMS.

Test de capacitate in curent continuu = descdrcarea completa a sistemului, de la starea de
incarcare maxima la starea de Incarcare minima admise de producator, la curent constant de 0,25C
sau 0,5C, la 25 °C + 3 °C, cu energia masurata la bornele de curent continuu ale sistemului de
baterii, conform IEC 62933-2-1, cu instrumentar etalonat si trasabil. Rezultatul constituie
capacitatea nominala masurata. Testul se executa la punerea in functiune (art. 9.4 din Anexa nr.
4) si la fiecare verificare anuala (art. 13.3"), dupa acelasi protocol.

Stare de sanatate (SoH) = raportul dintre capacitatea nominala masurata prin testul de
capacitate in curent continuu definit mai sus si capacitatea nominala declarata la inceputul
duratei de viata, Valoarea Garantata V1. Cele doua marimi sunt, prin constructie, pe aceeasi baza:
curent continuu, aceleasi limite de stare de incarcare, aceeasi temperatura, acelasi protocol. Nu se
determina starea de sanatate prin raportarea unei energii masurate in curent alternativla o

capacitate nominala declarata in curent continuu.

3.3.1 Tabelul pragurilor eliminatorii

Cerinta
Capacitate nominald c.c. la inceputul duratei de viatd, la 25 °C,
determinatd conform IEC 62933-2-1

Energie utilizabild c.c. la addncimea de descdarcare declaratd, la 25
°C, la inceputul duratei de viatd. Adancimea de descdrcare declaratd
trebuie sd se afle in fereastra de stare de incdrcare pe care
producdtorul celulei garanteazd durata de viatd

Durabilitate. Capacitatea nominald mdsuratd in curent continuu,
determinatd prin testul de la §3.3.0, rdméne = 6,00 MWh pénd la
atingerea unui cumulat de energie descdrcatd, masurat la punctul M1
pe registrul de descdrcare al contorului sigilat

Prag

= 6,00 MWh si < plafonul avizat
de la §3.2.1 lit. A, cu toleranta de
rotunjire de 0,1% prevdzutd la
83.2.1 lit. A, aplicabild exclusiv
plafonului superior

V220,90 x V1

=11.100 MWh la M1 (echivalent a
circa 12.000 MWh la bornele de
curent continuu, la un randament
de descdrcare de 92,5%)

Randament de ciclu AC-AC la nivel de sistem, conform definitiei de = 85,0%
la §3.3.0, determinat prin ciclu complet 95% - 5% — 95% SoC la
putere absolutd de 2.500 kW, la temperatura declaratd de Ofertant
in fereastra de la §3.0, conform IEC 62933-2-1
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Cerinta
Certificdri pe celuld si sistem: IEC 62619, IEC 63056, UN 38.3, IEC
62477-1, UL 9540A la nivel de instalatie

Prag
toate

Certificat de echipament pentru unitatea de conversie bidirectionald,
conform EN 50549-1 si EN 50549-2, care confirmd parametrii din
Ordinul ANRE nr. 3/2023, insotit de rapoartele de testare care au stat
la baza emiterii: functii de rdspuns in frecventd (FSM, LFSM, RoCoF),
comportament in tensiune, capabilitate LVRT, masurarea calitatii
energiei conform IEC 61000-3 si -6 si IEC 62920 (armonici, flicker,
comutatii), caracteristici de reconectare dupd deconectarea de la retea
Unitate de conversie din Lista de invertoare OD/OTS sau angajament — —
ferm de obtinere a validdrii OD/OTS in graficul propriu, pe cheltuiala
sa, fara prelungire de termen; durata validarii nu intrd in segmentul
neutru S3b si nu constituie cauza de suspendare

Capabilitate P-Q la PCC conform Ordinului ANRE nr. 3/2023, cu reglaj
automat din PPC

Durata controlatd de Furnizor (segmentele S1 + S3 definite la §3.4.1),
de la ordinul de incepere pénd la cererea de receptie la terminarea
lucrdrilor

integral

conform

<7 luni

Garantie de bund executie, sub una dintre formele admise la §3.6.1, 10% din valoarea Contractului
emisd de un emitent care indeplineste conditiile de la §3.6.2 si avéand

continutul obligatoriu de la §3.6.3

Determinarea si jurnalizarea separatd a energiei absorbite pe
sursd (CEF / retea), cu contorizarea distinctd a consumului propriu
tehnologic al instalatiei (climatizare, BMS, servicii interne, pierderi
de transformare), astfel incGt ponderea pe sursd sa poata fi calculatd
atét cu, cat si fard includerea acestuia in energia totald absorbitd, cu
rezolutie de minimum 15 minute, pdstrarea datelor minimum 10 ani si
export in format prelucrabil (CSV sau echivalent) pentru raportul anual
de audit electroenergetic. Determinarea se face prin bilant energetic
pe intervale de 15 minute, pe baza contoarelor M1, M2 si M3 de la
83.2.1 lit. E, si alimenteazd registrele R-CEF si R-RETEA. Algoritmul, per
interval: energia absorbitd de IS se atribuie centralei electrice
fotovoltaice in limita energiei injectate simultan de aceasta in
bard, dupd acoperirea consumurilor proprii ale incintei, iar
diferenta se atribuie retelei; energia livratd de IS nu se atribuie pe
sursd si nu intrd in niciunul dintre registre. Metodologia, punctele de
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Cerinta Prag

mdsurd, formula, baza de timp, tratamentul intervalelor cu flux
simultan si regula de alocare a consumurilor proprii ale incintei se
descriu explicit si se demonstreazd la PIF. EMS trebuie sa poata
produce, in paralel si fdrd a altera registrele, si rezultatul obtinut
prin metoda calculului prin diferentd pe totaluri anuale, pentru
reconciliere si pentru eventualitatea in care autoritatea de finantare
confirmd aceastd metodd

Capabilitate de incdrcare din retea, la puterea nominald a capabilitate hardware si software
instalatiei, cu respectarea limitdrii agregate de la §3.2.1 lit. D instalata de la inceput

Limita configurabild a ponderii de energie absorbitd din retea, parametru de operare, nu functie
exprimatd in procente, setabild de Achizitor intre 0% si 100%, cu cablatd

alarmare la atingerea a 80% din valoarea setata si raportare

permanentd a ponderii curente cumulate. Fereastra de agregare

este ea insasi configurabild: an calendaristic, 12 luni glisante, sau

perioadd cu datd de inceput si de sfarsit definitd de Achizitor

Blocarea automata a incdrcdrii din retea la atingerea limitei setate  permanent
conform E10c, cu reluare automatd pe mdsurd ce ponderea cumulatd

scade sub limitd prin incdrcare din CEF. Blocarea trebuie sd fie

efectivd, nu doar semnalizata, si s nu poatd fi dezactivatd decat

prin modificarea explicitd a parametrului de catre Achizitor

Tehnologia celulelor: LiFePO4. Se exclud tehnologiile pe bazd de —
plumb, NiCd si NiMH

Certificarea modelului de celuld. Rapoartele UN 38.3 si certificatele —
IEC 62619 cerute la lit. E4 sunt emise pentru modelul de celuld ofertat

(V15)

Disponibilitate garantatd a sistemului, conform definitiei de la 2 95% din orele anului, din care

83.3.2 indisponibilitate planificatd < 100
ore/an. Valorile peste prag se
puncteazd la §7.1 A6

Echipd de service in Romdnia sau in Uniunea Europeand, cu timp de conform §3.8

interventie garantat pe amplasament (valoarea V9)

Celule noi, de clasd A (prime grade). Se exclud celulele de clasd B, —
reconditionate, reparate sau provenite din aplicatii anterioare

(second-life). Vechimea de la data fabricatiei pénd la data livrarii pe
amplasament: maximum 6 luni. Termenul se suspendd pe durata
perioadelor de intérziere neimputabile Furnizorului, constatate

conform art. 15.1" din Contract
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Cerintd Prag Probare
loturi, cu
certificatele de
fabricatie,
verificatd
potrivit §3.3.1'
si consemnatd
in procesul-
verbal de
receptie
cantitativa
Capacitate de proiectare pentru DTAC: proiectanti cu drept de proprii sau subcontractati, atestate in
semndturd pe specialitdtile Instalatii Electrice si Rezistentd, si nominalizati in ofertd termen de
verificatori de proiect atestati minimum pe cerintele A1/A2 si Ie valabilitate
Anvelopa de garantie acoperd regimul de operare de proiectare. integral, fard rezerve declaratie
Producdtorul celulelor si Furnizorul garanteazd cd regimul R2 de la nominald a
83.0 se incadreaza integral in conditiile de valabilitate a garantiei, producdatorulu
fara derogare, fard primd de risc si fard reducerea duratei sau a i celulei, care
valorilor garantate reia expres
parametrii
tabelului de la
§3.0.2 col. R2;
o trimitere
genericd la
manualul de
operare nu
constituie
probd
Capabilitate de putere fard reducere. Sistemul sustine 2.500 kW in V11 =2.500 kW la V12 242 °C curbele de
incdrcare si in descdrcare, continuu, pe intreaga fereastra derating din
95% - 5% SoC, la o temperaturd ambianta de cel putin 42 °C — fisa tehnica si
temperatura ambiantd maximd de proiectare de la 3.0 —, fard test la PIF, la
reducere de putere. Temperatura efectiv garantatd este valoarea V12 temperatura
si se puncteazd la §7.1 A4 mdsurata in
momentul
testului, cu
extrapolare
documentatd
la temperatura
de proiectare
Andurantd termica. Sistemul de climatizare mentine temperatura integral calcul termic
celulelor in intervalul prevdzut de garantia producdtorului pe durata a semnat de
doud cicluri complete consecutive la putere nominald, la proiectant si
temperatura ambiantd maximd de proiectare de la §3.0 test la PIF sau,
dacd
temperatura
din momentul
testului nu
permite, raport
de test de tip al
producdtorului
la conditii
echivalente
Pregadtire pentru augmentare. (a) spatiu fizic rezervat pe platformd integral descriere
si in containere pentru minimum 20% capacitate suplimentard; (b) functionald +
rezerva de putere pe magistrala de curent continuu si in unitatea de plan de
conversie; (c) BMS si EMS capabile sd gestioneze module de varste si amplasament
capacitati diferite, cu egalizare intre siruri; (d) pret optional ferm cu spatiul
pentru augmentare la anii 5 si 10 rezervat +
preturi cotate
in Formularul
nr. 7, pozitii
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Cerintd Prag Probare
distincte,
neincluse in
pretul de

atribuire si
neincluse in

punctaj
Acces la date si verificabilitate. Acces direct de citire al Achizitorului ~ permanent, de la PIF descriere
la EMS si BMS, inclusiv la datele de SoH, temperaturd si tensiune la functionald +
nivel de modul, cu export in format deschis si prelucrabil, pastrare demonstratie
minimum 10 ani, fard posibilitatea Furnizorului de a altera, la PIF + clauza
sterge, restrictiona sau conditiona accesul la aceste date delaart. 13.8
din modelul de
contract

Garantia unitatii de conversie. Garantia integrald a unitdtii de =5 ani de la punerea in functiune.  certificat de

conversie bidirectionald, inclusiv componentele active de putere si de Durata efectiv garantatd este garantie al
comandd valoarea V18 si se puncteazd la producdtorului
§7.1A5 unitatii de
conversie
Jurnalizare continud. EMS inregistreazad, cu rezolutie de cel mult un integral, pe durata garantiei de descriere

minut si pdstrare pe toatd durata garantiei de performantad:
consemnul de putere activd, puterea activa livratd, starea de
incdrcare, temperatura maxima si minima a celulelor, temperatura
ambiantd exterioard si un indicator de limitare activa a puterii, cu
cod de motiv. Datele se expun printr-o interfatd de citire accesibild
permanent Achizitorului si se exportd zilnic in format deschis si
documentat. Masurarea temperaturii ambiante se face cu senzor
exterior, umbrit, montat la 1,5 m indltime si la minimum 3 m de orice
evacuare de aer cald. Traductoarele care alimenteazd jurnalizarea
au certificate de etalonare trasabile la etaloane nationale,
predate la punerea in functiune, cu obligatia de reetalonare la
intervalul prescris si de predare a noilor certificate

Registrul de incidente. Comunicarea privind incidentele, cererile de
interventie si confirmarea remedierii se face exclusiv prin adresa de
postad electronicd dedicatd, pusd la dispozitie de Achizitor. Momentul
de referintd este ora de primire pe serverul Achizitorului. Furnizorul
configureazd EMS sa transmitd automat, la aceeasi adresd si simultan
cdtre adresa proprie, alarmele clasificate pe categoriile de severitate
definite contractual, nu pe clasele interne ale producatorului
Interfatd pentru optimizator tert. EMS expune Modbus TCP cu integral

harta de registre documentata si predatd, plus cel putin unul dintre

IEC 60870-5-104, DNP3 sau interfatd REST/MQTT; acceptd consemn

extern de putere activd si reactivd cu perioadd de actualizare de cel

mult o secundd, cu schema de arbitraj documentatd intre logica locald

si comanda externd; permite citirea tuturor mdrimilor de stare pe

aceeasi interfatd; asigurd sincronizare de timp si export istoric in

format deschis. Securitate: interfata externd autentificata si criptatd,

cu roluri separate si cu posibilitatea Achizitorului de a revoca

unilateral accesul. Furnizorul nu poate conditiona garantia,

intretinerea sau suportul de utilizarea propriei platforme de

optimizare si nu poate percepe tarif pentru conectarea unui

optimizator tert. Comanda externd nu poate depdsi anvelopa de

putere de la §3.2.1 lit. D si nu poate incdlca limitarea de la E10c;

limitarea locald prevaleazd asupra oricdrei comenzi externe

Conformitate cu Reqgulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile si integral, potrivit datelor de
deseurile de baterii. Instalatia constituie o baterie industriald aplicabilitate
reincdrcabild cu capacitate peste 2 kWh si un sistem stationar de

stocare a energiei in baterii (SBESS). Furnizorul asigurd, ca obligatie

de rezultat, fard cost suplimentar si fard prelungirea termenului: (a)

marcajul CE si declaratia de conformitate UE emise in temeiul

Regulamentului (UE) 2023/1542, acoperind cerintele de sigurantd

pentru SBESS din anexa V si cerintele de performantd si durabilitate
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Cerintd Prag Probare
din anexa 1V, aplicabile de la 18 august 2024; (b) pasaportul digital de la lit. (b)
al bateriei, accesibil prin cod QR, pentru fiecare baterie pusd pe piatd

de la 18 februarie 2027 (art. 77 alin. (1)), predat Achizitorului odatd

cu documentatia as-built; (c) declaratia privind amprenta de carbon,

in forma si la termenul aplicabile categoriei in care se incadreazd

produsul ofertat conform art. 7, cu declararea expresd a incadrdrii

retinute; (d) politica de diligentd privind lantul de aprovizionare

conform art. 48-52, de la 18 august 2027 (termen astfel cum a fost

modificat prin Regulamentul (UE) 2025/1561), dacd livrarea intervine

ulterior acestei date; (e) informatiile de etichetare, marcare si sfarsit

de viatd, precum si indicarea entitdtii care indeplineste obligatiile de

rdspundere extinsd a producdtorului in Roménia. Ofertantul declard

in propunerea tehnicd regimul aplicabil fiecdrei litere la data

estimatd a punerii pe piata a produsului ofertat.

3.3.1' Verificarea seriilor la livrare

Verificarea nu se face la nivel de celula. Un sistem de circa 6,7 MWh construit pe celule de 314 Ah
contine peste 6.500 de celule, sigilate Tn module; deschiderea modulelor ar anula garantia
producdatorului.

Verificarea se face la nivel de modul si de rack, in trei pasi:

(a) Reconciliere electronica. Furnizorul exporta din BMS lista identificatorilor de modul recunoscuti
de sistem si o preda in format deschis. Achizitorul o compara cu lista de livrare a producatorului.
Orice modul prezent fizic si nerecunoscut de BMS, sau invers, se consemneaza ca
neconformitate.

(b) Verificare fizica prin esantion. Se verifica prin citirea codului de bare sau a codului QR de pe
eticheta minimum 10% din module, alese de Achizitor, si se confrunta cu identificatorul raportat
de BMS pentru aceeasi pozitie. Neconcordanta la orice modul din esantion atrage extinderea
verificarii la intreaga populatie, pe cheltuiala Furnizorului.

(c) Autenticitate. Furnizorul preda confirmarea scrisa a producatorului celulei ca seriile din lista
au fost fabricate de acesta si livrate pentru prezentul Proiect, precum si pasaportul bateriei
prevazut la §3.5" lit. (e), care contine trasabilitatea completa. Confirmarea se poate obtine si prin
portalul de trasabilitate al producatorului, daca acesta il pune la dispozitie.

Durata estimata a operatiunii: sub o zi lucratoare. Nu este necesar un auditor specializat;
verificarea se face de personalul Achizitorului sau de dirigintele de santier, cu un cititor de coduri de
bare.

3.3.2 Definitia disponibilitatii

Disponibilitatea se determina din jurnalele EMS, ca raport intre orele in care sistemul a fost apt de
functionare la puterea nominala si numarul total de ore ale perioadei de determinare. Garantia se
verifica anual, potrivit art. 13.3" din modelul de contract. Achizitorul poate determina
disponibilitatea si pe intervale de minimum o luna calendaristica, dupa aceleasi reguli;
determinarea intermediara serveste depistarii timpurii a abaterilor si nu Inlocuieste verificarea
anuala.

Contabilizare pro-rata: o ora in care sistemul este apt de functionare la o putere redusa se
contabilizeaza ca indisponibilitate proportionalad cu reducerea. O ora la 50% din puterea nominala
disponibila conteaza ca 0,5 ore de indisponibilitate.

Excluderi, limitativ enumerate. Nu se contabilizeaza ca indisponibilitate: (a) perioadele de forta
majora, Tn conditiile art. 15 din Contract; (b) indisponibilitatea retelei Operatorului de Distributie si
dispozitiile operative ale OD/OTS; (c) lipsa alimentarii auxiliare sau a conexiunii de comunicatii,
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imputabila Achizitorului; (d) opririle solicitate in scris de Achizitor din alte motive decat o
neconformitate; (e) perioadele de testare solicitate de Achizitor, altele decat cele de verificare a
performantei.

Orice alta cauza, inclusiv defectele de echipament, lipsa pieselor de schimb, indisponibilitatea
personalului de service si erorile de configurare, se contabilizeaza integral ca indisponibilitate.

3.3.3 Valori declarate obligatoriu, fara prag eliminatoriu

Ofertantul va declara in propunerea tehnica si in Formularul nr. 6, fara ca aceste valori sa
constituie prag eliminatoriu, dar devenind obligatii contractuale prin declarare:

¢ curba de retentie garantata an cu an, pe intreaga duratd de garantie a performantei;

e curba de retentie garantata in functie de energia descarcata cumulata, la fiecare 5.000 MWh;

e consumul auxiliarelor, descompus obligatoriu in doua componente, intrucat ele au comportament economic
diferit:

o componenta fixa (de repaus), exprimata in kW, masurata cu instalatia in stare de repaus, fara ciclare,
incluzand climatizarea in regim de mentinere, BMS, sistemul de control, sistemul de stingere, iluminatul,
dezumidificarea si pierderile in gol ale transformatorului de forta, declarata la trei temperaturi
ambiante: -10 °C, +25 °C si temperatura ambianta maxima de proiectare;

o componenta variabila, exprimata ca procent din energia vehiculata, atribuibila ciclarii;

e consumul anual total al auxiliarelor, exprimat in MWh/an, calculat pe baza celor doua componente, la ambele
regimuri de operare de la §3.0, R1 si R2;

. sarcina auxiliara la sfarsitul duratei de viata (kWh/zi);

. timpul de rezerva al UPS-ului de control (minute);

e  timpul de activare de la primirea consemnului pana la atingerea puterii cerute (secunde) si rata de rampa de la
zero la putere nominala (secunde) — valori declarate, fara prag si fara punctaj;

e frecventa maxima de actualizare a consemnului acceptata de PPC/EMS.

3.4 Termenul de executie

3.4.1 Structura termenului

Repere temporale. In prezentul Caiet, TO desemneaza exclusiv data publicarii anuntului de
demarare a Procedurii (82.5), iar CO desemneaza exclusiv data ordinului de incepere emis in temeiul
Contractului. Cele doua nu se substituie.

Termenul contractual se compune din patru segmente, cu regimuri distincte de raspundere.
Numai segmentele S1 si S3 sunt controlate de Furnizor; ele constituie impreuna durata
controlata de Furnizor, care este marimea ofertata. Ea constituie prag eliminatoriu nepunctat
(83.3 lit. E8) si este marimea la care se raporteaza penalitatile de la art. 14.2.

Segment  Continut Duratd Cine rdspunde Penalitate de intdrziere
s1 CO - predarea DTAC verificat, maximum 3 Furnizor 0,15%/zi din valoarea
complet, apt de depunere saptamani Contractului
s2 fereastra de autorizare: depunerea neutrd, de referintd 5  Achizitor si autoritatea  niciuna
documentatiei — emiterea sdptdméni emitentd
autorizatiei de construire
s3 autorizatia de construire - restul duratei Furnizor 0,15%/zi din valoarea
notificarea de disponibilitate pentru controlate de Furnizor Contractului
punerea sub tensiune finald
S3b notificarea de disponibilitate — neutrd, de referinta 3  Operatorul de niciuna
punerea sub tensiune finald, saptamani Distributie si
montarea si verificarea grupului de Achizitorul
mdsurare fiscal, probele executate
impreund cu Operatorul de
Distributie, PIF si certificatul de
conformitate
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Durata controlata de Furnizor = S1 + S3. Ea se oferteaza in Formularul nr. 6 si nu poate depasi 7
luni (83.3 lit. E8). Nu se puncteaza: depasirea pragului face oferta neconforma, iar o durata mai
scurta nu aduce avantaj in evaluare.

Termenul calendaristic total = S1 + S2 + S3 + S3b, respectiv maximum 7 luni de durata controlata,
plus 8 saptamani de segmente neutre de referinta.

Segmentul S1 se cuantifica in saptamani, nu in luni, si are un plafon propriu, distinct de plafonul
duratei controlate. Ratiunea nu este scurtarea termenului total — S1 fiind interior duratei
controlate, comprimarea lui nu deplaseaza data punerii in functiune —, ci devansarea datei de
incepere a segmentului S2, astfel incat o eventuala depasire a ferestrei de autorizare sa se
produca mai devreme si sa se absoarba Tn aceeasi anvelopa, si impiedicarea amanarii DTAC
urmata de invocarea intarzierii autorizarii.

Conditie corelativa in sarcina Achizitorului. Plafonul de 3 saptamani pentru S1 este conditionat
de predarea de catre Achizitor, la data emiterii ordinului de incepere, a urmatorului pachet de
intrare: studiul geotehnic pentru amplasament, in masura in care Achizitorul il pune la
dispozitie potrivit §83.9; releveul topografic actualizat, vizat OCPI; certificatul de urbanism in termen
de valabilitate, cu lista avizelor; avizele deja obtinute Tn temeiul acestuia; extrasul de carte funciarg;
Anexele nr. 7 si nr. 8. Predarea cu intarziere a oricarei componente suspenda curgerea
segmentului S1 cu durata intarzierii, prin proces-verbal semnat de Parti, fara act aditional.

Corelativ, daca studiul geotehnic nu este pus la dispozitie de Achizitor potrivit 83.9, elaborarea
lui intra in sarcina Furnizorului, iar plafonul segmentului S1 este de 5 saptamani in loc de 3.
Forajele, Incercarile de laborator si raportul geotehnic nu se pot suprapune peste dimensionarea
fundatiilor, care depinde de rezultatul lor. Ofertantul aplica plafonul corespunzator variantei
inscrise la 83.9 si il reflecta In graficul de la 83.4.3. Plafonul duratei controlate de la §3.3 lit. E8
ramane neschimbat in ambele variante.

Segmentele S2 si S3b sunt neutre. Daca depasesc durata de referinta din motive neimputabile
Furnizorului, termenul calendaristic total se prelungeste automat cu diferenta, fara act
aditional si fara ca aceasta sa constituie prelungire in sensul art. 17.5 din Contract. Durata
controlata de Furnizor ramane neschimbata. Aceeasi regula se aplica intarzierii in obtinerea
autorizatiei de infiintare, conform 8§3.1.3, si perioadei necesare prelungirii sau reemiterii
certificatului de urbanism, conform 8§3.1.1 lit. (A).

Delimitarea dintre S3 si S3b se face prin notificarea de disponibilitate pentru punerea sub
tensiune finala, transmisa de Furnizor si confirmata de Achizitor in maximum 3 zile lucratoare; in
lipsa confirmarii in termen, notificarea admisibila isi produce efectul de la data transmiterii.
Notificarea este admisibila numai Tnsotita de: procesele-verbale ale probelor interne trecute;
dosarul complet depus la Operatorul de Distributie pentru punerea sub tensiune; documentatia as-
built. Notificarea prematura sau incompleta nu produce efectul de oprire a segmentului S3, iar zilele
scurse pana la o notificare admisibila raman in S3.

3.4.2 Calendarul orientativ

Etapa Interval In sarcina
Ordin de incepere si predarea pachetului de intrare de cdtre Achizitor co Achizitor
Inghetarea solutiei tehnice pe baza pachetului de intrare; verificarea C0... CO + 1 saptdménd Furnizor
amplasamentului

Elaborare DTAC, memorii tehnice Instalatii Electrice si Rezistentd, piese C0+0,5... CO+ 2 saptdmani Furnizor
desenate, dimensionarea fundatiilor la solutia efectivd

Verificarea tehnicd de calitate a proiectului (A1/A2, Ie), de verificatorii ~ CO + 2 ... CO + 3 sdptdmani Furnizor
nominalizati in ofertd

Depunerea documentatiei pentru autorizatia de construire — incheie  cel tarziu C0 + 3 sdptdmani Furnizor
S1

Comandd echipamente si productie — ruleaza in paralel cu din CO + 1 sGptdmanad Furnizor

+
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Etapa Interval In sarcina
autorizarea
Elaborare PTE pentru instalatia de utilizare, avizare in comisia CTE la OD  din CO + 2 sdptdméni Furnizor
Depunerea notificdrii la Operatorul de Distributie pentru punerea sub  cu minimum 3 luni inainte de  Furnizor
tensiune pentru probe data propusa pentru PST
Transport DDP amplasament, vdmuire conform graficului ofertat Furnizor
Lucrdri civile: fundatii, platforme, drum de acces, imprejmuire — incep inceput de S3 Furnizor
dupad emiterea AC
Montaj PTAB 2 - IS si containere, LES 20 kV, celula MT in PTAB CEF 0,8/20  S3 Furnizor
kV, 2.000 kVA, fibra optica
Depunerea DIU S3 Furnizor
Probe la rece, punere sub tensiune pentru probe, probe la cald S3 Furnizor
Test de capacitate, de randament si de capabilitate de putere (art. S3, anterior receptiei Furnizor, in
9.4-9.5 din model) prezenta
Achizitorului
Test de conformitate cu reteaua, certificat de conformitate finalul lui S3 Furnizor
Receptia la Terminarea Lucrdrilor finalul lui S3 ambele Pdrti

Intervalele sunt orientative. Ofertantul propune propriul calendar, in limitele de la §3.3 lit. E8, cu
documentele de substantiere de la §3.4.3. Segmentele de la 83.4.1 si activitatile de mai sus sunt
preluate in Formularul nr. 14 — Macheta Calendarului de Executie, in care se tine Calendarul de
Executie dupa semnare, potrivit art. 8.2 din modelul de contract.

3.4.3 Substantierea termenului ofertat

Termenul ofertat se probeaza obligatoriu prin urmatoarele documente, anexate propunerii tehnice.
Lipsa oricaruia dintre ele face oferta neconforma:

1. grafic Gantt cu resurse alocate — uman, utilaje, subcontractanti — pe fiecare activitate, cu marcarea distincta a
segmentelor S1, S2, S3 si S3b, cu pozitionarea explicitd a notificarii de disponibilitate pentru punerea sub tensiune
finala si a notificarii catre Operatorul de Distributie prevazute la art. 8.3 din modelul de contract;

2. alocarea explicita a fiecarei activitati catre Furnizor sau Achizitor, conform 83.4.4;

3. confirmarea scrisa a producatorului de celule privind fereastra de productie rezervatd pentru comanda care face
obiectul oferte;j;

4. planul de transport, cu ruta, modalitatea si durata estimata;

5. data-tinta de depunere a notificarii la Operatorul de Distributie, pozitionata explicit in grafic, cu marja legala de
3 luni vizibilg;

6. data de depunere a documentatiei pentru autorizatia de construire si alocarea expresa a termenului legal de
30 de zile prevazut de Legea nr. 50/1991 in segmentul S2;

7. nominalizarea proiectantilor pe specialitatile Instalatii Electrice si Rezistenta si a verificatorilor de proiect
atestati pe cerintele A1/A2 si le, cu atestatele in termen de valabilitate.

Formatul recomandat. Graficul de la pct. 1 si datele de la pct. 2, 4, 5 si 6 se recomanda a fi
prezentate in foaia ,Oferta” a Formularului nr. 14, care permite compararea ofertelor pe aceeasi
structura si preluarea directa in Calendarul de Executie. Utilizarea foii nu este obligatorie, nu
constituie criteriu de conformitate sau de punctaj si nu inlocuieste cerintele de la pct. 1-7; un grafic
in alt format este admis daca are continutul cerut la pct. 1. Ofertantul declarat castigator transpune
graficul ofertat in Formularul nr. 14, potrivit art. 8.2 din modelul de contract.

3.4.4 Alocarea responsabilitatilor in grafic

Graficul de executie va marca, activitate cu activitate, partea in sarcina careia se afla. Cu titlu
orientativ, revin Achizitorului: punerea la dispozitie a amplasamentului, a certificatului de
urbanism, a avizelor obtinute si a documentatiei existente; semnarea, in calitate de investitor, a
cererii de autorizare si a documentelor conexe, in maximum 5 zile lucratoare de la solicitare;
plata taxelor legale de autorizare si a cotelor ISC; confirmarea in scris, in maximum 7 zile lucratoare,
a deciziilor tehnice de competenta sa; plata tarifului de racordare; obtinerea autorizatiei de
infiintare; incheierea conventiei de exploatare; nominalizarea dirigintelui de santier; asigurarea
alimentarii auxiliare si a conexiunii de comunicatii la interfata convenita.
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3.5 Garantii tehnice

Element Perioadd Conditii

Celule LFP si PCS — performantd 10 ani de la PIF retentie = 70% SoH garantatd
bidimensional (art. 13.3), perimetrul
garantiei fiind 10 ani sau 23.200 MWh
descdrcati cumulat, mdsurati la M1,
care survine prima; curbad de retentie
an cu an si curbd pe energie cumulatd,
ambele declarate in Formularul nr. 6;
valabile in interiorul regimului R2 de la
83.0

Randament AC-AC la nivel de sistem 10 ani de la PIF anii 1-5: valoarea garantata V5; anii 6-
10: V5 - 1,5 puncte procentuale;
verificatd prin testul de la art. 9.5 si prin
verificarea anuald de la art. 13.37

Disponibilitate a sistemului pe durata garantiei de > Valoarea Garantatd V7, dar nu mai
performanta putin de 95%, conform definitiei de la
83.3.2, cu repartitia de la 83.3 lit. E13
Capabilitate de putere fdrd derating (E18) pe durata garantiei de 2.500 kW pe fereastra 95% — 5% SoC, la
performantd temperatura de proiectare
Transformator PTAB 2 si echipamente MT/|T 24 luni de la PIF conform conditiilor producdtorului
Anvelopd de beton PTAB 2 24 luni de la PIF conform standardelor IEC si EN
aplicabile
Lucrdri civile (fundatii, platforme, drum, 36 luni de la receptia la Legea nr. 10/1995
imprejmuire) terminarea lucrdrilor
Cabluri MT/IT si racord electric 24 luni de la PIF manoperd + materiale
Proiectare 36 luni de la avizare Legea nr. 10/1995
Actualizdri de securitate pentru EMS/PCS si minimum 10 ani de la PIF conform 83.7

componentele software

Perimetrul garantiilor. Toate garantiile de mai sus sunt valabile pentru regimul de operare R2
declarat la §3.0. Nicio conditie de valabilitate, din orice document, nu poate restrange acest
perimetru.

In perioada de garantie, Furnizorul remediazé pe cheltuiala sa defectele aparute la elementele
acoperite, in maximum 30 de zile calendaristice de la notificare pentru defectele care nu impiedica
functionarea, respectiv 7 zile calendaristice pentru defectele care impiedica functionarea
sistemului. Deplasarea reprezentantilor de specialitate pentru constatare se face in maximum 48 de
ore de la notificarea scrisa.

Ofertarea unor perioade de garantie mai lungi decat cele minime de mai sus nu constituie factor
de punctaj, dar devine obligatie contractuala daca este ofertata.

3.5' Declaratii si garantii nepunctate

Prezenta sectiune grupeaza cerintele care au temei intr-o reglementare, intr-un standard sau intr-o
practica sectoriala consacrata, se verifica la nivelul furnizorului sau al producatorului si nu la nivelul
proiectului, si privesc un orizont care depaseste perioada in care Achizitorul dispune de remedii
contractuale.

Ele nu se puncteaza si, cu exceptia lit. (c) si (f), nu constituie obligatii executabile prin
mecanismele contractuale de la art. 9, 13 si 14. Lit. (c) se executd prin declaratia de
conformitate UE si declaratia Ofertantului prevazute la §3.3 lit. E23; declaratia de conformitate UE
conditioneaza plata transei de livrare, potrivit art. 12.4 din modelul de contract. Lit. (f) se executa
potrivit art. 13.8 din modelul de contract. Functia lor este de filtrare: cine nu le poate sustine nu le
poate produce la cerere, iar o declaratie falsa este trasabila si sanctionabila la orice control ulterior.
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(a) Anduranta pana la sfarsitul duratei de viata. Energia descarcata cumulata garantata pana la
retentie = 70% SoH, declarata la V4, insotita de certificatul de garantie al producatorului celulei, cu
declararea explicita a bazei de determinare si a protocolului aplicat.

(b) Clasa celulei. Declaratie a Ofertantului ca celulele ofertate sunt listate, la data depunerii
ofertei, intr-un clasament public al producatorilor de celule pentru stocare publicat de o casa de
analiza consacrata, cu indicarea sursei si a datei. Listarea este o stare de moment; nu se cere
mentinerea ei.

(c) Regulamentul (UE) 2023/1542. Cerintele de la 83.3 lit. E23, in forma si la termenele aplicabile la
data punerii pe piata.

(d) Raspunderea extinsa a producatorului si sfarsitul vietii. Furnizorul sau entitatea de la V16, in
calitate de producator inregistrat, depune la oferta dovada Tnregistrarii in registrul national si
contractul cu o organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor. Furnizorul se
angajeaza ferm la preluarea gratuita a bateriilor uzate, inclusiv a celor inlocuite in garantie sau
prin augmentare, cu transport si tratare pe cheltuiala sa, in temeiul art. 56 din Regulamentul (UE)
2023/1542.

(e) Pasaportul bateriei. Predat Achizitorului la receptie, odata cu documentatia as-built, cu acces la
informatiile din el pe durata de viata, conform art. 77 din Regulamentul (UE) 2023/1542.

(f) Accesul la datele sistemului de management al bateriei. Cerinta de la §3.3 lit. E22 se
intemeiaza pe art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/1542, potrivit caruia accesul in citire la
datele privind starea de sanatate si durata de viata estimata se acorda in orice moment persoanei
care a cumparat bateria in mod legal, inclusiv tertilor care actioneaza in numele acesteia, printre
altele pentru evaluarea valorii reziduale. Furnizorul nu poate restrange, conditiona sau tarifa acest
acces.

(g) Conformitatea de securitate cibernetica. Ofertantul declara regimul de securitate cibernetica
aplicabil unitatii de conversie si sistemului de management al energiei la data ofertei, potrivit
reglementarilor europene si nationale in vigoare la acea datd, cu indicarea actelor normative
retinute si a standardelor aplicate.

3.6 Conditii de plata

#  Etapad Procent Documente justificative

1 Livrarea pe amplasament, DDP, cu FAT semnat in 60% proces-verbal FAT semnat de Achizitor sau
prealabil si cu notificare de livrare acceptatd in scris de un tert desemnat, cu lista seriilor si
de Achizitor, care nu se emite mai devreme de 30 de zile loturilor de celule si datele de fabricatie;
inainte de data prevazutd in Calendarul de Executie proces-verbal de predare-primire pe
pentru inceperea montajului; refuzul nejustificat al amplasament, cu confruntarea seriilor cu
Achizitorului se trateazd ca suspendare potrivit art. 15.1" lista din FAT; factura, CMR/BolL, packing list,

MSDS, certificate de calitate; documentele de
titlu de la art. 12.4
2 PIF, certificat de conformitate si trecerea testelor de 25% facturd, certificat de conformitate,
capacitate, randament si capabilitate de putere procesele-verbale ale testelor de la art. 9.4-
9.5 cu rezultat conform, documentatie as-
built si carte tehnicd predate

3 Prima verificare anuald a curbei de retentie, la 12 luni 5% proces-verbal de verificare conform art.
de la PIF 13.3", cu rezultat conform
4 Receptia Finald, la 24 de luni de la PIF 10% proces-verbal de Receptie Finald, dupd
remedierea tuturor neconformitdtilor
constatate

Termenele dintre semnarea Contractului si ordinul de incepere. Nu se acorda avans. Furnizorul
constituie garantia de buna executie in maximum 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului.
Ordinul de incepere (C0) se emite in maximum 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de
buna executie, simultan cu predarea pachetului de intrare de la §3.4.1. intarzierea
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constituirii garantiei decaleaza corespunzator CO, fara prelungirea duratei controlate; dupa 20 de
zile lucratoare de intarziere, Achizitorul poate rezilia Contractul, potrivit art. 6.1" din modelul de
contract. Intervalul dintre semnare si CO nu face parte din durata controlata de Furnizor, nu se
puncteaza si nu atrage penalitati.

Transele 3 si 4 constituie retinerea de buna executie si inlocuiesc integral orice alta retinere
procentuala. Nu se aplica o retinere suplimentara din fiecare factura.

Termenul de plata al fiecarei facturi este de 15 zile calendaristice de la data emiterii. Pentru
intarzieri la plata, Achizitorul datoreaza penalitati de 0,05% pe zi din suma neachitata, in conditiile
art. 6.3 din modelul de contract.

Ofertantul poate propune conditii de plata mai favorabile Achizitorului decat cele de mai sus, dar
nu mai putin favorabile. Conditiile de plata nu constituie factor de punctaj.

Achizitorul poate suspenda platile in cazul unor intarzieri de peste 45 de zile fata de calendarul de
executie.
3.6.1 Instrumente de garantare acceptate

Ofertantul alege unul dintre instrumentele de mai jos pentru garantia de buna executie si il declara
in oferta. Alegerea nu constituie factor de punctaj. Garantia de buna executie nu se poate
constitui prin retineri: o cheltuiala neplatita la data cererii de rambursare iese din perioada de
implementare a Contractului de finantare.

Pentru garantia de buna executie (10% din valoarea Contractului, fara TVA):

# Instrument Cerinte

B1 Scrisoare de garantie bancard, 10% din valoarea  emitent conform §3.6.2; text conform Formularului
Contractului nr. 12

B2 Politd de asigurare de garantii, 10% emitent conform §3.6.2; text conform Formularului

nr. 12, adaptat

3.6.2 Cerinte privind emitentul instrumentului de garantare

Institutii de credit. Institutie de credit autorizata si supravegheata intr-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spatiului Economic European, care figureaza in registrul institutiilor de credit tinut
de Banca Nationala a Romaniei ori in registrul institutiilor de credit al Autoritatii Bancare Europene.
Pentru emitentii din afara Romaniei, instrumentul trebuie sa fie platibil Tn Romania sau confirmat de
o institutie de credit din Romania.

Societati de asigurare. Societate de asigurare autorizata de Autoritatea de Supraveghere
Financiara sau autorizata intr-un alt stat membru si notificata pentru desfasurarea activitatii in
Romania, care indeplineste cumulativ:

(a) este autorizata pentru clasa 15 — Garantii din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 si figureaza cu
aceasta clasa in registrul public al ASF; (b) prezinta, conform ultimului raport privind solvabilitatea si
situatia financiara (SFCR) publicat, o rata de acoperire a cerintei de capital de solvabilitate (SCR)
de minimum 150%; (c) nu face obiectul unor masuri de supraveghere, redresare financiara sau
restrictii de activitate dispuse de autoritatea de supraveghere competenta, in vigoare la data
emiterii.

Ratingul financiar constituie criteriu alternativ, nu cumulativ: un emitent care prezinta un rating
de la 0 agentie Inregistrata ESMA de minimum BBB- se considera ca indeplineste lit. (b).

Achizitorul poate accepta si un emitent care nu indeplineste criteriul de la lit. (b), daca instrumentul
este confirmat de o institutie de credit care indeplineste conditiile de la primul paragraf.
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3.6.3 Continutul obligatoriu al instrumentului de garantare

Instrumentul se prezinta conform Formularului nr. 12. Sunt admise abateri de la textul model
numai daca nu diminueaza protectia Achizitorului. Achizitorul verifica textul inainte de acceptare.

Clauze obligatorii, a caror lipsa atrage respingerea instrumentului:

1. caracter autonom, irevocabil, neconditionat si platibil la prima cerere scrisa a Achizitorului, independent de

raportul juridic de baza;

plata in maximum 15 zile calendaristice de la primirea cererii scrise;

fara dreptul emitentului de a analiza raportul contractual dintre Achizitor si Furnizor si fara a fi necesar

acordul, confirmarea sau necontestarea Furnizorului;

fara obligatia Achizitorului de a dovedi prejudiciul, culpa sau punerea in intarziere;

renuntarea expresa la beneficiul de discutiune si la beneficiul de diviziune;

posibilitatea executarii partiale, in transe succesive, pana la epuizarea valorii;

valoare fixa, exprimata in lei, fara fransiza;

valabilitate expresa si obligatia de prelungire in conditiile art. 7.2 din Contract;

valabilitate independenta de plata primei, a comisionului sau a oricarei alte sume datorate de Furnizor

emitentului;

10. neafectarea de actele aditionale la contractul de baza;

11. cesibilitate catre finantatorul Achizitorului, cu simpla notificare a emitentului;

12. lege aplicabila legea romana; pentru garantiile bancare la cerere se accepta si supunerea la Regulile Uniforme
URDG 758 ale Camerei Internationale de Comert;

13. instante competente din Romania;

14. pentru politele de asigurare: renuntarea expresa a asiguratorului la orice exceptie derivata din raportul de
asigurare, in special neplata sau plata cu intarziere a primei, declaratiile inexacte ale contractantului asigurarii si
nerespectarea de catre acesta a obligatiilor din polita.

wnN

W oeNoO U~

Clauze inacceptabile, a caror prezenta atrage respingerea instrumentului:

e calificarea instrumentului drept fideiusiune sau orice alta garantie cu caracter accesoriu;

e  conditionarea platii de acordul, confirmarea, semnatura sau necontestarea Furnizorului;

e  conditionarea platii de prezentarea unei hotarari judecatoresti, arbitrale sau a unei constatari a unui tert;

e reducerea automata a valorii garantiei in timp sau pe masura executiei, In lipsa acordului scris al Achizitorului;

e limitarea la un singur apel sau la o singura cerere de plata;

e  exonerarea emitentului pentru neplata primei de asigurare sau pentru orice fapt al contractantului asigurarii;

e  termen de plata mai mare de 15 zile calendaristice;

e clauze de caducitate legate de indeplinirea unor formalitati de catre Achizitor, altele decat transmiterea cererii
scrise;

¢ lege aplicabila strdina sau jurisdictie exclusiva in afara Romaniei, in lipsa confirmarii de catre o institutie de credit
din Romania.

3.6.4 Inlocuirea retinerilor

Transele de la pozitiile 3 si 4 din §3.6 pot fi inlocuite cu un instrument de garantare de tip B1 sau B2,
la aceeasi valoare, cu aceeasi scadenta si cu continutul obligatoriu de la 83.6.3:

(a) la solicitarea Furnizorului, oricand n perioada de retinere; (b) la solicitarea Achizitorului,
formulata cel tarziu la data facturarii transei de la pozitia 2 din §3.6, caz in care Furnizorul
prezinta instrumentul in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare. Momentul-limita este astfel
stabilit incat instrumentul sa fie constituit anterior punerii in functiune, iar sumele retinute sa poata
fi platite integral inauntrul ferestrei de 30 de zile prevazute pentru cererea unica de rambursare.

Sumele retinute se platesc in termenul de la 83.6 de la data acceptarii instrumentului. Solicitarea de
la lit. (b) are ca temei art. 9 alin. (8) pct. 3 din Contractul de finantare, care conditioneaza cererea
de rambursare depusa dupa receptia punerii in functiune de prezentarea ordinelor de plata si a
extraselor de cont care atesta ca furnizorii au fost platiti.

Consecinta neprezentarii instrumentului solicitat conform lit. (b): Achizitorul are dreptul, la

alegerea sa si fara punere in intarziere, (i) sa execute garantia de buna executie, suma astfel

obtinuta fiind pastrata ca depozit de garantie pana la Receptia Final3, iar din retinere fiind platita

Furnizorului o suma egald cu cea obtinutd, sau (i) s& mentina retinerea. In ambele situatii, orice
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diminuare a finantarii nerambursabile cauzata de neplata sumelor retinute din acest motiv se
suporta de Furnizor, in conditiile art. 23.2. Inlocuirea nu diminueaza niciuna dintre obligatiile
garantate.

3.7 Securitate cibernetica si conformitate a produsului

3.7.1 Conformitate reglementata — obligatii care decurg din lege

(a") Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile si deseurile de baterii, in
conditiile de la §3.3 lit. E23. Regulamentul este direct aplicabil; obligatiile revin operatorului
economic care pune bateria pe piata, deci Furnizorului. Neindeplinirea lor la data livrarii constituie
neconformitate esentiala si atrage, suplimentar, aplicarea art. 23.2 din Contract, daca produce o
corectie financiara.

(a) Declaratie de conformitate CE care acopera expres art. 3 alin. (3) lit. d), e) si f) din Directiva
2014/53/UE, pentru fiecare echipament radio din pachet (router 4G/5G, module Wi-Fi/Bluetooth,
gateway-uri), cu referire la standardul EN 18031 acolo unde este aplicabil. Cerintele respective se
aplica echipamentelor radio puse pe piata incepand cu 1 august 2025, prin Regulamentul delegat
(UE) 2022/30.

3.7.2 Cerinte ale Achizitorului — obligatii contractuale

Cerintele din prezenta subsectiune nu decurg dintr-o obligatie legala in sarcina Achizitorului sau a
Ofertantului, ci reprezinta cerinte contractuale, proportionale cu durata de viata a activului si cu
practica industriald curenta pentru sistemele de conversie si de management al energiei.

(b) Angajament de suport de securitate. Furnizarea de actualizari de securitate pe minimum 10
ani de la PIF, politica documentata de gestionare a vulnerabilitatilor si notificarea Achizitorului in
cazul vulnerabilitatilor exploatate activ. Angajamentul se coreleaza cu obligatiile care devin
aplicabile producatorilor prin Regulamentul (UE) 2024/2847 (raportare din 11 septembrie 2026,
aplicare integrala din 11 decembrie 2027).

(c) Securitate operationala: - acces pe roluri, fara credentiale partajate sau codificate in
firmware; - firmware semnat criptografic, cu procedura documentata de actualizare; - mod de
functionare locala, fara dependenta de un serviciu cloud extern pentru functiile de control,
demonstrat la PIF; - absenta unei conexiuni obligatorii de iesire catre un serviciu cloud din afara
Uniunii Europene pentru functiile de control; telemetria este optionala si configurabila; - localizarea
in Uniunea Europeana a datelor operationale; - conformitate cu IEC 62443-4-1 (proces de
dezvoltare) si IEC 62443-4-2 (cerinte pe componenta) pentru PCS si EMS, sau echivalent demonstrat.

(d) Predare si continuitate. Furnizorul preda Achizitorului toate parolele, configuratiile, licentele si
accesurile operationale necesare utilizarii sistemelor EMS/PPC si nu va restrictiona, dezactiva sau
limita functionalitatile sistemului fara acordul prealabil scris al Achizitorului, cu exceptia
situatiilor de urgenta privind siguranta sistemului. Configuratia EMS/PPC si parametrizarea se
predau si in kitul de continuitate, conform art. 20.2 din Contract.

(e) Integritatea datelor de performanta. Accesul de citire al Achizitorului la datele de la 83.3 lit.
E22 nu poate fi restrictionat, conditionat sau intrerupt de Furnizor. Jurnalele EMS si BMS relevante
pentru determinarea SoH, a randamentului si a disponibilitatii se pastreaza in forma nealterabila, cu
marcaj temporal, minimum 10 ani.

3.8 Cerinte privind operarea si mentenanta

Ofertantul va prezenta, cu titlu informativ si fara ca acest serviciu sa faca obiectul contractarii
prin prezenta Procedura, o propunere de plan de intretinere pe termen lung, pe 20 de ani, ca

pag. 30 din 69 ﬁ
Banca Europeana |

de Investitii Finantat prin Fondul pentru Modernizare



https://modernisationfund.eu/

Finantat de Uniunea Europeana
Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare

Kk

Comisia
finh Europeana

*% A
Ee

https://modernisationfund.eu/

indicatie a capacitatii sale de a sustine astfel de servicii pe durata de viata operationala a sistemului.
Propunerea va acoperi:

1. domeniul serviciilor — intretinere preventiva, intretinere corectiva, monitorizare si diagnosticare la distanta,
analiza performantei si raportare, protocoale de raspuns la urgente;

2. acorduri de nivel al serviciului (SLA) — timpi de raspuns definiti pentru urgente si defectiuni critice,
disponibilitatea pieselor de schimb, limitari ale timpilor de nefunctionare si penalitati asociate;

3. suport si garantie pe termen lung — garantii extinse pentru componente, inclusiv baterii si electronica de putere;
disponibilitatea pieselor de schimb pe 20 de ani;

4. structura costurilor de operare — intretinere anuald, manopera, piese de schimb, activitati majore (cicluri de
Tnlocuire, actualizari de sistem);

5. personal calificat — capacitatea de a furniza personal calificat si planuri de instruire, inclusiv pentru personalul
Achizitorului;

6. monitorizarea performantei — sistem de monitorizare Tn timp real, rapoarte periodice, indicatori-cheie de
performants;

7. managementul riscurilor — planuri de atenuare a degradarii, a indisponibilitatii si a pierderii de performanta,
plus planuri de urgenta;

8. planul de mentenanta raportat la regimul R2 de la 83.0, cu indicarea explicita a numarului de interventii
preventive anuale si a orelor de indisponibilitate planificata aferente, corelate cu plafonul de la 83.3 lit. E13.

Se va mentiona lista excluderilor. Informatiile se prezinta in format liber.

3.9 Amplasamentul

Element Date

Localitate Jud. Vélcea, UAT Prundeni, Loc. Calina, Str. Garii, nr. 9

Numere cadastrale si suprafete 39720

Coordonate GPS latitudine 44.7211, longitudine 24.2553

Acces drum

Date climatice de proiectare umiditate 13%-100% la 189m altitudine, temperaturd -18 C + 42 C — corelate
obligatoriu cu §3.0.2

Studiu geotehnic 5

Plan de amplasament si plan de Anexa nr. 1

situatie

Achizitorul declara ca detine dreptul real care i permite executarea Lucrarilor pe amplasamentul
indicat si ca imobilul nu face obiectul unor litigii Tn curs de solutionare cu privire la situatia juridica.

Vizitarea amplasamentului este posibila Tn intervalul prevazut la 82.5, pe baza de programare
prealabila prin e-mail.

4. Conditii de participare la Procedura

4.1 Modalitatea de participare

Ofertantii participa exclusiv in nume propriu. Oferta comuna nu este admisa. Ofertantul poate
recurge la subcontractanti, in conditiile 84.2, cu raspunderea integrala pentru executarea
Contractului.

4.2 Subcontractanti

Fara diminuarea raspunderii proprii, Ofertantul are dreptul de a subcontracta parti din Contract, cu
precizarea n oferta a partilor subcontractate si a specializarii subcontractantilor.

Achizitorul poate respinge un subcontractant propus daca acesta nu indeplineste conditiile de
participare sau se incadreaza in motivele de excludere, si poate solicita inlocuirea lui.
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Pe parcursul derularii Contractului, Furnizorul nu are dreptul de a Tnlocui subcontractantii
nominalizati in oferta fara acceptul Achizitorului, iar inlocuirea nu poate conduce la modificarea
propunerii tehnice sau financiare initiale si nici a avantajelor ofertei acceptate.

Producatorul celulelor de baterie nu este subcontractant in sensul prezentei sectiuni;
nominalizarea (V15) si regimul lui sunt guvernate de 83.3 lit. E12, E15 si E17 side art. 12.8 si 13.7 din
Contract.

4.3 Situatia personala a Ofertantului

Se cere: (a) inexistenta unei proceduri de insolventa, faliment, lichidare, supraveghere judiciara sau
incetare a activitatii; (b) inexistenta unei condamnari definitive, Tn ultimii 5 ani, pentru constituirea
unui grup infractional organizat, coruptie, infractiuni iImpotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene, terorism, frauda, spalare de bani, trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile; (c)
inexistenta unei condamnari definitive, in ultimii 3 ani, pentru abatere profesionala care afecteaza
reputatia profesionalg; (d) inexistenta, in ultimii 2 ani, a unor incalcari grave sau repetate ale
obligatiilor contractuale principale, din motive imputabile, care sa fi condus la incetarea anticipata a
contractului, plata de daune-interese sau sanctiuni comparabile; (e) inexistenta oricarui conflict de
interese, in sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 si al art. 15 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 66/2011; (f) inexistenta dublei finantari; (g) neincadrarea in regimul masurilor
restrictive ale Uniunii Europene.

Documente: Formularele nr. 2, 3, 4 si 8, plus datele privind beneficiarul real.

4.3.1 Date necesare analizei conflictului de interese

Element Date
Denumirea si CUI ale Achizitorului RO 15830118
Administrator / reprezentant legal Natanail-Romulus PETRESCU

Asociati si beneficiari reali Natanail-Romulus PETRESCU, Petrescu Gabriela Elena
Societdti dfiliate, in sensul definitiei ~ ELECTRIC PLANNERS SRL, DATA FINANCE GROUP SRL, AZUGA TURISM SA, GREENPHOTO
dela §4.3.2 SRL, BONKI SRL, TECROM COMPANY ENERGY SRL, STI GREEN WORLD ENERGY SRL, AREA

ENERGY SOLAR SRL, CRAMA VENETIC SRL, PAYROLL DFG SRL, MM MOSNITA CONCEPT
2022 SRL, DIGITAL FISCAL GROUP SRL, DFG LOGISTICS SRL, AZUGA RESIDENCE SRL, EP
FURNIZARE SRL, AREA GREENSOLAR SRL, EP HOLDING SRL

Comisia de evaluare este alcatuita din:

PETRESCU Natanail-Romulus
TRIPON Stefan-Alin
CAPRARIU Felix Lucian
BUMBAC Raluca Andreea

MW=

4.3.2 Interdictii si afilieri

Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: (i) sa depuna mai mult de o oferta, sub
sanctiunea excluderii tuturor ofertelor in cauza (pct. 6.3 alin. (1) din indrumar); (ii) sa depuna oferta
si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
proprii.

Persoanele afiliate pot participa in cadrul aceleiasi proceduri numai daca participarea lor nu este de
natura sa distorsioneze concurenta.

O persoana este afiliata cu o alta persoana daca: (a) doua persoane fizice sunt sot/sotie sau rude
pana la gradul al IlI-lea inclusiv; (b) o persoana fizica detine, direct sau indirect, inclusiv prin
persoane afiliate, minimum 25% din valoarea sau numarul titlurilor de participare ori al drepturilor
de vot la o persoana juridica, sau o controleaza efectiv; (c) intre doua persoane juridice exista o
detinere de minimum 25%, directa sau indirectd, intr-un sens sau in celdlalt, ori o terta persoana
juridica detine minimum 25% la ambele.
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Nominalizarea aceluiasi producator de celule in mai multe oferte nu constituie, prin ea insasi,
afiliere sau distorsionare a concurentei.

Ofertantul declarat castigator va prezenta, anterior semnarii Contractului, unul dintre: extras la zi
din Registrul Beneficiarilor Reali; declaratie pe proprie raspundere conform art. 326 din Codul penal
cu datele beneficiarilor reali, in conditiile Legii nr. 129/2019; documente echivalente emise de
autoritatea competenta din statul de inregistrare, traduse autorizat.

4.4 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are obiect de activitate autorizat pentru executia lucrarilor si
furnizarea echipamentelor care constituie obiectul Procedurii.

e persoane juridice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in termen de valabilitate,
din care sa rezulte datele de identificare, persoanele imputernicite, starea de functionare, obiectul de activitate si
activitatile autorizate;

e  persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare, atestare sau apartenenta
profesionala conform legislatiei din statul de resedintd, Tnsotite de traducere autorizatad. Daca in statul respectiv nu
exista echivalent al certificatului constatator, se accepta orice alt document doveditor.

Suplimentar, Ofertantul sau, dupa caz, subcontractantul care executa activitatile respective trebuie
sa detina:

(a) atestat ANRE valabil pentru proiectarea si executia lucrarilor de instalatii electrice de medie
tensiune, minimum tipurile C1A si C2A;

(b) personal atestat ANRE: minimum 1 inginer atestat tip IIIA;

(c) pentru documentatia de autorizare — proiectanti cu drept de semnatura pe specialitatile
Instalatii Electrice si Rezistenta, si verificatori de proiect atestati de Ministerul Dezvoltarii,
minimum pe cerintele A1/A2 — rezistenta mecanica si stabilitate si Ie — instalatii electrice,
conform Legii nr. 10/1995;

(d) responsabil tehnic cu executia autorizat, pentru domeniile aferente lucrarilor.

Verificatorul de proiect trebuie sa fie independent de elaboratorul documentatiei verificate.

- .

4.5 Capacitatea tehnica si profesionala

# Cerintd Prag

T1 Valoare cumulatd a contractelor de echipamente si servicii similare, 2 2.700.000 lei ford TVA, valoare absolutd,
incheiate si livrate in ultimii 3 ani, prin cumularea oricdtor independentd de valoarea estimatd o
contracte Contractului

12 Capacitate de stocare a energiei electrice instalatd cumulat in ultimii 25 MWAh, din care 2 0,5 MWh intr-un
5ani singur proiect

13 Cel putin o referintd pusd in functiune si aflatd in operare de 1

minimum 12 luni la data depunerii ofertei, intr-un stat membru al
Uniunii Europene
T4 Cel putin o referintd de instalatie de stocare racordatd la medie 1

tensiune
Cerintele T1 si T2 sunt alternative: este suficienta indeplinirea oricareia dintre ele. Cerintele T2, T3
si T4 pot fi indeplinite prin aceeasi referinta, daca aceasta le intruneste pe toate. La T2 se
cumuleaza instalatii de orice marime si din orice segment — rezidential, comercial-industrial sau
la scara de retea.

Probarea alternativa a T1 si T2. Ofertantul care nu poate prezenta contracte sau extrase de
contract poate proba prin declaratie pe propria raspundere, cuprinzand lista instalatiilor cu
beneficiar, amplasament, capacitate si data de punere in functiune, insotita de: situatiile financiare
anuale depuse, cu toate anexele, pentru anii invocati, si balanta analitica din care rezulta cifra de
afaceri pe activitatea de instalatii; procesele-verbale de punere in functiune sau certificatele de
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racordare pentru cel putin trei dintre instalatiile din lista. Achizitorul poate solicita confirmarea
directa a oricarei referinte din lista.

Documente: Formularul nr. 5 si documente justificative — contracte sau extrase din contracte care
detaliaza data semnarii, obiectul, capacitatea proiectului, amplasarea si partile; procese-verbale de
receptie sau de predare-primire; facturi; sau documentatie echivalenta verificabila.

Se prezinta si structura organizatorica a companiei, informatii despre capacitate (facilitati, forta de
munca, expertiza tehnicd) in format neimpus, precum si autorizatiile si certificarile care
demonstreaza conformitatea cu legislatia si standardele aplicabile integrarii BESS.

4.6 Observatii comune

Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate proprie sau legala nu vor fi
emise cu mai mult de 60 de zile Thainte de data depunerii ofertelor.

Ofertantii au dreptul de a dovedi indeplinirea cerintelor prin orice tip de mijloace verificabile.
Achizitorul nuingradeste acest drept.

Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducere autorizata in limba
romana.

5. Prezentarea si deschiderea ofertelor

5.1 Depunerea ofertelor

Ofertele se depun in limba roméana. Documentele in alta limba vor fi insotite de traducere
autorizata.

Ofertele vor fi valabile cel putin 120 de zile calendaristice de |la data stabilita pentru deschidere.
Termenul acopera integral durata previzibila a Procedurii, inclusiv termenele de contestatie de la 88,
cu o marja confortabila fata de termenul estimat de semnare de la §2.5, si este identic pentru toti
Ofertantii.

5.1.1 Modalitatea de transmitere

Oferta se transmite prin e-mail la adresa stocare@dfg.ro, cu subiectul ,Oferta — Procedura EPC
BESS 6,00 MWh Prundeni”, semnata de reprezentantul legal al Ofertantului cu semnatura
electronica calificata sau olograf, pe documentele scanate incluse in arhiva (pct. 6.2 alin. (1) din
Indrumar).

Pentru asigurarea confidentialitatii si a egalitatii de tratament:

(a) documentele ofertei se transmit intr-o arhiva unica, in format 7z sau zip, criptata cu
algoritmul AES-256 si cu criptarea numelor de fisiere activata, protejata printr-o parola de
minimum 16 caractere;

(b) parola nu se transmite inainte de expirarea termenului-limita de depunere;

(c) la ora-limita de depunere, Ofertantii transmit parola, intr-un mesaj distinct; parola netransmisa
in 60 de minute de la ora-limita, sau incorecta dupa doua incercari de deschidere consemnate
in raportul de deschidere, echivaleaza cu neprimirea ofertei;

(d) daca dimensiunea arhivei depaseste limitele de transmitere prin e-mail, Ofertantul poate
transmite un link de descarcare catre un serviciu de stocare, cu conditia ca arhiva sa fie criptata
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conform lit. (a) si ca amprenta SHA-256 a arhivei sa fie comunicata prin e-mail pana la termenul-
limita de depunere; o arhiva descdrcata a carei amprenta nu corespunde se considera neprimita;

(e) ofertele primite dupa termenul-limita nu se deschid; se inregistreaza, se mentioneaza in raportul
procedurii si se pastreaza la dosarul achizitiei.

Toate paginile ofertei vor fi numerotate Tn forma x/n. Oferta va contine un opis al documentelor.

5.2 Documentele ofertei

O oo NOSULANWN=

-
(@)

10a
10b
10c
10d
10e

10f
11
12

13
15

16

Document

Formularul nr. 1 — Scrisoare de inaintare, cu opis

Formularul nr. 2 — Declaratie privind neincadrarea in situatii care afecteazd calitatea de participant

Formularul nr. 3 — Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 15 din OUG nr. 66/2011)

Formularul nr. 4 — Declaratie privind calitatea de participant

Formularul nr. 5 — Lista contractelor similare din ultimii 3 ani

Formularul nr. 6 — Formular de ofertd, cu tabelul Valorilor Garantate

Formularul nr. 7 — Anexa la formularul de ofertd (defalcare pe capitole de deviz si optiuni ferme de augmentare)
Formularul nr. 8 — Declaratie privind evitarea dublei finantdri

Formularul nr. 9 — Imputernicire, dacd este cazul

Formularul nr. 10 — Acord fdrd rezerve cu modelul de contract (Anexa nr. 4)

Declaratie privind instrumentele de garantare alese din lista de la §3.6.1, cu indicarea emitentului propus

Declaratia producdtorului celulei conform §3.3 lit. E17, cu nominalizarea regimului de operare R2

Formularul nr. 13 — Declaratie privind originea si conformitatea cu mdsurile restrictive ale Uniunii Europene

Declaratia privind incadrarea in Regulamentul (UE) 2023/1542 si termenele aplicabile, conform §3.3 lit. E23

Plan de situatie al solutiei ofertate, la scard, cu pozitia unitdtilor containerizate, a postului de transformare si a
traseului liniilor electrice subterane, si declaratia de incadrare in anvelopa de amplasare de la §83.2.1 lit. H
Nominalizarea verificatorilor de proiect atestati (A1/A2, Ie) pe care Ofertantul ii va folosi pentru verificarea tehnicd din
segmentul S1, cu certificatele de atestare in termen

Certificat constatator ONRC sau echivalent

Date privind beneficiarul real

Atestate ANRE si documente de personal

Propunerea tehnicd, cuprinzénd obligatoriu: fisele tehnice ale sistemului de stocare, ale celulei si ale unitdtii de
conversie; certificatele si rapoartele de la 83.3 lit. E4, E5 si E12; diagrama de capabilitate P-Q de la lit. E7; curbele putere-
temperaturd de la lit. E18; calculul termic semnat de proiectant de la lit. E19; descrierile functionale ale EMS cerute la lit.
E10a, E10c, E10d, E21, E22, E25, E27 si E28, inclusiv harta punctelor de date, harta de registre si tabelul de corespondentd
a severitdtilor; graficul Gantt de la §3.4.3; certificatul de garantie al unitdtii de conversie de la lit. E24. Documentele
propunerii tehnice nu se completeazd prin clarificdri (pct. 6.3 alin. (10) din Indrumar): documentul absent se considerd
lipsa, iar oferta este neconformd. Clarificdrile se pot cere numai asupra continutului documentelor depuse.

Propunerea financiard

5.3 Propunerea tehnica

Nu se impune un format. Propunerea tehnica va contine cel putin:

solutia de sistem de stocare propusd, cu demonstrarea incadrarii Tn anvelopa de la §83.2.1 lit. A;

matricea de conformitate: pentru fiecare cerinta de la 83.2.1 si 83.3, valoarea ofertata si documentul care o
probeaza;

demonstrarea compatibilitatii solutiei cu regimul de operare R2 de la §3.0, inclusiv curbele de derating in
putere si temperatura (E18) si calculul termic (E19);

conceptul de fundare: tipul fundatiilor, sarcinile transmise, presiunea pe teren, in corelare cu numarul si gabaritul
containerelor ofertate;

nominalizarea proiectantilor si a verificatorilor de proiect conform 84.4 lit. (c);

protocolul de test propus, conform art. 9.4-9.5 din modelul de contract: conditii de temperaturd, ferestre de SoC,
putere de test, instrumentar de masura si trasabilitatea etalonarii;

protocolul propus de verificare anuala a retentiei, a randamentului si a disponibilitatii, conform art. 13.3";
planul de amplasament / planul de situatie propus, cu pozitionarea PTAB 2 - IS si cu spatiul rezervat pentru
augmentare (E21);

schema electrica monofilara generala a solutiei propuse;

specificatiile tehnice ale tuturor echipamentelor propuse, cu nominalizarea producatorului si a modelului
celulei;

diagrama de capabilitate P-Q;
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e  graficul de executie si documentele de substantiere de la 83.4.3, de preferinta in foaia ,Oferta” a Formularului nr.
14;

e descrierea functionala a EMS, inclusiv logica de la §3.3 lit. E10a-E10c si E22;

e documentatia de securitate cibernetica de la §3.7;

e  planul de operare si mentenanta de la 83.8;

e valorile declarate obligatoriu conform 8§3.3.3.

5.4 Propunerea financiara

Pretul se exprima in lei, fara TVA, cu evidentierea distincta a TVA-ului si cu defalcare pe capitolele
de deviz din Formularul nr. 7, distinct pentru echipamente si pentru servicii de monta;j.

Pretul se oferteaza pe baza conditiei de livrare DDP Incoterms 2020, amplasament Prundeni, cu
transport, asigurare si taxe vamale incluse.

Oferta poate fi prezentata suplimentar in euro. Pentru compararea si departajarea ofertelor se
utilizeaza exclusiv cursul de referinta 1 euro = 4,9764 lei, cursul de referinta comunicat de Banca
Nationala a Romaniei pentru data de 30.12.2024. Acest curs se foloseste exclusiv la comparare.

Nu se accepta oferte partiale sau alternative.

Valoarea estimata a Contractului constituie pretul maxim acceptat. Ofertele al caror TOTAL
GENERAL din Formularul nr. 7 depaseste aceasta valoare sunt inadmisibile si nu intra in etapa de
punctare. Regula se aplica mecanic, fara apreciere din partea comisiei.

Pretul ofertei castigatoare este ferm si nu se ajusteaza. Nicio variatie a cursului valutar, a
preturilor materiilor prime, a costurilor de transport, a taxelor vamale sau a costurilor de finantare
nu da dreptul la modificarea pretului, in niciun temei si Tn niciun moment al executarii Contractului.
Consecinta contractuala este la art. 5.1, art. 5.5, art. 5.6 si art. 17.3 din Anexa nr. 4.

5.5 Mentinerea, retragerea sau modificarea ofertei

5.5.1. Oferta poate fi modificata sau retrasa, prin solicitare scrisa, pana la data si ora-limita de
depunere. Dupa acest moment, ofertele nu mai pot fi modificate. Aceste informatii se consemneaza
in raportul procedurii.

5.5.2. Dupa termenul-limita de depunere, Ofertantul are obligatia de a-si mentine oferta
neschimbata pe toata perioada de valabilitate declarata. Retragerea ofertei in aceasta perioada se
consemneaza in raportul procedurii, care se publica.

5.5.3. Prelungirea valabilitatii. Daca Procedura nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a
ofertelor, Achizitorul poate solicita tuturor Ofertantilor ramasi in competitie, simultan siin aceiasi
termeni, prelungirea valabilitatii cu cel mult 60 de zile calendaristice. Ofertantul raspunde in 5 zile
lucratoare. Refuzul sau lipsa raspunsului nu atrage nicio sanctiune financiara, dar determina
eliminarea ofertei din clasament, fara a afecta ordinea celorlalte oferte. Prelungirea nu poate fi
insotita de nicio modificare a ofertei.

5.5.4. Consecintele refuzului de semnare. Daca Ofertantul declarat castigator nu se prezinta
pentru semnarea Contractului in termenul de la 89.2 si nu prezinta o justificare scrisa, Achizitorul
poate decide, prin actualizarea raportului procedurii, atribuirea Contractului urmatorului clasat
sau anularea Procedurii. Refuzul, motivele invocate si decizia Achizitorului se consemneaza in
raportul procedurii, care se publica pe pagina web a Achizitorului. Aceeasi decizie poate fi luata
daca, dupa semnare si inainte de emiterea ordinului de incepere, Contractul este reziliat
potrivit art. 6.1 din modelul de contract pentru neconstituirea garantiei de buna executie.

+
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5.6 Deschiderea ofertelor

Ofertele se deschid la data si ora stabilite Tn anunt, in prezenta membrilor comisiei de evaluare si a
altor persoane autorizate de Achizitor. Se intocmeste un raport de deschidere cu documentele
primite de la fiecare Ofertant si cu numarul de pagini aferent.

Daca pana la termenul-limita nu s-a depus nicio ofertd, Achizitorul poate decide, pe baza unei
analize consemnate in raportul procedurii, reluarea procedurii sau prelungirea termenului de
depunere, cu actualizarea informatiilor de pe pagina web.

6. Evaluarea ofertelor

6.1 Comisia de evaluare

Comisia de evaluare este numita prin decizie a reprezentantului legal al Achizitorului, potrivit pct.
6.3 alin. (6) din indrumar, si este alcituitd din cei patru membri nominalizati la §4.3.1. Modul de
lucru al comisiei se stabileste prin decizia de numire. Daca un membru este inlocuit, numele
inlocuitorului se publica pe pagina web a Achizitorului inainte ca acesta sa participe la evaluare.

Fiecare membru completeaza si semneaza, inainte de sedinta de deschidere, declaratia de
impartialitate, confidentialitate, incompatibilitate, disponibilitate si privind conflictul de interese,
conform anexei nr. 3 la Indrumarul metodologic. Declaratiile se ataseaza raportului procedurii de
achizitie.

Comisia este responsabila pentru: deschiderea ofertelor; verificarea admisibilitatii si a conformitatii
ofertelor potrivit 86.2, Etapa 1; aplicarea criteriilor de atribuire de la §7; realizarea clasamentului;
propunerea de atribuire.

6.2 Procesul de evaluare
Evaluarea se desfasoara in doua etape succesive:

Etapa 1 — admisibilitate si conformitate. Se verifica: documentele ofertei de la §5.2; conditiile de
participare de la 84; incadrarea pretului in plafonul de la 85.4; cerintele de la 83.0 si 83.2.1 si
pragurile de la §3.3, pe baza matricei de conformitate si a documentelor probatorii. O oferta care
nu indeplineste oricare dintre aceste conditii este declarata inadmisibila sau neconforma si
nu intra in Etapa 2.

Etapa 2 — punctare. Se aplica exclusiv ofertelor declarate conforme, conform 87.

in etapa de evaluare nu se pot adduga alte cerinte si nu se poate renunta la cerintele deja
enuntate in Caietul de Sarcini, cu exceptia specificatiilor tehnice unde se regaseste mentiunea
»Sau echivalent”, caz in care Ofertantul poate demonstra echivalenta prin orice mijloace adecvate.

Comisia are dreptul, dar nu obligatia, de a solicita clarificari asupra continutului oricaruia dintre
documentele ofertei si completarea documentelor lipsa, cu exceptia documentelor propunerii
tehnice si ale propunerii financiare, care nu se completeaza (pct. 6.3 alin. (10) din Indrumar).
Ofertantii raspund in termen de 2 zile lucratoare; lipsa raspunsului nu suspenda evaluarea, iar
oferta se evalueaza pe baza documentelor existente. Achizitorul nu are dreptul ca prin clarificari sa
determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant.

Anularea procedurii poate interveni exclusiv in situatiile prevazute la pct. 6.3 alin. (11), (17) si (18) si
la pct. 6.5 alin. (3) din Indrumarul metodologic [numerotate (10), (16) si (17) in anexa nr. 4 la
Indrumar], respectiv: nu s-a depus nicio ofertd pana la termenul-limit4; s-au depus numai oferte
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care nu respecta conditiile din Caietul de Sarcini; in etapa de evaluare se identifica erori de fond in
Caietul de Sarcini care ar putea conduce la incalcarea principiilor Procedurii; ofertantul declarat
castigator nu se prezinta pentru semnarea Contractului. Anularea se motiveaza in raportul
procedurii.

Se elaboreaza raportul preliminar al procedurii, detaliind avantajele si dezavantajele fiecarei
oferte in raport cu fiecare cerinta din Caietul de Sarcini si comparand ofertele intre ele. Raportul va
detalia modul in care avantajele tehnice si financiare ale ofertei castigatoare contribuie la realizarea
obiectivelor Proiectului si mentioneaza expres denumirea ofertantului declarat castigator si
pretul Contractului (pct. 6.3 alin. (14) din indrumar).

Raportul procedurii, actualizat dupa solutionarea eventualelor contestatii, se comunica tuturor
Ofertantilor anterior transmiterii invitatiei de semnare (pct. 6.5 alin. (1) din Indrumar).
Rezultatul procedurii se publica in conditiile §9.2.

7. Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatoarea repartizare a punctelor:

Factor Puncte
A. Calitatea sistemului 50

B. Pretul ofertat 50
Total 100

7.1 Factorul A — Calitatea sistemului (50 de puncte)

Fiecare subcriteriu se puncteaza pe scala absoluta si fixa: punctajul unei oferte nu depinde de
ofertele celorlalti. Sub prag, oferta este neconforma; peste tinta, punctajul se plafoneaza la maxim.

Cod  Subcriteriu Prag (0 puncte)  Tintd (punctaj maxim)  Puncte

A1 Durabilitate — energia descdrcatd cumulatd, mdsuratd la M1, 11.100 MWh 20.000 MWh 13
pénad la care capacitatea nominald rdmane = 6,00 MWh (valoarea
V17)

A2 Randament de ciclu AC-AC la nivel de sistem, cu auxiliarele 85,0% 90,0% 12
incluse (valoarea V5)

A3 Consum auxiliar de repaus, la +25 °C (valoarea V6a2) 12 kW 6 kW 6

A4 Temperatura ambiantd maximd la care se garanteazd puterea 42°C 50°C 5
nominald fard reducere (valoarea V12)

A5 Durata garantiei integrale a unitdtii de conversie (valoarea V18) 5 ani 10 ani 3

A6 Disponibilitate anuald garantatd, conform definitiei de la §3.3.2 95,0% 98,0% 11

(valoarea V7)

Punctajul fiecarui subcriteriu se calculeaza prin interpolare liniara intre prag si tinta, cu plafonare la
intervalul [0, punctaj maxim].

Punctaj = Puncte_max x (valoare_ofertata - prag) / (tinta - prag)

Pentru A3, tinta este inferioara pragului, iar formula de mai sus produce direct punctajul corect: de
exemplu, la un consum de 9 kW, punctajul este 6 x (9 - 12) /(6 — 12) = 3 puncte.

7.2 Factorul B — Pretul ofertat (50 de puncte)

(a) Marimea punctata este TOTAL GENERAL din Formularul nr. 7, in lei fara TVA, pentru intregul
obiect al Contractului, la conditia de livrare de la §83.1.

(b) Punctajul se calculeaza prin raportare la cel mai mic pret ofertat:
Punctaj = (pret_minim x 50) / pret_ofertat
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unde pretul minim este cel mai mic pret dintre ofertele declarate admisibile si conforme, iar pretul
ofertat este cel din oferta evaluata. Oferta cu cel mai mic pret primeste 50 de puncte.

(c) Preturile cotate ca optiuni ferme In Formularul nr. 7 — augmentarile de la pozitiile 14 si 15 — nu
se cuprind in TOTAL GENERAL si nu se puncteaza.

7.3 Departajare
In cazul unor punctaje egale pe primul loc, departajarea se face succesiv, in aceast3 ordine:

punctajul obtinut la Factorul A — Calitate;

punctajul obtinut la subcriteriul A1 (energia cumulata la M1 pana la care capacitatea ramane = 6,00 MWh);
punctajul obtinut la subcriteriul A2 (randament AC-AC cu auxiliare);

punctajul obtinut la Factorul B — Pret;

durata controlata de Furnizor declarata in Formularul nr. 6, cea mai scurta fiind preferata. Durata nu constituie
factor de punctaj; ea intervine exclusiv ca element de departajare, prin compararea valorilor declarate.

uhwnN =

8. Contestatii

Contestatiile se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea raportului preliminar al
procedurii, prin e-mail la adresa stocare@dfg.ro.

Lipsa raspunsului in termen echivaleaza cu respingerea contestatiei si deschide contestatarului
calea judiciara descrisa in prezenta sectiune. Achizitorul solutioneaza contestatia si comunica
raspunsul in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire.

Raportul procedurii este unic si se actualizeaza. Raportul preliminar comunicat Ofertantilor
devine final prin expirarea termenului de contestatii, daca nu s-a depus nicio contestatie;
Achizitorul consemneaza acest fapt printr-o mentiune datata. Daca s-au depus contestatii, raportul
se actualizeaza cu solutionarea lor si devine final la data actualizarii. Invitatia de semnare se
transmite Tn prima zi lucratoare dupa data la care raportul a devenit final.

Daca Ofertantul este nemultumit de modul de solutionare, se poate adresa instantelor judecatoresti
competente, in conditiile legii, cu notificarea atat a Ministerului Energiei, in calitate de
autoritate nationala de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul
pentru modernizare, cat si a Achizitorului, asupra actiunii initiate (pct. 6.4 alin. (4) din Indrumar).

Contestatiile si hotararile judecatoresti referitoare la Procedura se ataseaza dosarului achizitiei.

9. Semnarea Contractului

9.1 Absenta unei conditii de aprobare prealabila

Semnarea Contractului nu este conditionata de nicio aprobare prealabila a Ministerului
Energiei.

Obiectivele Proiectului sunt formulate la nivelul unei capacitati nominale de minimum 6,00 MWh
(81.1), fara a impune componente, modele, producatori sau numar de unitati. O oferta care se
incadreaza in anvelopa electrica avizata prin Anexa nr. 8 siin anvelopa de amplasare de la §3.2.1 lit.
H nu produce o diferenta fata de documentatia aprobata la finantare.

O oferta care ar afecta obiectul, obiectivele sau indicatorii Proiectului (81.1-81.2) este neconforma
si se respinge la §3.3; ea nu se supune aprobarii, intrucat art. 13 alin. (3) din Contractul de finantare
interzice modificarea acestora chiar si prin act aditional.
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9.2 Procedura de semnare

Achizitorul transmite Ofertantului declarat castigator invitatia de semnare, termenul de prezentare
fiind de maximum 5 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. La semnare, Ofertantul
castigator prezinta angajamentul entitatii nominalizate la V16, conform art. 13.7 din modelul
de contract; neprezentarea lui are consecintele de la §85.5.4.

Daca Ofertantul castigator nu se prezinta in termen si nu prezinta o justificare scrisa, Achizitorul
poate decide atribuirea Contractului urmatorului clasat sau anularea procedurii, cu actualizarea
raportului Tn consecinta.

Caietul de Sarcini, clarificarile, oferta declarata castigatoare, precum si declaratiile privind
beneficiarul real si evitarea dublei finantari, in forma actualizata, fac parte integranta din
Contract, ca anexe. Caietul de Sarcini si oferta castigatoare nu pot fi modificate prin Contract.

Anterior semnarii Contractului nu pot fi furnizate produse, prestate servicii sau executate lucrari si
nu pot fi efectuate plati.

In termen de 5 zile calendaristice de la semnare, Achizitorul public3 rezultatul procedurii, prin
raportul procedurii de achizitie, pe pagina web si intr-un cotidian de interes national (anexa nr. 4
pct. 4 la indrumar).

SECTIUNEA III — FORMULARE

Formularul nr. 1 — Scrisoare de Thaintare

Ofertant: {denumirea, codul de inregistrare fiscald, adresa} Nr. inregistrare ofertant: ......... /vrras
Inregistrat la sediul Achizitorului nr. ......... /e

Catre S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., Str. Ion Creanga 7 Et. 6 Ap. 25 Cod 050864, Bucuresti,
sector 5

Ca urmare a anuntului publicat Tn data de 14.09.2026, in scopul atribuirii Contractului avand ca
obiect ,Pachet la cheie (,EPC turn-key”) care cuprinde: proiectare tehnica completa, furnizare sistem
de stocare a energiei electrice in baterii (BESS) cu o capacitate de minim 6,00 MWh, constructie,
montaj si punere in functiune, inclusiv conectarea la CEF Prundeni”, NOi, ...ccccccvueveneruencruenenene
(denumirea ofertantului), va transmitem alaturat oferta noastra.

Opis al documentelor transmise:

Document Nr. pagini
Formularul nr. 2 — Neincadrarea in situatii care afecteazd calitatea de participant
Formularul nr. 3 — Evitarea conflictului de interese

Formularul nr. 4 — Calitatea de participant

Formularul nr. 5 — Lista contractelor similare

Formularul nr. 6 — Formular de ofertd, cu Valorile Garantate

Formularul nr. 7 — Anexa la formularul de ofertd

Formularul nr. 8 — Evitarea dublei finantdri

Formularul nr. 9 — Imputernicire (dacd este cazul)

Formularul nr. 10 — Acord fdrd rezerve cu modelul de contract

Formularul nr. 13 — Originea si conformitatea cu mdsurile restrictive

Formularul nr. 14, foaia ,Ofertd” — graficul de executie (optional, recomandat, §3.4.3)
Declaratie privind instrumentele de garantare alese (85.2 poz. 10a)

Declaratia producdtorului celulei privind anvelopa de garantie (83.3 lit. E17)
Certificat constatator ONRC sau echivalent

Date privind beneficiarul real

Atestate ANRE si documente de personal
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| Document Nr. pagini
| Propunerea tehnicd, inclusiv matricea de conformitate
O Propunerea financiard
TOTAL
Data completarii: ...ccccecveueenee. Ofertant, (semnaturad electronicd calificatd)

Formularul nr. 2 — Declaratie privind neincadrarea in situatii
care afecteaza calitatea de participant

Ofertant / subcontractant

Subsemnatul, .....ccocvevveenene , reprezentant legal/imputernicit al .......cccoceeveuenee , In calitate de ofertant
la Procedura organizata de S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., publicata la data de 14.09.2026, declar
pe proprie raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute la art. 326 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, ca:

a) numa afluin stare de faliment, lichidare, supraveghere judiciara sau incetare a activitatii;

b)  n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva pentru constituirea unui grup infractional organizat,
coruptie, infractiuni iImpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, frauda, spalare de bani,
trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile;

¢) Tnultimii 3 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva pentru o abatere profesionala care imi afecteaza
reputatia profesionald;

d) nultimii 2 ani nu am incalcat grav sau repetat, din motive imputabile, obligatiile contractuale principale, astfel
incat sa fi intervenit Tncetarea anticipatd a contractului, plata de daune-interese sau sanctiuni comparabile;

e) numaincadrezin regimul masurilor restrictive ale Uniunii Europene aplicabile la data prezentei;

f)  informatiile prezentate Achizitorului sunt adevarate si nu prezint informatii false.

Declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Achizitorul

are dreptul de a solicita, in scopul verificarii, orice documente doveditoare.

Data completarii: ......coeeeene. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 3 — Declaratie privind evitarea conflictului de
interese

Ofertant / subcontractant

Subsemnatul, .....ccocveieeennens , In calitate de reprezentant legal al ........c.ccceeucuee.e. , referitor la Procedura
organizata de S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea
falsului in declaratii prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 si la art. 18" din Legea nr. 78/2000,
ca nu ma ncadrez in situatiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
66/2011 si, in special, ca nici la data prezentei si nici In ultimele 12 luni calendaristice nu cunosc
situatii in care:
a) sa existe legaturi de sot/sotie, rudenie sau afinitate pana la gradul al II-lea inclusiv intre structurile actionariatului
sau administratorii Achizitorului si cele ale ofertantului, subcontractantului sau asociatului;
b) sa existe asemenea legaturi intre membrii comisiei de evaluare ori alte persoane responsabile ale Achizitorului si
ofertant, subcontractant sau asociat;
c) persoane fizice sau juridice, autonome ori legate intre ele, sa detina individual sau Tmpreuna mai mult de 25% din
capitalul social la doi sau mai multi operatori economici care au depus oferte distincte in prezenta Procedura;
d) Achizitorul si unul dintre ofertanti, subcontractanti sau asociati sa aiba beneficiari reali comuni, inclusiv sot/sotie ori
beneficiari reali cu legaturi de rudenie sau afinitate pana la gradul al Il-lea;
e) sase fidatsau primit cadouri ori alte forme de ospitalitate care depasesc ceea ce este uzual si modest si care, pe
cale de consecinta, ar putea fi considerate stimulent.

Declar ca voi notifica imediat Achizitorul daca vor interveni modificari in prezenta declaratie si ca voi
lua Tn cel mai scurt timp masuri pentru remedierea conflictului de interese.
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Datele Achizitorului necesare acestei analize sunt cele publicate la 84.3.1 din Caietul de Sarcini.

Data completarii: ......coeeue.. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 4 — Declaratie privind calitatea de participant

Continut standard: participare in nume propriu / ca subcontractant; confirmarea ca nu se liciteaza
pentru acelasi contract in alta forma; acordul cu regulile de evitare a conflictului de interese;
apartenenta sau nu la un grup ori la o retea de operatori economici; obligatia de a informa imediat
Achizitorul despre orice modificare; autorizarea Achizitorului de a solicita informatii de la institutii,
banci si alte persoane juridice.

Se intocmeste pe antetul Ofertantului si se incheie cu: Data completarii: .................. si Ofertant,
................ (nume, functie, semndturd autorizatad).

Formularul nr. 5 — Lista contractelor similare din ultimii 3 ani

Ofertant / subcontractant

Subsemnatul, .....ccccvevernenene , reprezentant legal/imputernicit al .......ccccecevveneenene , declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca datele din tabelul de mai jos sunt
reale.

Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca sau alta persoana juridica sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L. cu privire la
orice aspect tehnic si financiar In legatura cu activitatea noastra.

N Obiectul Benefici  Calitatea Valo  Procent Capacitate Ampla  Perioada Da In
r contractului/nr.  ar/ Ofertantul  are indeplinit instalatd sare de ta  operare
si data adresd ui* (lei) (%) (MWh) (tara) executie**  PI  de (luni)
F
1
2
3

* contractant unic / subcontractant ** data de incepere si data de finalizare
Se adaugad randuri dupd necesitate. Pentru cerinta T1 se cumuleazd oricdte contracte (84.5).

Data completarii: ......coeeuee. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 6 — Formular de oferta
Catre: S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L.

1. Examinand Caietul de Sarcini si anexele sale, subsemnatul ........................ , reprezentant al ofertantului .........ccceeeenee ,
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata, sa executam
Contractul avand ca obiect ,Pachet la cheie (,EPC turn-key”) care cuprinde: proiectare tehnica completa, furnizare
sistem de stocare a energiei electrice Tn baterii (BESS) cu o capacitate de minim 6,00 MWh, constructie, montaj si
punere in functiune, inclusiv conectarea la CEF Prundeni”, pentru suma de:

seererenennenennes |€1 Fara TVA (in cifre siin litere), respectiv .................... €uro fara TVA, la cursul de
referinta de la §5.4 din Caietul de Sarcini, pe baza conditiei de livrare DDP Incoterms 2020,
amplasament Prundeni.

2. Ne angajam sa finalizam Lucrarile, inclusiv punerea Tn functiune si obtinerea certificatului de conformitate:
Element Valoare ofertatd
Durata controlatd de Furnizor (S1 + S3), in luni — prag eliminatoriu §3.3 lit. E8, nepunctat
din care: segmentul ST — pénd la depunerea DTAC (luni)
din care: segmentul S3 — de la emiterea AC pénd la PIF (luni)
Durata de referintd a segmentului S2 luatd in calcul (saptdmani) 5
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Element Valoare ofertatd
Durata de referintd a segmentului S3b luatd in calcul (saptdmani) 3

Termen calendaristic total (S1 + S2 + S3 + S3b), in luni
Luna de depunere a documentatiei pentru autorizatia de construire
Luna de depunere a notificarii la Operatorul de Distributie
3. Declaram urmatoarele Valori Garantate, care devin obligatii contractuale:

# Parametru Valoare garantatd
%] Capacitate nominald c.c. la BOL, 25 °C, conform IEC 62933-2-1 (MWh)
V2 Energie utilizabild c.c., la inceputul duratei de viatd (MWh), la addncimea de descdrcare declaratd

la V2a

V2a Adancimea de descdrcare declaratd, minimum 90% din capacitatea nominald, aflatd in fereastra
garantatd de producdtorul celulei (%)

V3 Energie descdrcatd la bornele de curent alternativ ale instalatiei de stocare (punctul de
mdsurare M1), ciclu complet 95% - 5% SoC, 25 °C, cu auxiliare (MWh) — se verificd prin test la
PIF

V4 Energie descdrcatd cumulatd garantatd pand la retentie = 70% SoH, la 25 °C, in regimul R2
(MWh) — valoare declaratd, nepunctatd; face parte din declaratiile si garantiile de la §3.5'

V5 Randament AC-AC la nivel de sistem, la bornele de curent alternativ ale instalatiei de

stocare, cu auxiliare, la 2.500 kW (%)

V6a1l  Componenta fixd (de repaus) a consumului auxiliarelor (kW), la -10 °C — declaratd, nepunctato;
serveste estimdrii consumului anual de incdlzire

V6a2 Componenta fixd (de repaus) a consumului auxiliarelor (kW), la +25 °C — valoarea punctatd la
87.1 subcriteriul A3; verificatd prin test la punerea in functiune, conform art. 9.5 lit. (g) din modelul
de contract

V6a3  Componenta fixd (de repaus) a consumului auxiliarelor (kW), la temperatura ambiantd maxima
de proiectare de la §3.0 (42 °C) — declaratd, nepunctatd; serveste estimdrii consumului anual de
climatizare

Vé6b Componenta variabild a consumului auxiliarelor, % din energia vehiculatd — declaratd,
nepunctatd; este cuprinsd in randamentul de la V5

V7 Disponibilitate garantatd (%), conform definitiei de la §3.3.2

V8 Indisponibilitate planificatd garantatd (ore/an)

V9 Timp de interventie garantat pe amplasament (ore)

Vi1 Putere garantatd fard derating pe fereastra 95% - 5% SoC, la temperatura de proiectare (kW)

viz Temperatura ambiantd maximd la care se garanteaza V11 si V5 (°C)

vi7 Energia descdrcatd cumulatd, mdasurata la M1, pénd la care capacitatea nominald raméne 2
6,00 MWh (MWh) — mdrimea punctatd la §7.1 A1

vi8 Durata garantiei integrale a unitatii de conversie (ani de la PIF) — mdrimea punctatd la §7.1 A5

V15 Producdtorul si modelul celulei

V16 Entitatea din UE/SEE care isi asuma direct garantia producatorului (art. 13.7 din modelul de
contract)

Declararea capacitatii. Ofertantul declara expres daca V1 este energie instalata, la nivel de
placa, sau energie utilizabila, si anexeaza documentul de garantie al producatorului celulei, care
specifica fereastra de stare de incarcare pe care este garantata durata de viata. Daca V1 este
declarat ca energie utilizabila, capacitatea nominala se recalculeaza prin impartire la fereastra
declarata, iar rezultatul se compara cu plafonul avizat de la §3.2.1 lit. A.

Consistenta Valorilor Garantate. V2 se declara cel putin egal cu 0,90 x V1. V3 se declara coerent cu
V1, V2 si V5, iar Ofertantul anexeaza calculul care leaga cele patru valori: fereastra de stare de
incarcare folosita, randamentul de descarcare si consumul auxiliarelor pe durata ciclului de test.
Inconsecventa aritmetica intre V1, V2, V3 si V5 face oferta neconforma, intrucat V1 se masoara
prin test la punerea in functiune (art. 9.4"), iar V3 se masoara in aceeasi sesiune (art. 9.4).

4. Declaram curba de retentie garantata, bidimensional, conform art. 13.3 din modelul de contract:

(a) Curba calendaristica — SoH garantat an cu an, in regimul R2:

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SoH
garant
at (%)
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(b) Curba pe energie descarcata cumulata — SoH garantat la fiecare 5.000 MWh, energia fiind
masurata la punctul M1, pe registrul de descarcare al contorului sigilat, ca si la §3.3 lit. E2:

MWh cumulati 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000
SoH garantat (%)

Tabelul se completeaza cel putin pand la 25.000 MWh, valoare care acoperd perimetrul garantiei de
performanta de la §3.5. Coloanele care depdsesc valoarea garantatd la V4 se marcheazad ,,n/a”.

Intelegem c3, potrivit art. 13.3 din modelul de contract, retentia garantata este, in orice moment,
valoarea cea mai mica dintre cele doua curbe, si ca ambele sunt valabile Tn interiorul regimului
de operare R2 declarat la §3.0 din Caietul de Sarcini.

5. Confirmam ca am luat cunostinta de regimul de operare de proiectare de
la §83.0 din Caietul de Sarcini si ca toate Valorile Garantate si curbele
declarate mai sus sunt valabile integral in interiorul regimului R2, fara
derogare, fara prima de risc si fara reducerea duratei sau a valorilor
garantate. Anexam declaratia producatorului celulei conform §3.3 lit. E17.

6. Ne angajam sa mentinem oferta valabila 120 de zile de la data deschiderii
ofertelor, respectiv pana la data de ......cccceceevenne .

7. Pana laincheierea Contractului, prezenta oferta, impreuna cu comunicarea
prin care este stabilita castigatoare, constituie un contract angajant intre noi.

8. Precizam ca nu depunem oferta alternativa si ca am tinut cont, la elaborarea
ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

9. Intelegem c3 Achizitorul nu este obligat s& accepte oferta cu cel mai scazut
pret sau orice alta oferta primita.

Data completarii: ......coeeuee. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 7 — Anexa la formularul de oferta

Defalcare pe capitole de deviz

Nr.  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli din Devizul General Valoare (lei fara TVA)

1 Amenajarea terenului (1.2)

2 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald (1.3)

3a  Asigurarea utilitdtilor — bransament / racordare la instalatia de racordare: celula MT in PTAB
CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA, LES 20 kV PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA [ZJPTAB 2 - IS (2)

3b  Asigurarea utilitdtilor — alte (2)

4a  Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor (3.5.4)

4b  DTAC cu memoriile pe specialitati (3.5.4)

Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (3.5.5)

Proiect tehnic si detalii de executie PT+DDE (3.5.6)

Asistentd tehnicd din partea proiectantului (3.8.1)

Constructii si instalatii (4.1)

9 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (4.2)

10  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj (4.3)

11 Dotadri (4.5)

12 Organizare de santier (5.1)

13 Probe tehnologice si teste (6.2)
TOTAL GENERAL lei fara TVA (mdrimea punctatd la §7.2)
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Pozitiile 3a si 4a se evidentiazad distinct pentru delimitarea cheltuielilor in sensul art. 4 alin. (3) lit. q) si r)
din Contractul de finantare.

Optiuni cu pret ferm — neincluse in TOTAL GENERAL si nepunctate

Nr. Pozitie Valoare (lei Valabilitate
féird TVA)
14 Augmentare la anul 5 de la PIF, pentru restabilirea capacitdtii la valoarea pret ferm,
garantatd V1 — module, montaj, punere in functiune exercitabil de
Achizitor
15 Augmentare la anul 10 de la PIF, aceeasi sferd idem
Data completarii: ......cccce.e.. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 8 — Declaratie privind evitarea dublei finantari

Subsemnatul, .....ccocoeveennene , In calitate de reprezentant legal al .........cccoecueee , referitor la Procedura
organizata de S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea
falsului in declaratii prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 si la art. 18 din Legea nr. 78/2000,
ca:

e operatorul economic pe care il reprezint, sau bugetele administrate de acesta ori in numele sdu, nu a beneficiat si
nu beneficiaza in prezent de finantare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul national si/sau de la
bugetul Uniunii Europene pentru activitatile specifice care fac obiectul prezentei proceduri;

3 nu am cunostinta de vreo situatie de dubla finantare, respectiv de finantare acordata cu incalcarea prevederilor art.
4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1001.

Am luat cunostinta ca declaratia in fals atrage incetarea contractului de achizitie, obligarea la
rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finantari si plata de despagubiri.

Data completarii: ......cccccu.e.. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 9 — Imputernicire

Se utilizeazd numai dacad oferta este semnatd de altd persoand decéat reprezentantul legal. Continut
standard: identificarea imputernicitului, drepturile de a semna oferta si documentele rezultate pe
parcursul Procedurii si de a rdspunde solicitdrilor de clarificare, cu angajarea deplind a raspunderii
ofertantului.

Se intocmeste pe antetul Ofertantului si se Incheie cu: Data completarii: .................. si Ofertant,
................ (nume, functie, semndturd autorizatad).

Formularul nr. 10 — Acord fara rezerve cu modelul de contract

Subsemnatul, .....ccocveveennene , In calitate de reprezentant legal al ........ccceeucueene. , declar ca am luat
cunostinta de continutul Anexei nr. 4 — Model de contract de achizitie si ca suntem de acord,
integral si fara rezerve, cu termenii acestuia.

Declaram expres ca:

(a) nu conditionam oferta de acceptarea vreunei modificari a modelului de contract; (b) conditiile
noastre generale de vanzare, livrare, prestare sau licentiere nu se aplica raportului contractual si
nu ne vom prevala de ele, indiferent daca au fost atasate ofertei, facturilor, documentelor de
transport sau oricdrei alte corespondente; () nu propunem si nu vom invoca nhicio clauza de
limitare, plafonare sau excludere a raspunderii, altele decat cele prevazute expres in modelul de
contract.

O Acord integral si fara rezerve
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Intelegem c3 modelul de contract nu este negociabil si c& orice oferts care il conditioneazs, 7l
modifica sau ii ataseaza termeni suplimentari este respinsa ca neconforma.

Data completarii: ......cccceue.. Ofertant, (semndturd autorizatd)

Formularul nr. 12 — Model de instrument de garantare a bunei
executii

Se emite pe antetul emitentului — institutie de credit (instrument de tip B1) sau societate de asigurare
(instrument de tip B2) care indeplineste conditiile de la 83.6.2. Textul este model; abaterile sunt admise
numai in conditiile de la §3.6.3.

INSTRUMENT DE GARANTARE A BUNEI EXECUTII nr. .......... din ..........

Catre: S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., in calitate de beneficiar al garantiei (denumita in
continuare ,Beneficiarul garantiei”)

Cu privire la Contractul de achizitie nr. .......... din .......... , Incheiat intre Beneficiarul garantiei si
.............................. (denumit in continuare ,Furnizorul”), avand ca obiect executia in regim EPC la
cheie a instalatiei de stocare a energiei electrice de 6,00 MWh,

Y] o 1ol § 151= T (denumirea emitentului, sediul, numarul din registrul BNR, al Autoritatii
Bancare Europene sau al ASF), ne obligam irevocabil si neconditionat fata de Beneficiarul garantiei,
dupa cum urmeaza:

1. Platim Beneficiarului garantiei orice suma, pana la concurenta valorii fixe de ......cccceeueeueee lei, reprezentand 10% din
valoarea Contractului, la prima sa cerere scrisa, in care se declard cd Furnizorul nu si-a indeplinit una sau mai
multe dintre obligatiile asumate prin Contract, inclusiv plata penalitatilor, a reducerilor de pret prevazute la art. 9.6,
a despagubirilor de performanta prevazute la art. 13.3" si a sumelor datorate in temeiul art. 23 din Contract.

2. Plata se face in maximum 15 zile calendaristice de la primirea cererii scrise.

3. Prezentul instrument este autonom fata de Contract si nu constituie fideiusiune. Nu avem dreptul de a analiza
raportul contractual dintre Beneficiarul garantiei si Furnizor si nu conditionam plata de acordul, confirmarea,
semndatura sau necontestarea Furnizorului, de prezentarea unei hotarari judecatoresti ori arbitrale sau de
constatarea unui tert.

4. Beneficiarul garantiei nu este obligat sa dovedeasca prejudiciul, culpa Furnizorului sau punerea acestuia in
intarziere.

5. Renuntam expres la beneficiul de discutiune si la beneficiul de diviziune.

6. Instrumentul poate fi executat partial, prin cereri succesive, panad la epuizarea valorii. Valoarea lui nu se reduce
automat, in timp sau pe masura executiei, In lipsa acordului scris al Beneficiarului garantiei. Nu se aplica nicio
fransiza.

7. Instrumentul este valabil pana la data de .......... , respectiv Receptia Finala plus 30 de zile, si se prelungeste in
conditiile art. 7.2 din Contract.

8. Valabilitatea instrumentului nu este afectata de neplata sau plata cu intarziere a primei, a comisionului ori a oricdrei
alte sume datorate de Furnizor, de declaratiile inexacte ale acestuia, de nerespectarea de catre el a obligatiilor fata
de emitent si nici de actele aditionale la Contract.

9. Instrumentul poate fi cesionat finantatorului Beneficiarului garantiei, cu simpla notificare a emitentului.

10. Instrumentul este guvernat de legea romana, iar litigiile se solutioneaza de instantele competente din Romania.
[Numai pentru instrumentele de tip B1:] se aplica, in completare, Regulile Uniforme URDG 758 ale Camerei
Internationale de Comert, Tn mdsura n care nu contravin prezentului text.

11. [Numai pentru instrumentele de tip B2:] Renuntam expres la orice exceptie derivata din raportul de asigurare, in
special la neplata sau plata cu intarziere a primei, la declaratiile inexacte ale contractantului asigurarii si la
nerespectarea de catre acesta a obligatiilor din polita.

[Numai pentru emitentii din afara Romdniei:] Instrumentul este platibil Tn Romania / este confirmat de
.............................. (institutie de credit din Romania).

Data emiterii: .................. Emitent, ................ (nume, functie, semndturi autorizate)
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Formularul nr. 13 — Declaratie privind originea si
conformitatea cu masurile restrictive ale Uniunii Europene

(model, se completeaza de ofertant pe propria rdspundere)

Subsemnatul ......cccoceverinirvennenne. , reprezentant legal al .......cccocceverveerennee. , declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din Procedura si a prevederilor art. 326 din Codul penal
privind falsul in declaratii, ca:
1. Societatea pe care o reprezint, actionarii, asociatii si beneficiarii reali ai acesteia nu se afla sub incidenta
masurilor restrictive adoptate de Uniunea Europeana.
2. Niciunul dintre subcontractantii, subfurnizorii sau furnizorii de echipamente propusi nu se afla sub incidenta
acestor masuri.
3. Niciun echipament, componenta sau serviciu ofertat nu provine, direct sau indirect, din surse supuse acestor
masuri.
4. Cunosc obligatiile de neeludare prevazute la art. 12g din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 si ma oblig sa le respect si
sa le transpun in contractele cu subcontractantii.
5. Voi notifica de indata Achizitorul cu privire la orice modificare a situatiei declarate.
Anexez prezentei: certificatele de origine sau declaratiile producatorilor pentru echipamentele
principale, precum si structura actionariatului pana la nivel de beneficiar real.

Formularul nr. 14 — Macheta Calendarului de Executie

(fisier xIsx editabil, publicat impreund cu celelalte formulare:
Formularul_14_Macheta_Calendar_Executie.xlsx)

Macheta pune in aceeasi structura segmentele de la §3.4.1, activitatile de la §83.4.2 si documentele
de substantiere de la 83.4.3. Are urmatoarele foi:

Foaie Utilizare Faza

Ofertd graficul de executie in sdptdmani de la CO, cu resurse, ofertd — recomandatd, neobligatorie
responsabilitati si verificdrile pct. 5 si 6 de la 83.4.3

Jaloane, Registru, Tablou Calendarul de Executie: termene, prognoze, date dupd semnare — art. 8.2

de bord, Gantt realizate, stari si abateri, cu trimitere la clauzele
Contractului

Foaie de parcurs stadiul obligatiilor pe segment, cu semndtura uneia sau  dupd semnare — art. 8.2'
a ambelor Pdrti

Jurnal evidenta modificdrilor si a acceptdrii lor de cdtre dupd semnare
cealaltd Parte

Instructiuni, Sdrbatori, auxiliare —

Liste

La oferta, foaia ,Oferta” nu este obligatorie si nu constituie criteriu de conformitate sau de punctaj
(83.4.3). Dupa semnare, macheta are regimul de la art. 8.2 si 8.2" din modelul de contract.

ANEXA NR. 4 — MODEL DE CONTRACT DE ACHIZITIE

Contract de proiectare, furnizare, constructie, montaj si punere in functiune nr. ...... din ......

Pachet la cheie (,,EPC turn-key”) care cuprinde: proiectare tehnica completa, furnizare sistem
de stocare a energiei electrice in baterii (BESS) cu o capacitate de minim 6,00 MWh,
constructie, montaj si punere in functiune, inclusiv conectarea la CEF Prundeni

+
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CAPITOLUL I — PARTILE, DEFINITIILE SI DOCUMENTELE

Art. 1 — Partile contractante

Te e , cusediul in e, , Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
........................ , CUL....ccccevevvrieeen, CONt bANCcar ........ceeeneneenne. deschis la ..., reprezentata
legal prin .....cccovevveverennen , denumita in continuare ,FURNIZORUL",

Si

2.S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L., cu sediul social in Str. Ion Creanga 7 Et. 6 Ap. 25 Cod 050864,
Bucuresti, sector 5, CUI RO 15830118, e-mail stocare@dfg.ro, cont bancar ........cccceveunenee. deschis la
........................ , reprezentata legal prin ........................, In calitate de administrator, denumita in

continuare ,,BENEFICIARUL",

denumite impreuna ,Partile” si separat ,Partea”.

Art. 2 — Definitii

~BESS” — sistem de stocare a energiei in baterii. ,EMS” — sistem de management al energiei. ,PCS"
— sistem de conversie a energiei. ,PPC" — controler la punctul de racordare. ,PTAB 2 - IS" — postul
de transformare in anvelopa de beton aferent instalatiei de stocare. ,PIF" — etapa la care sistemul
si toate echipamentele aferente sunt complet functionale, integrate, testate si conforme pentru
exploatare operationala, conform cerintelor legale, tehnice si ale operatorului de distributie. ,FAT”
— inspectia si testarea la fabrica, anterioare expedierii. ,DTAC" — documentatia tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire, conform Legii nr. 50/1991. ,,AC" — autorizatia de
construire. ,Receptia la Terminarea Lucrarilor” — acceptarea contractuala a Lucrarilor dupa
finalizarea testelor si indeplinirea parametrilor de performanta conveniti. ,Receptia Finala” —
receptia la expirarea perioadei de garantie de 24 de luni de la PIF.

~Regimul de Operare de Proiectare” — regimul declarat la 83.0 din Caietul de Sarcini, cu cele doua
stari R1 si R2. Toate garantiile din prezentul Contract se raporteaza la starea R2.

~Capacitate nominala” — energia nominala In curent continuu a sistemului de stocare, la Tnceputul
duratei de viatg, la 25 °C, determinata conform IEC 62933-2-1. ,Energie utilizabila” — energia in
curent continuu disponibila Intre limitele de stare de Tncarcare corespunzatoare unei adancimi de
descarcare de 90%, la 25 °C, la inceputul duratei de viata. ,Energie descarcata la bornele de
curent alternativ’ — energia masurata in curent alternativ la bornele instalatiei de stocare, in
punctul de masurare M1 definit la 83.2.1 lit. E din Caietul de Sarcini, intr-un ciclu complet de la 95%
la 5% stare de incarcare, la 25 °C, cu auxiliarele in functiune. Frontiera este cea de la 83.2.1 lit. A si
este identica cu cea folosita pentru determinarea randamentului AC-AC; nu se utilizeaza punctul
comun de cuplare, unde fluxul este agregat cu cel al centralei fotovoltaice.

»Ciclu complet echivalent (CCE)", ,Energie descarcata cumulata”, ,Randament AC-AC la nivel de
sistem” si ,Stare de sanatate (SoH)" au intelesul definit la §3.3.0 din Caietul de Sarcini, care
prevaleaza asupra oricarei definitii din documentatia tehnica a Furnizorului.

~Durata controlata de Furnizor’ — suma segmentelor S1 si S3 definite la §3.4.1 din Caietul de
Sarcini, astfel cum a fost ofertata in Formularul nr. 6.

.Valorile Garantate” — valorile si curbele declarate de Furnizor in Formularul nr. 6 al ofertei.

.Valoarea Contractului” — pretul total al Lucrarilor prevazut la art. 5.1, fara TVA; are acelasi inteles
oriunde apare Tn Caietul de Sarcini sau in prezentul Contract.

~Standardele Aplicabile” — specificatiile tehnice adoptate ca standarde internationale, europene,
nationale sau industriale, codurile de practica si cerintele unui organism de standardizare
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recunoscut, cu care Lucrarile trebuie s& se conformeze; lista nu este exhaustiva. In cazul aplicarii
simultane a doua standarde, se aplica cel mai strict.

Abrevieri. Abrevierile utilizate Tn prezentul Contract au Intelesul stabilit la §2.7 din Caietul de
Sarcini, care face parte integranta din Contract potrivit art. 3.1 si prevaleaza in caz de
neconcordanta.

Art. 3 — Documentele Contractului si ordinea de precedenta

3.1. Fac parte integranta din prezentul Contract, in aceasta ordine de precedenta:

Caietul de Sarcini si anexele sale, cu exceptia Formularului nr. 14, care are regimul de la art. 8.2";
clarificarile transmise in cadrul Procedurii;

oferta declarata castigatoare, inclusiv Formularul nr. 6 cu Valorile Garantate si graficul de executie;
prezentul Contract si actele aditionale la acesta;

anexele tehnice ale Furnizorului (memoriu tehnic, fise tehnice, scheme);

Anexa nr. 1 la prezentul Contract — Valorile Garantate, ca extras consolidat din Formularul nr. 6 al ofertei
declarate castigatoare, semnat de Parti la data semnarii Contractului.

ounkrwnN-=

3.2. In caz de contradictie intre documente, prevaleazd documentul cu rangul superior in ordinea de
la art. 3.1. Caietul de Sarcini si oferta declarata castigatoare nu pot fi modificate prin prezentul
Contract sau prin acte aditionale la acesta.

3.3. Conditiile generale de vanzare, livrare, prestare sau licentiere ale Furnizorului nu fac parte din
Contract si nu 1i sunt opozabile Beneficiarului, indiferent daca au fost atasate ofertei, facturilor,
documentelor de transport sau oricarei alte corespondente.

3.4. Manualul de operare si mentenanta, ghidurile de utilizare si orice alt document tehnic emis
de Furnizor sau de producatorii echipamentelor ulterior semnarii Contractului nu pot restrange
Regimul de Operare de Proiectare si nu pot afecta Valorile Garantate. Orice prevedere contrara
din aceste documente este lipsita de efect intre Parti.

CAPITOLUL II — OBIECTUL SI PRETUL

Art. 4 — Obiectul Contractului

4.1. Obiectul il constituie furnizarea, instalarea si punerea in functiune, in regim ,la cheie” (EPC turn-
key), a pachetului integrat denumit in continuare , Lucrarile”, astfel cum este descris la §3.2 din
Caietul de Sarcini.

4.2. Sistemul de stocare va avea o capacitate nominala de minimum 6,00 MWh c.c. la inceputul
duratei de viata, la 25 °C, determinata conform IEC 62933-2-1, si o energie utilizabila c.c. de
minimum 0,90 x capacitatea nominala la o adancime de descarcare de minimum 90%, conform
Valorilor Garantate.

4.2". Sistemul este proiectat si dimensionat pentru Regimul de Operare de Proiectare, starea R2,
definit la §3.0 din Caietul de Sarcini. Furnizorul confirma ca a luat cunostinta de acest regim, ca
solutia ofertata 1l sustine integral si ca toate Valorile Garantate sunt valabile in interiorul lui.

4.3. Lucrarile se executa pe amplasamentul situat in Jud. Valcea, UAT Prundeni, Loc. Calina, Str.
Garii, nr. 9, nr. cad. 39720, judetul Valcea., in conformitate cu Avizul tehnic de racordare nr.
001500053360 si cu autorizatia de construire care urmeaza a fi obtinuta in conditiile art. 4.5.

4.4. Furnizorul executa Lucrarile cu diligenta unui profesionist experimentat, conform Calendarului
de Executie; Beneficiarul plateste Pretul conform Graficului de Plati.

4.5. Autorizarea executarii lucrarilor. La data semnarii prezentului Contract, autorizatia de
construire nu este emisa. Repartizarea obligatiilor intre Parti este cea prevazuta in tabelul de la
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§3.1.1 lit. (C) din Caietul de Sarcini si se aplica integral. In sarcina Furnizorului réman, in principal:
elaborarea DTAC cu memoriile tehnice pe specialitatile Instalatii Electrice si Rezistenta si cu
dimensionarea fundatiilor la solutia efectiv ofertata; verificarea tehnica de calitate a proiectului pe
cerintele A1/A2 si le, de catre verificatori independenti de elaborator; documentatiile tehnice pentru
avizele ramase de obtinut; raspunsul la completarile de natura tehnica, in maximum 5 zile
lucratoare de la comunicarea acestora; asistenta tehnica la sustinerea documentatiei.

4.6. Beneficiarul depune cererile de aviz si cererea de autorizare, semneaza in calitate de investitor
in maximum 5 zile lucratoare de la solicitarea Furnizorului insotita de documentatia completa,
sustine documentatia la emitent si achita taxele de aviz, taxele legale de autorizare si cotele
datorate Inspectoratului de Stat in Constructii. Furnizorul furnizeaza baza de calcul si documentele
necesare determinarii acestor sume, cu minimum 10 zile lucratoare inainte de scadenta. Depasirea
acestui termen din culpa Beneficiarului nu este imputabila Furnizorului: perioada
corespunzatoare se adauga segmentului neutru S2 si nu curge impotriva duratei controlate.

4.6". Beneficiarul obtine autorizatia de infiintare prevazuta de Legea nr. 123/2012. Neobtinerea
sau intarzierea acesteia, din motive neimputabile Furnizorului, produce efectele prevazute la art.
15.1". Furnizorul pune la dispozitia Beneficiarului, in maximum 10 zile lucratoare de la solicitare,
orice document tehnic necesar completarii sau actualizarii dosarului de autorizare, fara cost
suplimentar.

4.7. Stabilitatea solutiei. Solutia tehnica pe baza careia se elaboreaza DTAC se considera
inghetata la data depunerii documentatiei la autoritatea emitenta. Orice modificare ulterioara
care impune dispozitie de santier cu avizul proiectantului si al verificatorului sau autorizatie de
construire modificatoare se realizeaza pe cheltuiala exclusiva a Furnizorului si fara prelungirea
termenului, daca modificarea i este imputabila. Daca modificarea este solicitata de Beneficiar, ea
se trateaza conform art. 17.

Art. 5 — Pretul Contractului

5.1. Pretul total al Lucrarilor este de .....ccceceeeennnen. lei fara TVA si este ferm pe toata durata
Contractului. Nicio ajustare nu este permisa, in niciun temei, inclusiv variatii ale cursului valutar,
ale preturilor materiilor prime, ale costurilor de transport, ale taxelor vamale sau ale costurilor de
finantare.

Pachet UM. Cant. Pret lei
farda TVA

Sistem BESS, capacitate nominald = 6,00 MWh c.c., conform anvelopei de la §83.2.1 lit. lot 1

A, montaj si PIF

PTAB 2 - IS 0,8/20 kV, 2.500 kVA, complet echipat conform §3.2.1 lit. B pct. (iii) kit 1

Celuld MT in PTAB CEF 0,8/20 kV, 2.000 kVA si LES 20 kV, conform §3.2.1 lit. B lot 1

Bransamente, cabluri MT+/T, fundatii, drum de acces, imprejmuire, CSL/ISU lot 1

Proiectare tehnicd (PT + PTDE + detalii de executie + as-built), PTE, avizare CTE, DIU, lot 1

notificare Operatorul de Distributie

Integrare SCADA parc fotovoltaic si SCADA OD, fibrd opticd, monitorizare calitate lot 1

energie

Total general (lei fara TVA)
5.2. La Pret se adauga TVAin cota legala in vigoare la data emiterii facturii.

5.3. Pretul include: proiectare, echipamente, transport pana la amplasament in conditia DDP
Incoterms 2020, taxe vamale, asigurare pe transport, ambalaj, manopera de montaj, materiale
auxiliare, organizare de santier, probe, punere in functiune, obtinerea certificatului de conformitate,
elaborarea DTAC si a documentatiilor pentru avize, verificarea tehnica de calitate a proiectului,
costurile eventualei reavizari prevazute la §3.2.1 lit. C pct. (iii) din Caietul de Sarcini —
revizuirea Studiului de Solutie, reconfirmarea avizului CTE si actualizarea avizului tehnic de
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racordare, inclusiv tarifele aferente —, primele de asigurare prevazute la art. 7.3, costul testelor de
la art. 9, costul verificarilor anuale de performanta de la art. 13.3", costul kitului de continuitate
si al actualizarii lui, de la art. 20 si costul inscrierilor prevazute la art. 12.6.

5.4. Pretul nu include: TVA, tariful de racordare stabilit prin avizul tehnic de racordare existent,
datorat operatorului de distributie (tarifele generate de reavizare fiind incluse in pret, potrivit art.
5.3), taxele legale de autorizare si cotele datorate Inspectoratului de Stat in Constructii, care
sunt datorate de investitor potrivit legii, lucrarile modificatoare cerute de Beneficiar in conditiile art.
17.

5.5. Orice lucrari suplimentare sau modificari de solutie se executa exclusiv in baza unui act
aditional aprobat in prealabil in scris, Tn conditiile art. 17. Furnizorul nu are dreptul la costuri
suplimentare in lipsa actului aditional, chiar daca lucrarile au fost executate cu stiinta
Beneficiarului.

5.6. Fermitatea pretului. Pretul nu se ajusteaza in niciun temei. Riscul variatiei cursului de schimb,
al preturilor materiilor prime, al costurilor de transport, al taxelor vamale si al costurilor de
finantare este integral in sarcina Furnizorului, care declara ca I-a evaluat si |-a inclus Tn Pret la data
depunerii ofertei. Caietul de Sarcini nu prevede posibilitatea de ajustare a pretului in sensul pct. 6.1
alin. (19) si (20) din indrumarul metodologic.

Art. 6 — Graficul de Plati

6.1. Plata se face conform graficului de la §3.6 din Caietul de Sarcini, in patru transe, fara avans:
60% la livrarea pe amplasament cu FAT semnat, 25% la PIF cu teste trecute, 5% la prima verificare
anuala a curbei de retentie si 10% la Receptia Finala.

6.1". Termenele pana la ordinul de incepere. Nu se acorda avans. Furnizorul constituie garantia
de buna executie Tn maximum 10 zile lucratoare de la semnare; ordinul de incepere se emite in
maximum 5 zile lucratoare de la constituirea acesteia, simultan cu predarea pachetului de
intrare prevazut la 83.4.1 din Caietul de Sarcini. Nerespectarea de catre Furnizor a termenului de
constituire decaleaza corespunzator CO, fard prelungirea duratei controlate. Intarzierea predarii
pachetului de intrare din culpa Beneficiarului decaleaza corespunzator data ordinului de
incepere, fara ca durata controlata sa curga. Daca garantia de buna executie nu este
constituita nici in 20 de zile lucratoare de la expirarea termenului de 10 zile lucratoare,
Beneficiarul poate rezilia Contractul de plin drept, prin notificare scrisa, fara punere in intarziere,
fara interventia instantei si fara termen de remediere; art. 18.3 se aplica in mod corespunzator, iar
Beneficiarul poate proceda potrivit 85.5.4 din Caietul de Sarcini.

6.2. Fiecare transa se plateste numai contra documentele justificative prevazute in graficul
respectiv. Notificarea unilaterala a Furnizorului nu constituie document justificativ.

6.3. Termenul de plata al fiecarei facturi este de 15 zile calendaristice de la emitere. Pentru intarzieri
la plata din culpa sa, Beneficiarul datoreaza, de la scadenta si fara punere in intarziere, penalitati de
0,05% pe zi din suma neachitata, care reprezinta nivelul dobanzii penalizatoare convenit de Parti
in sensul art. 4 din Legea nr. 72/2013, dar nu mai putin decat dobanda legala penalizatoare
calculata potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011. Furnizorul are dreptul, suplimentar,
la decalarea corespunzatoare a termenelor proprii afectate de intarziere.

6.4. Retinerea de buna executie. Transele de la pozitiile 3 si 4 din §3.6 din Caietul de Sarcini
constituie retinerea de buna executie. Nu se aplica nicio alta retinere procentuala.

6.4". Inlocuirea retinerii. Sumele retinute se inlocuiesc cu un instrument de garantare echivalent,
la solicitarea oricareia dintre Parti, in conditiile 83.6.4 din Caietul de Sarcini. Beneficiarul nu poate
refuza inlocuirea daca instrumentul indeplineste conditiile de la 83.6.2 si §3.6.3; Furnizorul nu poate
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refuza solicitarea Beneficiarului formulata cel tarziu la data facturarii transei de la pozitia 2 din §3.6
din Caietul de Sarcini si prezinta instrumentul in maximum 15 zile lucratoare.

6.5. Beneficiarul poate suspenda platile Tn cazul unor intarzieri de peste 45 de zile fata de Calendarul
de Executie, precum si in cazul neconstituirii sau neprelungirii garantiilor si asigurarilor prevazute la
art. 7.

6.6. Beneficiarul poate compensa, de plin drept, orice suma datorata Furnizorului cu orice suma
datorata de acesta cu titlu de penalitati, reduceri de pret, despagubiri de performanta conform
art. 13.3", despagubiri sau restituiri in temeiul prezentului Contract.

Art. 7 — Garantii financiare si asigurari

7.1. Garantia de buna executie. Furnizorul constituie, in maximum 10 zile lucratoare de la
semnarea Contractului, conform art. 6.1", o garantie de buna executie de 10% din valoarea
Contractului, sub una dintre formele prevazute la §3.6.1, cu respectarea conditiilor de la 83.6.2 si
83.6.3 si a Formularului nr. 12, valabila pana la Receptia Finala plus 30 de zile.

7.2. Prelungirea valabilitatii. Daca data Receptiei Finale se amana din orice motiv, Furnizorul are
obligatia de a prelungi corespunzator valabilitatea garantiilor, cu cel putin 15 zile calendaristice
inainte de expirare. Neprelungirea da Beneficiarului dreptul de a executa garantia in
integralitate, suma urmand a fi pastrata drept depozit de garantie pana la Receptia Finala.

7.3. Asigurarea lucrarilor. Inainte de inceperea lucrérilor pe amplasament, Furnizorul face dovada
unei polite de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj (CAR/EAR), la 100% din valoarea
Contractului, cu acoperire pentru raspunderea civila fata de terti, in care Beneficiarul are
calitatea de coasigurat, valabila pe toata durata executiei.

7.4. Daca Furnizorul nu constituie sau nu mentine asigurarea prevazuta la art. 7.3, Beneficiarul
poate Incheia el Insusi polita si retine prima din sumele datorate, majorata cu 10% cheltuieli
administrative.

CAPITOLUL IIT — EXECUTIA

Art. 8 — Durata, Calendarul si avertizarea timpurie

8.1. Durata controlata de Furnizor, astfel cum a fost ofertata in Formularul nr. 6, este de ..........
luni si nu poate depasi 7 luni, plafonul stabilit prin §3.3 lit. E8 din Caietul de Sarcini, din care
segmentul S1 nu poate depasi 3 saptamani sau, in varianta de la §3.9 din Caietul de Sarcini in care
studiul geotehnic revine Furnizorului, 5 saptamani.

8.1". Structura termenului. Termenul se compune din cele patru segmente definite la §3.4.1 din
Caietul de Sarcini. Segmentele S1 si S3 sunt in raspunderea Furnizorului si atrag penalitatile de la
art. 14.2. Segmentele S2 — fereastra de autorizare — si S3b — operatiunile care depind de
Operatorul de Distributie — sunt neutre; daca depasesc duratele de referinta de 5, respectiv 3
saptamani, din motive neimputabile Furnizorului, termenul calendaristic total se prelungeste
automat cu diferenta, fara act aditional si fara ca aceasta sa constituie prelungire in sensul art. 17.5.
Durata controlata de Furnizor ramane neschimbata. intarzierile cauzate de validarea unittii de
conversie potrivit 83.3 lit. E6 din Caietul de Sarcini nu intra in segmentul S3b.

8.12. Delimitarea dintre S3 si S3b se face prin notificarea de disponibilitate pentru punerea sub
tensiune finala, in conditiile de admisibilitate prevazute la 83.4.1 din Caietul de Sarcini. Notificarea
prematura sau incompleta nu opreste curgerea segmentului S3.

8.13. Plafonul de 3 saptamani al segmentului S1 este conditionat de predarea de catre Beneficiar, la
data emiterii ordinului de incepere, a pachetului de intrare prevazut la 83.4.1 din Caietul de Sarcini.
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Predarea cu intarziere a oricdarei componente suspenda curgerea segmentului S1 cu durata
intarzierii, prin proces-verbal semnat de Parti.

8.2. Calendarul de Executie, cu alocarea responsabilitatilor pe activitati conform 83.4.4 din Caietul de
Sarcini si cu marcarea distincta a segmentelor S1, S2, S3 si S3b, este anexa la prezentul Contract si
se tine in macheta xlIsx din Formularul nr. 14 al Caietului de Sarcini, fara modificarea structurii
foilor si a coloanelor; se pot adauga randuri. Furnizorul transpune graficul ofertat in macheta cel
mai tarziu la emiterea ordinului de incepere; versiunea astfel transpusa, semnata de Parti, este
versiunea de referinta pentru toate termenele din Calendarul de Executie la care trimit prezentul
Contract si Caietul de Sarcini. Furnizorul actualizeaza macheta lunar si o transmite Beneficiarului
impreuna cu raportul de progres; actualizarea nu modifica versiunea de referinta sau termenele
contractuale si nu constituie act aditional. Netransmiterea timp de doua luni consecutive
constituie neexecutare si atrage remediile de la art. 18.

8.2". Statutul machetei. Macheta este instrument de planificare si de raportare. Formulele si
valorile orientative din ea nu prevaleaza asupra clauzelor prezentului Contract si ale Caietului de
Sarcini. Foile de parcurs din macheta, semnate de una sau de ambele Parti, consemneaza stadiul
obligatiilor; semnarea lor nu valoreaza receptie, acceptare a unei intarzieri sau renuntare la
penalitati ori la alte drepturi si nu inlocuieste procesele-verbale si notificarile prevazute de
prezentul Contract.

8.3. Furnizorul depune notificarea la Operatorul de Distributie pentru punerea sub tensiune pentru
perioada de probe cu cel putin 3 luni Thainte de data propusa, la termenul din Calendarul de
Executie.

8.3". Furnizorul preda Beneficiarului DTAC-ul verificat, complet si apt de depunere, la termenul din
Calendarul de Executie, in cadrul segmentului S1. Depasirea acestui termen din culpa
Furnizorului atrage penalitatile de la art. 14.2, calculate de la data prevazuta in Calendarul de
Executie, chiar daca durata controlata de Furnizor nu este inca depasita. Aceeasi sanctiune se aplica
depasirii termenului de 5 zile lucratoare pentru raspunsul la completarile de natura tehnica.
Penalitatile aferente jalonului DTAC intra in plafonul de la art. 14.2 si se compenseaza cu
penalitatile datorate pentru depasirea duratei controlate de Furnizor; daca aceasta este
respectata, sumele retinute cu acest titlu se restituie la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

8.4. Avertizarea timpurie. Furnizorul notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 5 zile lucratoare
de la momentul in care a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca orice eveniment de natura sa
afecteze termenul, pretul sau performanta, indicand cauza, efectul estimat si masurile de atenuare
propuse. Nerespectarea acestei obligatii atrage decaderea Furnizorului din dreptul de a invoca
evenimentul respectiv ca temei de prelungire a termenului sau de exonerare de raspundere.

8.5. Lunar, Furnizorul transmite un raport de progres cu: stadiul fizic pe activitati, comparatia cu
Calendarul de Executie, abaterile si cauzele lor, statusul comenzilor la furnizorii de echipamente,
statusul stocului de celule cu serii si date de fabricatie, statusul avizelor si registrul riscurilor.
Netransmiterea raportului lunar timp de doua luni consecutive constituie neexecutare si
atrage remediile de la art. 18; Beneficiarul poate suspenda plata transei urmatoare pana la
transmiterea raportului.

8.6. In cazul in care intarzierea depaseste 60 de zile calendaristice, Beneficiarul are dreptul s&
recurga la orice remediu prevazut de Contract sau de lege, inclusiv contractarea unor terti pentru
finalizarea Lucrarilor, pe cheltuiala Furnizorului, ori rezilierea Contractului.
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Art. 9 — Receptia, inspectiile si testele

9.0. Receptia documentatiei de autorizare. DTAC-ul, memoriile tehnice si referatele de verificare
se predau Beneficiarului anterior depunerii la autoritatea emitenta, spre luare la cunostinta. Luarea
la cunostinta nu diminueaza raspunderea Furnizorului pentru continutul documentatiei.

9.1. Inspectia pe parcursul fabricatiei. Beneficiarul sau un tert desemnat are dreptul de a
inspecta, cu notificare de 5 zile lucratoare, fabricarea echipamentelor, la sediul Furnizorului sau al
subfurnizorilor sai. Furnizorul asigura accesul si transmite programul de fabricatie.

9.2. Inspectia la fabrica (FAT). Anterior expedierii, Beneficiarul sau un tert desemnat participa la
inspectia si testarea echipamentelor complete. Furnizorul notifica cu minimum 15 zile lucratoare
fnainte. Rezultatul se consemneaza intr-un proces-verbal FAT, care include lista seriilor si loturilor
de celule, datele lor de fabricatie si confirmarea producatorului si a modelului declarate in
oferta. Expedierea fara FAT semnat de Beneficiar nu da drept la plata niciunei transe.

9.3. Receptia la livrare. Receptia echipamentelor la livrarea pe amplasament se face in baza unui
proces-verbal de predare-primire, dupa verificarea cantitativa si calitativa si confruntarea seriilor
cu lista din procesul-verbal FAT. Orice neconcordanta de serie, lot sau data de fabricatie suspenda
plata transei pana la clarificare si constituie indiciu de substitutie Tn sensul art. 12.8.

9.4. Testul de capacitate. Anterior Receptiei la Terminarea Lucrarilor se efectueaza un test de
capacitate, prin care se masoara energia descarcata la bornele de curent alternativ ale
instalatiei de stocare, in punctul de masurare M1, intr-un ciclu complet de la 95% la 5% stare de
incarcare, la 25 °C £ 3 °C, cu auxiliarele in functiune, cu instrumentar etalonat si trasabil. Rezultatul
se compara cu Valoarea Garantata V3 din Formularul nr. 6.

9.4". Testul de capacitate in curent continuu. In aceeasi sesiune de testare se executs testul de
capacitate in curent continuu definit la 83.3.0 din Caietul de Sarcini, iar rezultatul se compara cu
Valoarea Garantata V1. Valoarea masurata se consemneaza in procesul-verbal si constituie
capacitatea nominala de referinta pentru determinarea starii de sanatate la verificarile anuale de
la art. 13.3". Neatingerea lui V1 atrage consecintele de la art. 9.6.

9.5. Testele de performanta. in aceeasi sesiune de testare se determina:

(a) randamentul AC-AC la nivel de sistem, cu auxiliarele incluse, prin ciclu complet 95% - 5% - 95%
SoC la putere absoluta de 2.500 kW, conform §3.3 lit. E3, comparat cu Valoarea Garantata V5; (b)
capabilitatea de putere fara derating pe intreaga fereastra 95% - 5% SoC, conform §3.3 lit. E18,
comparata cu Valorile Garantate V11 si V12, cu extrapolare documentata la temperatura de
proiectare daca temperatura din momentul testului nu o permite; (c) anduranta termica pe doua
cicluri complete consecutive la putere nominala, conform 83.3 lit. E19, cu inregistrarea
temperaturilor la nivel de modul; (d) capabilitatea P-Q si incadrarea in limitarea agregata de
putere de la 83.2.1 lit. D, inclusiv in regim de incarcare din retea; (e) functionarea logicii de limitare
configurabile a incarcarii din retea, conform 83.3 lit. E10c, prin setarea succesiva a parametrului la
cel putin doua valori si verificarea comportamentului; (f) accesul la date si integritatea jurnalelor,
conform 83.3 lit. E22, prin export efectiv al unui set de date de test. (g) consumul fix (de repaus) al
auxiliarelor, definit la §3.3.3 din Caietul de Sarcini, determinat ca suma dintre consumul Tnregistrat
la punctul de masurare M3, cu instalatia in repaus, fara ciclare, pe un interval neintrerupt de
minimum 4 ore, si pierderile in gol ale transformatorului de forta din buletinul de incercari
individuale emis conform SR EN IEC 60076-1. Rezultatul se compara cu valoarea declarata aplicabila
temperaturii ambiante medii din interval, obtinuta prin interpolare liniara intre valorile V6a1, V6a2 si
V6a3.

9.5". Protocolul de test. Protocolul, propus de Furnizor in oferta, se agreeaza de Parti cu minimum
30 de zile Tnainte de executie. El precizeaza obligatoriu: instrumentarul, clasa de exactitate si
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trasabilitatea etalonarii; punctele de masura; conditiile de temperatura ambianta si metoda de
corectie; ferestrele de SoC; criteriile de repetare.

Puterea de executie a testelor. Testele de la art. 9.4 si 9.5 se executa la puterea de referinta de
2.500 kW in masura in care plafonul agregat de 1.904,44 evacuata si 1.924,44 absorbita kW la
punctul comun de cuplare (§3.2.1 lit. A si D) o permite ih momentul testului. In caz contrar, testul se
executa la puterea maxima admisibila in acel moment, iar rezultatul se corecteaza la puterea de
referinta printr-o metoda de corectie inclusa in protocol si substantiata de Furnizor, fara cost
suplimentar pentru Beneficiar si fara prelungirea termenului. Imposibilitatea de a atinge puterea de
referinta din cauza plafonului de retea nu constituie neindeplinire a unei Valori Garantate si nu
declanseaza reducerile de la art. 9.6. In lipsa acordului asupra protocolului, se aplica protocolul
propus de Beneficiar, iar Furnizorul isi rezerva dreptul de a consemna obiectiuni in procesul-verbal.

9.6. Consecintele neatingerii Valorilor Garantate la PIF. Daca testele constata valori inferioare
celor garantate — sau, pentru consumul auxiliar de repaus, superioare —, Furnizorul remediaza pe
cheltuiala sa, in termen de 60 de zile, cu repetarea testului. Daca dupa remediere valorile garantate
nu sunt atinse, Beneficiarul are dreptul, cumulativ:

Parametru Reducere de pret

Capacitate nominala c.c. (V1), mdsuratd conform  pretul unitar, egal cu Pretul Contractului impartit la Valoarea

art. 9.4’ Garantatd V1, inmultit cu deficitul de capacitate exprimat in MWh
Energie descdrcatd la bornele de curent alternativ, 2% din valoarea Contractului pentru fiecare procent de energie sub
punctul M1 (V3) Valoarea Garantatd

Energie utilizabild c.c. (V2), determinatd din pretul unitar ofertat inmultit cu deficitul exprimat in MWh, dacd
testul de la art. 9.4 si din fereastra de stare de acesta nu este deja acoperit de reducerea aferentd V1

incdrcare declaratd la V2a
Temperatura garantdrii puterii nominale (V12), 1% din valoarea Contractului pentru fiecare grad Celsius, calculat

verificatd din curba putere-temperaturd din proportional, sub Valoarea Garantatad, fird a depdsi 2% inmultit cu

raportul de incercare de tip al producdtorului punctajul obtinut la subcriteriul A4

unitatii de conversie

Randament AC-AC la nivel de sistem (V5) 1,5% din valoarea Contractului pentru fiecare punct procentual sub
Valoarea Garantatd

Putere disponibild pe fereastra de SoC (V11) 1% din valoarea Contractului pentru fiecare procent de putere sub
Valoarea Garantatd

Consum auxiliar de repaus (V6a2), determinat 2% din valoarea Contractului pentru fiecare kW, calculat

conform art. 9.5 lit. (g) proportional, cu care valoarea determinata depdseste valoarea

declaratd aplicabild cu mai mult de 0,5 kW, fdrd a depdsi 2% inmultit

cu punctajul obtinut la subcriteriul A3
Reducerile se aplica fara a aduce atingere celorlalte remedii. Daca abaterea depaseste 5% din
oricare dintre Valorile Garantate de mai sus, cu exceptia consumului auxiliar de repaus (V6a2) si a
temperaturii garantarii puterii nominale (V12), Beneficiarul poate refuza receptia si rezilia Contractul
din culpa Furnizorului. Pentru V12, acest drept exista numai daca temperatura determinata
este inferioara temperaturii ambiante maxime de proiectare de la §83.0 din Caietul de Sarcini
(42 °C), cazin care nu este indeplinit nici pragul de la 83.3 lit. E18.

9.6". Baza de calcul a reducerilor de pret. Partile convin expres ca reducerile de la art. 9.6 au fost
stabilite prin raportare la prejudiciul previzibil la data incheierii Contractului, determinat astfel:

(a) reducerile aferente randamentului si energiei descarcate au fost determinate pornind de la
energia incarcata anual in regimul R1 de la §3.0.2, de la marja unitara neta rezultata din modelul
economic al Beneficiarului si de la actualizarea pierderii pe durata garantiei de performanta.
Metoda de determinare si valorile de intrare sunt consemnate in nota de fundamentare de la
dosarul achizitiei, pusa la dispozitia Furnizorului la cerere;

(b) Partile constata suplimentar expunerea Beneficiarului la corectie financiara pentru
neindeplinirea indicatorului FMCO03, care nu este liniara, ci in treapta, si a carei valoare maxima
este Tntregul ajutor de stat acordat;
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(c) un procent de energie descdrcata sub valoarea garantata afecteaza direct atat veniturile, cat si
indicatorul FMC04, motiv pentru care reducerea aferenta este superioara celei de la randament.

(d) reducerea aferenta capacitatii nominale este egala cu pretul unitar pe care Beneficiarul I-a
platit efectiv pentru capacitatea nelivrata, determinat din propria oferta a Furnizorului. Ea
restituie contravaloarea unei prestatii neexecutate si nu are, prin constructie, caracter excesiv; ea se
cumuleaza cu celelalte reduceri, intrucat deficitul de capacitate produce, distinct, pierdere de venit
si expunere pe indicatorul FMCO04.

(e) reducerea aferenta consumului auxiliar de repaus (V6a2) restituie echivalentul in pret al
punctajului obtinut fara acoperire la subcriteriul A3: potrivit formulei de la §7.2 din Caietul de
Sarcini, un punct la factorul de pret corespunde, in vecinatatea pretului minim, unei variatii de
aproximativ 2% a pretului, iar la subcriteriul A3 un kW corespunde unui punct. Toleranta de 0,5 kW
acopera incertitudinea de masurare si de interpolare.

(F) reducerea aferenta temperaturii garantarii puterii nominale (V12) urmeaza aceeasi regula ca la
lit. (e): la subcriteriul A4, un grad Celsius corespunde unui numar de puncte egal cu 5 impartit la
diferenta dintre 50 °C si temperatura ambianta maxima de proiectare de la 83.0 din Caietul de
Sarcini, iar un punct la factorul de pret corespunde unei variatii de aproximativ 2% a pretului.
Reducerea pe grad este produsul celor doua valori.

Partile constata ca reducerile nu sunt vadit excesive In raport cu prejudiciul astfel determinat.

9.6%. Durata garantiei unitatii de conversie (V18). La punerea in functiune, Furnizorul preda
certificatul de garantie al producatorului unitatii de conversie. Daca durata acoperita de certificat
este inferioara Valorii Garantate V18, Furnizorul isi asuma direct, pe cheltuiala sa, garantia
pentru anii neacoperiti, in aceleasi conditii de continut, cu constituirea unei garantii financiare
corespunzatoare la cererea Beneficiarului. Neasumarea constituie neexecutare si atrage remediile
dela art. 18.

9.7. Receptia la Terminarea Lucrarilor se face in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea
Furnizorului privind: finalizarea integrala a Lucrarilor; finalizarea cu succes a probelor; remedierea
defectelor majore; obtinerea PIF si a certificatului de conformitate; rezultatul conform al testelor
de la art. 9.4 si 9.5; predarea documentatiei complete, inclusiv as-built, carte tehnica si listele de
serii; predarea kitului de continuitate conform art. 20.2.

9.8. Beneficiarul poate refuza receptia in cazul existentei unor defecte majore sau neconformitati
care afecteaza functionalitatea ori exploatarea normala a sistemului, precum si in cazul substitutiei
neautorizate constatate conform art. 12.8.

9.9. Receptia Finala se face la expirarea perioadei de garantie de 24 de luni de la PIF.

Art. 10 — Obligatiile Furnizorului

Furnizorul se obliga: sa elaboreze DTAC si sa asigure toate obligatiile care ii revin in procesul de
autorizare, in conditiile art. 4.5 si ale §3.1.1 lit. (C) din Caietul de Sarcini; sa elaboreze
documentatia tehnica completa (PT + PTDE + as-built + PTE) conform legislatiei si Standardelor
Aplicabile; sa execute Lucrarile in regim la cheie, cu asumarea responsabilitatii privind proiectarea,
selectia echipamentelor, integrarea, compatibilitatea si functionalitatea finala; sa livreze un sistem
care sustine integral Regimul de Operare de Proiectare, starea R2; sa furnizeze echipamente
noi, originale, conforme, cu certificate de calitate, atestate si manuale; sa asigure integrarea cu
infrastructura existenta si cu cerintele operatorului de distributie; sa obtina avizarea PTE in comisia
CTE, sa depuna DIU si notificarea la Operatorul de Distributie, si sa obtina pe cheltuiala sa, fara
prelungirea termenului, eventuala reavizare prevazuta la §83.2.1 lit. C pct. (iii) din Caietul de Sarcini;
sa execute montajul cu personal calificat si autorizat; sa asigure participarea la fazele determinante
si sa intocmeasca cartea tehnica; sa obtina certificatul de conformitate; sa demonstreze prin
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testele de la art. 9 atingerea Valorilor Garantate; sa efectueze verificarile anuale de
performanta de la art. 13.3", pe cheltuiala sa; sa respecte cerintele de securitate cibernetica de la
83.7 din Caietul de Sarcini; sa asigure garantia conform art. 13; sa continue executarea Lucrarilor
pe durata oricarei negocieri, medieri sau proceduri litigioase, cu exceptia cazului in care
Beneficiarul dispune suspendarea; sa pastreze confidentialitatea.

Caracterul neexhaustiv al enumerarii. Enumerarea de mai sus are caracter exemplificativ.
Furnizorul se obliga sa respecte integral cerintele Caietului de Sarcini si ale anexelor sale, care
fac parte integranta din Contract potrivit art. 3.1, inclusiv pragurile eliminatorii de la §3.3, Valorile
Garantate declarate in Formularul nr. 6 si cerintele de operare de la §3.8. Nerespectarea oricareia
dintre acestea constituie neexecutare a obligatiilor contractuale si atrage, dupa caz, remediile
dela art. 9.6, art. 13, art. 14 si art. 18.

Art. 11 — Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul se obliga: sa puna la dispozitie certificatul de urbanism, avizele obtinute si
documentatia existentd; sa depuna cererile de aviz si cererea de autorizare, sa semneze in
calitate de investitor si sa sustina documentatia la emitent, in conditiile art. 4.6; sa achite
taxele de aviz, taxele legale de autorizare si cotele ISC; sa obtina autorizatia de infiintare; sa
asigure accesul liber pe amplasament; sa achite tariful de racordare; sa achite la termen facturile; sa
confirme in scris, Tn maximum 7 zile lucratoare, deciziile tehnice de competenta sa, depasirea
acestui termen adaugandu-se zi cu zi segmentului in curs, fara alte costuri pentru Beneficiar;
sa nominalizeze un diriginte de santier cel tarziu la data emiterii ordinului de incepere; sa incheie
conventia de exploatare si contractele necesare perioadei de probe; sa opereze instalatia in
interiorul Regimului de Operare de Proiectare declarat la §3.0 din Caietul de Sarcini.

Art. 12 — Trasabilitate, origine, substitutie si transferul proprietatii

12.1. Trasabilitatea celulelor. Furnizorul livreaza celule noi, de clasa A (prime grade). Sunt
interzise celulele de clasa B, reconditionate, reparate, remanufacturate sau provenite din aplicatii
anterioare. Vechimea de la data fabricatiei pana la data livrarii pe amplasament nu poate depasi 6
luni, termen care se suspenda pe durata perioadelor de intarziere neimputabile Furnizorului,
constatate conform art. 15.1".

12.2. La FAT si la livrare, Furnizorul preda lista completa a seriilor si loturilor de celule, cu datele de
fabricatie si certificatele de fabricatie corespunzatoare.

12.3. Originea. Furnizorul declara tara de origine a fiecarui echipament principal si pune la
dispozitie certificatele de origine. Furnizorul garanteaza ca niciun echipament nu provine din surse
supuse masurilor restrictive ale Uniunii Europene.

12.4. Documente de titlu, conditie a transei de livrare. Plata transei aferente livrarii pe
amplasament este conditionata de prezentarea, alaturi de procesul-verbal FAT si de procesul-verbal
de predare-primire:

(a) a dovezii platii integrale catre producator a echipamentelor livrate, sau a unei confirmari scrise a
producatorului ca nu detine si nu va invoca vreo rezerva a proprietatii asupra echipamentelor
identificate prin serie si ca acestea au fost expediate libere de sarcini; (b) a declaratiei Furnizorului
ca echipamentele sunt libere de orice garantie reala, sechestru sau drept de retentie; (c) a
declaratiei de conformitate UE emise in temeiul Regulamentului (UE) 2023/1542 pentru bateria
livrata, potrivit 83.3 lit. E23 din Caietul de Sarcini.

12.5. Transferul proprietatii. Dreptul de proprietate asupra echipamentelor livrate se transfera
Beneficiarului la data platii transei de la pozitia 1 din 83.6 din Caietul de Sarcini, dar nu mai
devreme de semnarea procesului-verbal de predare-primire pe amplasament. Transferul nu
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determina transferul riscurilor, care raman in sarcina Furnizorului pana la Receptia la Terminarea
Lucrarilor.

12.6. Furnizorul are obligatia de a inscrie, pe cheltuiala sa, in Registrul National de Publicitate
Mobiliara, mentiunea privind dreptul de proprietate al Beneficiarului asupra echipamentelor, in
termen de 5 zile lucratoare de la transferul proprietatii potrivit art. 12.5, si de a transmite
Beneficiarului dovada inscrierii. Neinscrierea in termen constituie neexecutare si da
Beneficiarului dreptul de a efectua inscrierea pe cheltuiala Furnizorului, prin retinere din prima
plata scadenta.

12.7. Furnizorul nu are dreptul de a greva, gaja, ipoteca sau instraina echipamentele livrate pe
amplasament, nici de a permite instituirea vreunei garantii asupra lor.

12.8. Clauza anti-substitutie. Producatorul si modelul celulei de baterie, nominalizate in oferta
(Formularul nr. 6, pozitia V15), constituie obligatie contractuala. Aceeasi regula se aplica unitatii
de conversie, sistemului EMS si transformatorului de forta.

(a) Substitutia este admisa exclusiv cu acordul scris prealabil al Beneficiarului, in conditiile art. 17.4,
si numai insotita de o dovada de echivalenta care demonstreaza caracteristici egale sau
superioare pe fiecare dintre parametrii care fac obiectul Valorilor Garantate, verificata, la solicitarea
Beneficiarului si pe cheltuiala Furnizorului, de un expert independent. (b) Substitutia nu poate
afecta niciuna dintre Valorile Garantate, nici pretul, nici durata. (c) Substitutia neautorizata
constituie neconformitate esentiala, da Beneficiarului dreptul de a refuza receptia, de a executa
garantia de buna executie si de a rezilia Contractul din culpa Furnizorului, fara a aduce atingere
dreptului la repararea integrala a prejudiciului. (d) Constatarea unei neconcordante intre seriile,
loturile sau producatorul inscrise in procesul-verbal FAT si cele livrate pe amplasament constituie
prezumtie de substitutie neautorizata, care poate fi rasturnata de Furnizor prin dovada contrara
in termen de 10 zile lucratoare.

CAPITOLUL IV — GARANTII TEHNICE SI RASPUNDERE

Art. 13 — Garantiile tehnice

13.1. Furnizorul garanteaza ca echipamentele sunt noi, originale si conforme, ca Lucrarile sunt
executate conform standardelor profesionale aplicabile unui proiect EPC turn-key, ca sistemul va
functiona conform Valorilor Garantate in interiorul Regimului de Operare de Proiectare, starea
R2, si ca materialele, echipamentele si Lucrarile sunt lipsite de defecte de proiectare, configurare,
integrare si montaj.

13.2. Perioadele si conditiile de garantie sunt cele de la 83.5 din Caietul de Sarcini.

13.3. Curba de retentie — garantie bidimensionala. Furnizorul garanteaza retentia capacitatii ca
valoarea cea mai mica dintre:

(a) curba calendaristica an cu an declarata in Formularul nr. 6 pct. 4 lit. (a), si (b) curba in functie de
energia descarcata cumulata declarata in Formularul nr. 6 pct. 4 lit. (b),

ambele valabile in interiorul Regimului de Operare de Proiectare, starea R2.

Daca starea de sanatate masurata este inferioara valorii garantate astfel determinate cu mai mult
de 2 puncte procentuale, Furnizorul are obligatia de a completa capacitatea, pe cheltuiala sa, prin
adaugare de module (augmentation), in termen de 120 de zile de la constatare, cu refacerea testului
de capacitate. Capacitatea de augmentare este garantata prin 83.3 lit. E21.

Independent de curbele de la lit. (a) si (b), capacitatea nominala masurata in curent continuu nu
poate fi inferioara valorii de 6,00 MWh atat timp cat energia descarcata cumulata, masurata la
M1, nu a atins valoarea garantata V17. Sub acest prag, Furnizorul augmenteaza instalatia
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pe cheltuiala sa, in termen de 90 de zile de la constatare, astfel incat capacitatea masurata sa revina
cel putin la 6,00 MWh. Dupa atingerea valorii V17, obligatia inceteaza, iar retentia ramane
guvernata exclusiv de curbele de la lit. (a) si (b).

13.3". Mecanismul de performanta garantata — verificarea anuala. Anual, la fiecare 12 luni de la
PIF si pe toata durata garantiei de performanta, Partile efectueaza o verificare de performanta, pe
cheltuiala Furnizorului, care determina:

(a) starea de sanatate, determinata prin testul de capacitate in curent continuu definit la §83.3.0
din Caietul de Sarcini, executat conform protocolului de la art. 9.5" si raportata la Valoarea
Garantata V1, comparata cu valoarea garantata bidimensional conform art. 13.3; (b) randamentul
AC-AC la nivel de sistem, prin test conform art. 9.5 lit. (a), comparat cu Valoarea Garantata V5
pentru anii 1-5, respectiv cu V5 - 1,5 puncte procentuale pentru anii 6-10 (83.5); (c) disponibilitatea
realizata Tn anul incheiat, calculata din jurnalele EMS conform definitiei de la 83.3.2, comparata cu
Valorile Garantate V7 si V8.

Determinari intermediare ale disponibilitatii. Beneficiarul poate determina disponibilitatea
pentru orice luna calendaristica incheiata, pe baza accesului la date de la art. 13.8 si a definitiei de la
83.3.2 din Caietul de Sarcini, si comunica rezultatul Furnizorului. Daca disponibilitatea lunara este
inferioara Valorii Garantate V7, Furnizorul transmite, Tn 10 zile lucratoare de la comunicare, un plan
de remediere cu cauzele si masurile corective; netransmiterea planului in termen da Beneficiarului
dreptul prevazut la art. 13.6. Despagubirea din tabelul de mai jos se calculeaza exclusiv pe
disponibilitatea anuala.

Rezultatele se consemneaza Intr-un proces-verbal semnat de ambele Parti, la care se anexeaza
exportul de date din EMS care a stat la baza determinarii.

Consecinte, aplicabile cumulativ si fara punere in intarziere:

Constatare Consecinta

SoH sub curba notificare si plan de remediere in 30 de zile

garantatd cu pénd la 2

pp

SoH sub curba augmentare in 120 de zile, conform art. 13.3, pe cheltuiala Furnizorului

garantatd cu peste 2 pp

Randament sub despdgubire anuala = (valoarea garantatd - randament mdsurat, in puncte procentuale) x energia
valoarea garantatd totald absorbitd in anul incheiat x pretul mediu anual de referintd al energiei electrice pe piata
aplicabild anului pentru ziua urmdtoare, publicat de operatorul pietei de energie

Disponibilitate sub V7 despdgubire anuald = orele de indisponibilitate peste plafon x puterea nominald x marja unitard
sau indisponibilitate declaratd la art. 9.67 lit. (a)

planificatd peste V8

Despagubirile se retin prin compensare conform art. 6.6, din transele de la pozitiile 3 si 4 din 83.6
sau, dupa epuizarea acestora, prin executarea garantiei de buna executie ori a instrumentului care
ainlocuit retinerea.

13.3% Regula de prezumtie. Daca verificarea anuala nu se poate efectua din cauze imputabile
Furnizorului — inclusiv neprezentarea, refuzul de a pune la dispozitie instrumentarul sau datele,
alterarea ori indisponibilitatea jurnalelor EMS prevazute la art. 13.8, sau neagrearea protocolului in
termenul de la art. 9.5" — neindeplinirea valorii garantate se prezuma, iar consecintele de mai
sus se aplica la nivelul abaterii maxime constatabile din datele disponibile ori, in lipsa acestora, la
nivelul de 5 puncte procentuale sub valoarea garantata.

Prezumtia poate fi rasturnata de Furnizor exclusiv prin efectuarea verificarii, pe cheltuiala sa, in
termen de 60 de zile de la notificare.

13.4. Vicii ascunse. Raspunderea pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta este de 10 ani de
la receptia lucrarilor, iar pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor
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de proiectare si executie — pe toata durata de existenta a constructiei, conform art. 29-30 din
Legea nr. 10/1995. Pentru bunuri se aplica art. 1707 si urmatoarele din Codul civil.

13.5. Excluderi de garantie. Garantia nu acopera defectele rezultate din operare incorecta,
modificari neautorizate sau cauze externe. Sarcina de a demonstra existenta cauzelor de
excludere revine Furnizorului.

Nu constituie operare incorecta si nu poate fi invocata ca temei de excludere a garantiei
exploatarea instalatiei Tn interiorul Regimului de Operare de Proiectare, starea R2, definit la §3.0 din
Caietul de Sarcini, indiferent de prevederile manualului de operare si mentenanta sau ale oricarui
alt document emis de Furnizor ori de producatorii echipamentelor ulterior semnarii prezentului
Contract.

13.6. Daca Furnizorul nu incepe sau nu finalizeaza remedierea in termenele prevazute, Beneficiarul
are dreptul, dupa notificare prealabila, sa efectueze sau sa contracteze remedierea pe cheltuiala
Furnizorului, cu executarea garantiei de buna executie sau cu retinerea sumelor din transele
nescadente.

13.7. Garantia directa a producatorului celulei. Furnizorul transfera Beneficiarului toate garantiile
acordate de producatori. Suplimentar si distinct, producatorul celulelor isi asuma direct, fata de
Beneficiar, garantia de performanta prevazuta la §3.5 din Caietul de Sarcini, printr-un
angajament al unei entitati din Uniunea Europeana sau din Spatiul Economic European
apartinand grupului producatorului, nominalizate in oferta la Valoarea Garantata V16, supus legii
unui stat membru si jurisdictiei instantelor acestuia.

Angajamentul se preda Beneficiarului cel tarziu la data semnarii prezentului Contract si
constituie o conditie a semnarii; neprezentarea lui da Beneficiarului dreptul de a aplica §5.5.4 din
Caietul de Sarcini. Angajamentul ramane in vigoare independent de existenta, executarea sau
incetarea raportului dintre Furnizor si producator. Simpla cesiune a garantiei nu indeplineste
aceasta obligatie.

13.8. Acces la date si integritatea jurnalelor. Furnizorul asigura Beneficiarului, de la PIF si pe toata
durata garantiei de performanta:

(a) acces direct de citire la EMS si BMS, inclusiv |la datele de stare de sanatate, temperatura si
tensiune la nivel de modul; (b) export in format deschis si prelucrabil, la rezolutie de maximum 15
minute; (c) pastrarea jurnalelor relevante pentru determinarea SoH, a randamentului, a
disponibilitatii si a ponderii energiei pe sursa, in forma nealterabila, cu marcaj temporal,
minimum 10 ani; (d) imposibilitatea Furnizorului de a altera, sterge, restrictiona sau conditiona
accesul la aceste date.

Incalcarea prezentului articol declanseaza prezumtia de la art. 13.32.

Art. 14 — Penalitati si raspundere

14.1. Partile raspund pentru neexecutarea, executarea cu intarziere sau executarea
necorespunzatoare a obligatiilor, in conditiile dreptului comun.

14.2. Penalitati de intarziere. Pentru intarzieri imputabile Furnizorului peste termenul convenit,
Beneficiarul are dreptul la penalitati de 0,15% pe zi din valoarea Contractului, fara a depasi 15%
din valoarea Contractului.

Penalitatile se calculeaza asupra duratei controlate de Furnizor, definita la art. 8.1, din care se
exclud perioadele de suspendare constatate conform art. 15.1".

14.3. Baza de calcul a penalitatii. Partile declara ca penalitatea de la art. 14.2 a fost stabilita prin
raportare la prejudiciul previzibil la data Incheierii Contractului, care se compune din:
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(a) expunerea Beneficiarului la pierderea ajutorului de stat. Potrivit Ghidului solicitantului
~Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei electrice (baterii) cu
finantare din Fondul pentru modernizare” si modelului de contract de finantare anexat acestuia,
investitia se finalizeaza, inclusiv prin punerea in functiune, in cel mult 24 de luni de la semnarea
contractului de finantare si nu mai tarziu de 31.12.2029. Cheltuielile efectuate dupa acest termen nu
sunt eligibile, iar intarzierile pot atrage rezilierea contractului de finantare, cu recuperarea integrala
sau proportionala a sumelor platite. Ajutorul expus este de 2.388.672 lei (480.000 euro, la cursul
InforEuro stabilit in Ghidul solicitantului). Fiecare zi de Intarziere consuma din marja disponibila
pana la acest termen si creste probabilitatea materializarii pierderii;

(b) costurile financiare ale creditului-punte aferente perioadei de prelungire, care curg indiferent
de stadiul Lucrarilor;

(b") costul garantiei financiare impuse de contractul de racordare pentru prelungirea duratei
acestuia. Contractul de racordare are o durata de 12 luni de la semnare, prelungibila cu durate
succesive de 12 luni la cererea utilizatorului, conditionat de constituirea garantiei financiare
prevazute la pct. 10 lit. e1 din acesta. Intarzierea in punerea sub tensiune finali a instalatiei de
utilizare, care este evenimentul de finalizare potrivit pct. 13.3 din contractul de racordare,
declanseaza aceasta obligatie in sarcina Achizitorului;

(c) veniturile nerealizate din exploatarea instalatiei de stocare pe durata intarzierii;

(d) costurile de administrare a proiectului, de asigurare, de paza si de conservare a
amplasamentului, prelungite corespunzator.

Prin raportare la lit. (a), plafonul de 15% prevazut la art. 14.2, respectiv 804.741 lei, reprezinta
aproximativ o treime din ajutorul de stat expus. Partile constata ca penalitatea nu este vadit
excesiva fata de prejudiciul astfel previzibil.

14.4. Penalitatile nu constituie remediu exclusiv. Beneficiarul pastreaza dreptul de a solicita
repararea prejudiciului efectiv suferit, in masura In care acesta depaseste cuantumul penalitatilor si
este dovedit potrivit legii.

14.5. Penalitatile, reducerile de pret de la art. 9.6 si despagubirile anuale de la art. 13.3" se retin prin
compensare, conform art. 6.6, sau prin executarea garantiei de buna executie ori a instrumentului
care ainlocuit retinerea de buna executie conform art. 6.4".

14.6. Inadmisibilitatea plafonarii. Raspunderea Furnizorului nu este plafonata, cu exceptia
plafoanelor prevazute expres in prezentul Contract. Orice clauza de limitare a raspunderii, de
excludere a daunelor indirecte sau de plafonare globala propusa de Furnizor este inadmisibila
si lipsita de efect, fiind incompatibila cu documentatia de atribuire. Nicio prevedere a Contractului
nu limiteaza raspunderea vreunei Parti pentru dol sau culpa grava, in conditiile art. 1355 din Codul
civil.

Plafonul de 15% de la art. 14.2 priveste exclusiv penalitatile de intarziere. El nu se aplica
reducerilor de pret de la art. 9.6, despagubirilor anuale de la art. 13.3", obligatiei de augmentare de
la art. 13.3, penalitatii de la art. 22.2 si obligatiei de suportare a corectiilor financiare de la art. 23.2.

Art. 15 — Riscuri si forta majora

15.1. Pana la Receptia la Terminarea Lucrarilor, Furnizorul suporta toate riscurile privind Lucrarile,
echipamentele si materialele, indiferent de transferul proprietatii conform art. 12.5.

15.1". Conditii externe de autorizare. Perioada de intarziere in emiterea autorizatiei de construire
peste durata segmentului S2, perioada de depasire a segmentului S3b din motive imputabile
Operatorului de Distributie, perioada de intarziere in obtinerea autorizatiei de infiintare prevazute
de Legea nr. 123/2012, precum si perioada necesara obtinerii unui certificat de urbanism nou, in
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cazul in care cel existent isi pierde valabilitatea din motive neimputabile Furnizorului, suspenda
curgerea termenului contractual si a penalitatilor aferente.

Suspendarea opereaza de drept, se constata prin proces-verbal semnat de Parti si nu constituie
prelungire in sensul art. 17.5. Pe durata suspendarii, Furnizorul conserva Lucrarile si continua
activitatile care nu depind de autorizatiile respective, iar termenul de vechime a celulelor de la art.
12.1 se suspenda corespunzator.

15.12. Cauze neimputabile de aprovizionare si de transport. Prin exceptie de la art. 15.4 si fara a
constitui forta majora, curgerea termenelor contractuale se suspenda, iar penalitatile de intarziere
nu se aplica, pe durata dovedita a oricareia dintre urmatoarele imprejurari, cu conditia ca acestea
sa afecteze direct drumul critic al Contractului:

(a) indisponibilitatea temporara a celulelor sau a componentelor critice la nivelul producatorului,
atestata prin comunicare scrisa a producatorului, cu indicarea cauzei si a duratei estimate;

(b) intreruperea sau restrictionarea rutelor de transport maritim ori terestru, atestata prin
comunicare a transportatorului sau prin act al unei autoritati competente;

(c) instituirea de restrictii la export, import sau tranzit ori de masuri vamale cu efect suspensiv,
atestate prin act normativ sau prin decizie a autoritatii competente;

(d) blocarea in vama din cauze neimputabile Furnizorului, atestata prin documente vamale.

Notificarea. Furnizorul notifica Beneficiarul in maximum 5 zile lucratoare de la data la care a luat
cunostinta de imprejurare, cu documentele justificative, si comunica lunar stadiul si durata estimata
ramasad. Suspendarea opereaza de la data notificarii, nu retroactiv, si numai pentru durata
efectiv dovedita.

Obligatia de diligenta. Suspendarea nu exonereaza Furnizorul de obligatia de a cauta solutii
alternative de aprovizionare sau de transport. Furnizorul probeaza demersurile efectuate; in lipsa
probei, suspendarea nu opereaza.

Limite. Suspendarea nu da drept la majorarea pretului Contractului si nu afecteaza Valorile
Garantate. Perioadele de suspendare cumulate care depasesc 90 de zile calendaristice dau
Beneficiarului dreptul de a rezilia Contractul, fara penalitati pentru niciuna dintre Parti si fara
executarea garantiei de buna executie, care se elibereaza. Beneficiarul plateste numai Lucrarile
executate si echipamentele livrate pe amplasament, in mdsura in care nu au fost deja platite.

15.2. Forta majora exonereaza Partile de raspundere, in conditiile Codului civil. Partea care o invoca
notifica In maximum 5 zile lucratoare de la aparitia evenimentului si prezinta documente
justificative emise de autoritatea competenta in maximum 15 zile lucratoare. Forta majora
produce efecte de la data notificarii, nu retroactiv, iar Partea care notifica tardiv raspunde
pentru prejudiciul cauzat de intarziere.

15.3. Daca forta majora dureaza mai mult de 60 de zile, oricare Parte poate solicita rezilierea, fara
despagubiri.

15.4. Nu constituie forta majora, sub rezerva efectului suspensiv prevazut la art. 15.1%
indisponibilitatea sau cresterea pretului echipamentelor ori al materiilor prime; variatiile cursului
valutar, care sunt integral in sarcina Furnizorului conform art. 5.1 si art. 5.6; congestia porturilor si
intarzierile de transport maritim; indisponibilitatea, insolventa sau neexecutarea din partea
subcontractantilor si subfurnizorilor; modificarea taxelor vamale sau a regimului de import; lipsa de
personal a Furnizorului; conditiile meteorologice previzibile pentru sezonul si zona respectiva;
modificarea specificatiilor sau incetarea fabricatiei unui produs ofertat, care face obiectul
exclusiv al art. 17.4.
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CAPITOLUL V — MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA

Art. 16 — Suspendarea

16.1. Beneficiarul poate suspenda executarea, in tot sau in parte, prin notificare scrisa cu 10 zile
lucratoare in prealabil. Pe durata suspendarii, Furnizorul conserva Lucrarile si echipamentele pe
cheltuiala Beneficiarului, la costuri justificate si documentate.

16.2. Suspendarea determinata de neexecutarea culpabila a Furnizorului nu da drept la costuri sau
la prelungirea termenului.

Art. 177 — Modificarea Contractului

17.1. Modificarea se face exclusiv prin acte aditionale semnate de reprezentantii legali ai ambelor
Parti, intocmite in conditiile prevazute de prezentele clauze contractuale. Scopul actului
aditional trebuie sa fie strans legat de obiectul Contractului initial.

17.2. Nu se pot modifica prin Contract sau prin act aditional Caietul de Sarcini si oferta
declarata castigatoare, care au stat la baza atribuirii.

17.3. Pretul. Nu se admite nicio modificare care prevede suplimentarea pretului Contractului.

Partile iau act ca orice suplimentare de pret ar fi suportata integral de Beneficiar din surse proprii,
conform pct. 6.1 alin. (21) din indrumar, motiv pentru care Beneficiarul o exclude din start.

17.4. Substituirea produselor. Produsele care fac obiectul Contractului se pot modifica numai n
situatii cu totul exceptionale, daca produsul ofertat nu se mai comercializeaza in mod curent pe
piata — cu prezentarea de catre Furnizor a unei dovezi in acest sens, emisa de producator — si
numai daca se inlocuieste cu un produs cu caracteristici egale sau superioare din punct de
vedere tehnic, care nu ridica probleme de compatibilitate, fara modificarea pretului si fara
afectarea Valorilor Garantate. Beneficiarul poate solicita, pe cheltuiala Furnizorului, verificarea
echivalentei de catre un expert independent.

Substituirea celulelor de baterie, a unitatii de conversie, a sistemului EMS si a transformatorului de
forta este supusa suplimentar conditiilor de la art. 12.8.

17.5. Prelungirea duratei de executie. Orice prelungire trebuie efectuata astfel incat punerea in
functiune sa intervina inaintea termenului de implementare prevazut la art. 14.3 lit. (a).

Prelungirea duratei de executie se acorda numai pentru perioadele de suspendare constatate
conform art. 15.1" si art. 15.12, ori prin acordul Partilor pentru cauze neimputabile Furnizorului, cu
justificare consemnata in scris. Durata controlata de Furnizor nu a constituit factor de punctaj,
prin urmare prelungirea ei nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire si nu impune vreun test
de recalculare a ierarhiei ofertelor, cu exceptia cazului in care ierarhia a fost stabilita prin
departajarea de la §7.3 pct. 5 din Caietul de Sarcini; in acest caz, prelungirea se acorda numai
pentru perioadele de suspendare de la art. 15.1" si art. 15.12

17.6. Furnizorul ia cunostinta ca Beneficiarul are obligatia de a transmite Ministerului Energiei, in
termen de maximum 5 zile lucratoare, orice modificare a prezentului Contract depusa anterior
pentru o cerere de rambursare, si se obliga sa furnizeze documentele necesare in maximum 2 zile
lucratoare de la solicitare; depdsirea termenului atrage consecintele de la art. 23.4.

Art. 18 — Incetarea Contractului

18.1. Rezilierea poate fi solicitata de Partea prejudiciata in cazul neindeplinirii culpabile a
obligatiilor, dupa notificare prealabila cu termen de remediere de 15 zile calendaristice, cu exceptia
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defectelor care impiedica functionarea sistemului, pentru care termenul de remediere este
cel de la §83.5 din Caietul de Sarcini.

18.2. In caz de reziliere imputabild Beneficiarului, Furnizorul are dreptul la plata Lucrarilor
executate, la echipamentele deja comandate sau livrate, precum si la o despagubire de 10% din
valoarea reziduala.

18.3. In caz de reziliere imputabil3 Furnizorului, Beneficiarul are dreptul la restituirea sumelor
platite pentru Lucrarile neexecutate, la executarea garantiilor, la pastrarea echipamentelor platite, a
caror proprietate a trecut conform art. 12.5, precum si la o despagubire de 10% din valoarea
reziduala, fara a aduce atingere dreptului la penalitati si la repararea integrala a prejudiciului.

18.4. Insolventa si dificultate financiara. Furnizorul notifica Beneficiarul in 3 zile lucratoare despre
deschiderea oricarei proceduri de insolventa, concordat preventiv, dizolvare sau lichidare, in
privinta sa ori a unui subcontractant principal. In aceast situatie, precum si in cazul in care apar
indicii temeinice privind incapacitatea de executare, Beneficiarul poate solicita constituirea unei
garantii suplimentare sau alte asigurari adecvate de executare, in termen de 15 zile;
neconstituirea acestora constituie neexecutare culpabila si da dreptul la reziliere in conditiile art.
18.1. Partile iau act ca, potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, desfiintarea Contractului nu
poate opera pentru simplul motiv al deschiderii procedurii insolventei.

18.5. Beneficiarul poate rezilia Contractul de plin drept, fara interventia instantei si fara termen de
remediere, daca: garantia de buna executie nu este constituita in termenul de la art. 6.1"; Furnizorul
abandoneaza Lucrarile; pierde autorizatiile sau atestatele necesare; intarzierea depaseste perioada
de la art. 8.6; abaterea de la Valorile Garantate depaseste pragul de la art. 9.6; se constata
substitutie neautorizata in conditiile art. 12.8 lit. (c); Furnizorul, un subcontractant sau un
beneficiar real al acestora intra sub incidenta masurilor restrictive ale Uniunii Europene; se
constata ca declaratiile din oferta au fost false.

Art. 19 — Preluarea subcontractelor si a comenzilor

19.1. In caz de reziliere din culpa Furnizorului sau in situatia prevazuti la art. 8.6, Beneficiarul are
dreptul, la alegerea sa, de a prelua prin cesiune contractele incheiate de Furnizor cu
subcontractantii, subfurnizorii si producatorii de echipamente aferente Lucrarilor, In starea in
care se afla.

19.2. Furnizorul include in fiecare contract de subcontractare si in fiecare contract sau comanda
catre producatorii echipamentelor principale — celulele si sistemul de stocare, unitatea de
conversie, transformatorul de forta si EMS — o clauza prin care cocontractantul isi da anticipat
acordul la o astfel de cesiune si se obliga sa continue executarea in raport cu Beneficiarul, in
aceleasi conditii. Furnizorul transmite Beneficiarului copia clauzei, acceptata de cocontractant,
in maximum 10 zile lucratoare de la incheierea fiecarui contract sau de la emiterea fiecarei
comenzi; netransmiterea constituie neexecutare, in conditiile art. 18.1.

19.3. Furnizorul transmite Beneficiarului, in maximum 5 zile lucratoare de la cerere, lista actualizata
a subcontractantilor si comenzilor, cu valorile si stadiile de executie.

CAPITOLUL VI — CONFORMITATE SI CONTINUITATE

Art. 20 — Continuitate operationala, kit de continuitate si piese de
schimb

20.1. Furnizorul preda Beneficiarului toate parolele, configuratiile, licentele si accesurile
operationale necesare utilizarii sistemelor EMS/PPC si nu va restrictiona, dezactiva sau limita
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functionalitatile sistemului fara acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu exceptia situatiilor
de urgenta privind siguranta sistemului. Obligatia se completeaza cu art. 13.8 privind accesul la
date.

20.1". Obligatii operationale continue. Pe toata durata garantiei de performanta, Furnizorul:

(a) mentine jurnalizarea continua prevazuta la 83.3 lit. E25 din Caietul de Sarcini, cu rezolutie de cel
mult un minut, cu pastrarea datelor pe Intreaga durata a garantiei, cu interfata de citire accesibila
permanent Beneficiarului si cu exportul zilnic in format deschis; mentine valabile certificatele de
etalonare ale traductoarelor si preda noile certificate la fiecare reetalonare;

(b) utilizeaza exclusiv adresa de posta electronica dedicata pusa la dispozitie de Beneficiar pentru
comunicarea privind incidentele, cererile de interventie si confirmarea remedierii, conform §3.3 lit.
E27; mentine configurarea EMS pentru transmiterea automata a alarmelor, clasificate pe categoriile
de severitate convenite. Momentul de referinta pentru orice termen de interventie este ora de
primire pe serverul Beneficiarului;

(c) mentine functionala interfata pentru optimizator tert de la 83.3 lit. E28 si nu conditioneaza
garantia, intretinerea sau suportul de utilizarea propriei platforme de optimizare, nici nu percepe
tarif pentru conectarea unui optimizator tert;

(d) mentine echipa de service si timpul de interventie garantat declarat ca Valoare Garantata V9,
conform 83.3 lit. E14. Timpul mediu de interventie realizat, pe categorii de severitate, se determina
trimestrial din registrul de incidente si se compara cu V9; depasirea atrage penalitatile de la art. 14;

(e) mentine functia de limitare a ponderii de energie absorbita din retea de la 83.3 lit. E10c si
E10d, cu limitarea locala prevalenta asupra oricarei comenzi externe. Dezactivarea sau ocolirea
acestei functii constituie neexecutare grava si atrage rezilierea in conditiile art. 18, Beneficiarul
fiind expus corectiei financiare pentru neindeplinirea indicatorului FMC03.

20.2. Kitul de continuitate. Cel tarziu la Receptia la Terminarea Lucrarilor, Furnizorul preda
Beneficiarului, pe doua suporturi de stocare criptate, cu parola comunicata separat, un kit de
continuitate care cuprinde:

(a) configuratia si parametrizarea EMS si PPC, in format nativ si in format exportabil; (b) imaginile
de firmware instalate, cu versiunile si sumele de control corespunzatoare; (c) cheile de licenta si
procedura de reactivare; (d) documentatia de integrare, schemele de comunicatie si maparea
semnalelor; (e) lista pieselor de schimb critice, cu coduri de producator; (f) specificatia formatului
de export al datelor si procedura de extragere a jurnalelor prevazute la art. 13.8, astfel incat
determinarile de la art. 13.3" sa poata fi efectuate fara concursul Furnizorului; (g) un inventar
detaliat al continutului si o procedura de restaurare pentru preluarea operarii, demonstrata la
PIF si consemnata in procesul-verbal.

Beneficiarul poate folosi kitul oricand, pentru operarea, intretinerea si continuitatea instalatiei, in
limitele licentei de la art. 25. Kitul nu cuprinde codul sursa al software-ului producatorilor. Costurile
sunt incluse in Pret.

20.3. Actualizarea si verificarea kitului. Furnizorul actualizeaza kitul la fiecare actualizare de
firmware sau modificare a parametrizarii si, in orice caz, la fiecare verificare anuala de la art. 13.3,
pana la expirarea garantiei de performanta; completitudinea kitului se verifica la aceeasi data.
Neactualizarea in 30 de zile de la notificarea Beneficiarului constituie neexecutare si atrage
remediile de la art. 18.

20.4. Functionare locala. Sistemul trebuie sa poata functiona integral, pentru toate functiile de
control, fara conexiune la un serviciu cloud extern. Aceasta capabilitate se demonstreaza la PIF si se
consemneaza in procesul-verbal.
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20.5. Piese de schimb. Furnizorul asigura disponibilitatea pieselor de schimb critice timp de 20 de
ani de la PIF. Cu cel putin 12 luni inainte de incetarea productiei unei componente, Furnizorul
notifica Beneficiarul si i ofera posibilitatea unei achizitii finale (last-time buy), la preturi care nu pot
depasi ultimul pret practicat, ajustat cu indicele armonizat al preturilor de consum al Uniunii
Europene.

Setul de piese de schimb inclus in Pret, prevazut la §3.8 din Caietul de Sarcini, se livreaza pe
amplasament cel tarziu la Receptia la Terminarea Lucrarilor, iar dreptul de proprietate asupra
acestuia se transfera Beneficiarului potrivit art. 12.5. Piesele raman in custodia Beneficiarului si
pot fi utilizate de Furnizor pentru interventii Tn garantie, cu obligatia de a le inlocui pe cheltuiala sa
in termen de 60 de zile.

Art. 21 — Securitate cibernetica
21.1. Furnizorul respecta integral cerintele de la §3.7 din Caietul de Sarcini.

21.2. Furnizorul asigura actualizari de securitate timp de minimum 10 ani de la PIF, mentine o
politica documentata de gestionare a vulnerabilitatilor si notifica Beneficiarul in cel mult 72 de ore
de la luarea la cunostinta despre o vulnerabilitate exploatata activ care afecteaza echipamentele
livrate. Neasigurarea actualizarilor de securitate in termenul prevazut de politica de
gestionare a vulnerabilitatilor constituie neexecutare si atrage remediile de la art. 14 si art. 18.

21.3. Datele operationale se stocheaza pe teritoriul Uniunii Europene. Furnizorul nu transmite date
operationale catre terti fara acordul scris al Beneficiarului.

21.4. Aplicarea unei actualizari de firmware sau de configurare nu poate reduce niciuna dintre
Valorile Garantate si nu poate restrange accesul la date prevazut la art. 13.8. Furnizorul notifica
Beneficiarul cu 10 zile lucratoare inainte de orice actualizare care afecteaza parametrii de operare si
actualizeaza corespunzator kitul de continuitate de la art. 20.2. Actualizarea aplicata fara notificare
da Beneficiarului dreptul de a cere revenirea la versiunea anterioara, pe cheltuiala Furnizorului, in
maximum 5 zile lucratoare de la solicitare.

Art. 22 — Conformitate: sanctiuni, integritate, dubla finantare

22.1. Masuri restrictive. Furnizorul garanteaza ca nici el, nici subcontractantii, subfurnizorii sau
beneficiarii reali ai acestora nu se afla sub incidenta masurilor restrictive ale Uniunii Europene, si ca
niciun echipament sau componenta livrata nu provine din surse supuse acestor masuri. Furnizorul
notifica imediat orice schimbare.

22.2. Clauza de neeludare. Furnizorul se obliga sa nu vanda, exporte sau reexporte, direct sau
indirect, bunuri sau tehnologii furnizate in temeiul prezentului Contract, catre Federatia Rusa,
Belarus sau pentru utilizare In acestea, si include obligatii echivalente in contractele cu
subcontractantii sai, cu titlu contractual, dupa modelul art. 12g din Regulamentul (UE) nr. 833/2014.
Incalcarea constituie temei de reziliere de plin drept si atrage o penalitate de 10% din valoarea
Contractului.

22.3. Integritate. Furnizorul declara ca nu a oferit si nu va oferi, direct sau indirect, niciun avantaj
material sau de alta natura vreunei persoane implicate in atribuirea sau executarea Contractului, si
ca nu efectueaza plati de facilitare.

22.3". Modificarea echipamentelor si aprobarea autoritatii de finantare. Furnizorul nu va
inlocui, modifica sau substitui niciun echipament principal fata de cel din oferta acceptata fara
notificarea prealabila a Beneficiarului, fara respectarea conditiilor de la art. 12.8 si art. 17.4 si, daca
este cazul, fara obtinerea aprobarii prealabile a Ministerului Energiei, in conditiile Contractului de
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finantare. Costurile si intarzierile generate de o modificare initiata de Furnizor, inclusiv cele aferente
procedurii de aprobare, sunt suportate integral de acesta.

22.4. Dubla finantare si conflict de interese. Declaratiile date Tn cadrul Procedurii privind evitarea
dublei finantari si a conflictului de interese isi mentin valabilitatea pe toata durata Contractului.
Furnizorul notifica orice modificare a situatiei declarate in maximum 5 zile lucratoare; nenotificarea
constituie neexecutare, in conditiile art. 18.1.

Art. 23 — Corectii financiare si recuperare

23.1. Furnizorul ia cunostinta ca Lucrarile sunt finantate din Fondul pentru modernizare si ca
Beneficiarul este supus regimului de verificare, control si recuperare prevazut de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 66/2011.

23.2. Daca, urmare a unei fapte, omisiuni, declaratii inexacte sau neexecutdri imputabile
Furnizorului, autoritatea de management, un organism de audit ori o alta autoritate competenta
aplica Beneficiarului o corectie financiara, declara o cheltuiala neeligibila sau dispune recuperarea
unor sume, Furnizorul suporta integral suma respectiva, impreuna cu dobanzile, penalitatile si
cheltuielile aferente, in termen de 30 de zile de la notificarea Beneficiarului, insotita de actul
autoritatii.

23.2". Indicatorii de rezultat. Obligatia de la art. 23.2 se aplica inclusiv in cazul in care corectia,
neeligibilitatea sau recuperarea are drept cauza neindeplinirea indicatorilor FMCO03 sau FMC04
prevazuti la 81.2 din Caietul de Sarcini, in masura in care neindeplinirea este determinata de
nerealizarea Valorilor Garantate sau de nefunctionarea sistemului in interiorul Regimului de
Operare de Proiectare, starea R2.

Furnizorul nu raspunde pentru neindeplinirea indicatorilor determinata de decizii de exploatare ale
Beneficiarului care depasesc Regimul de Operare de Proiectare, de indisponibilitatea centralei
electrice fotovoltaice existente din cauze care nu i sunt imputabile, ori de modificari ale cadrului de
reglementare survenite ulterior semnarii Contractului.

23.3. Obligatia de la art. 23.2 subzista timp de 10 ani de la Receptia Finala si este garantata, in limita
disponibilului, prin garantia de buna executie si prin retinerea de buna executie.

23.4. Furnizorul furnizeaza, la cerere, in termen de 10 zile lucratoare, orice document necesar
Beneficiarului pentru justificarea cheltuielilor in cadrul cererilor de rambursare, inclusiv certificate
de origine, documente de transport, rapoarte de test si liste de serii. Depadsirea termenului atrage
penalitati de 0,05% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de intarziere, iar daca intarzierea
blocheaza depunerea sau aprobarea cererii de rambursare, Furnizorul raspunde pentru prejudiciul
rezultat, inclusiv pentru dobanzile creditului-punte purtate suplimentar.

CAPITOLUL VII — DISPOZITII FINALE

Art. 24 — Audit si pista de audit

24.1. Furnizorul permite accesul Ministerului Energiei, al organismelor de audit nationale si
europene si al reprezentantilor acestora, precum si al auditorului tehnico-economic independent
si al auditorului financiar contractati de Beneficiar in temeiul art. 9 alin. (8) pct. 2 din Contractul
de finantare, respectiv al art. 21 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022, la
documentele, amplasamentul si informatiile aferente executarii prezentului Contract, si asigura
acelasi drept in contractele cu subcontractantii sai.

24.1". Furnizorul pune la dispozitia auditorilor prevazuti la art. 24.1, in termen de 10 zile lucratoare
de la solicitarea Beneficiarului, orice document necesar intocmirii rapoartelor de audit care
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conditioneaza cererea de rambursare, fira cost suplimentar. Intarzierea imputabil Furnizorului
care produce respingerea sau amanarea cererii de rambursare atrage aplicarea art. 23.2.

24.2. Furnizorul pastreaza documentele care constituie pista de audit timp de 10 ani de la Receptia
Finala si le pune la dispozitia Beneficiarului la cerere.

Art. 25 — Confidentialitate si proprietate intelectuala

25.1. Partile pastreaza confidentialitatea informatiilor tehnice, comerciale si financiare schimbate,
pe durata Contractului si timp de 3 ani de la incetare. Obligatia nu se opune transmiterii de
informatii catre Ministerul Energiei, organismele de audit, instante, finantatorii Beneficiarului si
consultantii, auditorii si expertii contractati de acesta, sub o obligatie de confidentialitate
echivalent3, si nici publicirilor impuse de indrumarul metodologic.

25.2. Documentatia tehnica elaborata de Furnizor ramane proprietatea sa intelectuala. Beneficiarul
are drept de utilizare perpetuu, neexclusiv, transferabil si cu drept de sublicentiere, pentru
obiectul Contractului, pentru operarea, mentenanta, repararea, modificarea si extinderea ulterioara
a Lucrarilor, inclusiv prin terti desemnati de Beneficiar.

25.2'. Software. Pentru software-ul si firmware-ul sistemelor EMS, BMS si PPC si ale unitatii de
conversie, inclusiv pentru actualizarile furnizate Tn executarea Contractului, Furnizorul acorda sau
procura Beneficiarului un drept de utilizare perpetuu, neexclusiv, fara redevente suplimentare
si transmisibil odata cu instalatia — inclusiv catre un dobanditor al acesteia sau catre un creditor
care executa o garantie constituita asupra ei —, pentru operarea, mentenanta, repararea,
modificarea si extinderea Lucrarilor. Dreptul nu poate fi revocat si nu poate fi conditionat de plata
unor abonamente; serviciile optionale de platforma nu pot afecta functionarea locala a instalatiei.

25.3. Datele operationale generate de instalatie, inclusiv jurnalele prevazute la art. 13.8, sunt
proprietatea Beneficiarului. Furnizorul le poate utiliza exclusiv pentru executarea obligatiilor sale
contractuale si de garantie.

25.4. Furnizorul garanteaza ca Lucrarile si documentatia nu incalca drepturi de proprietate
intelectuala ale tertilor si il despagubeste pe Beneficiar pentru orice pretentie in acest sens.

Art. 26 — Cesiune si subcontractare

26.1. Furnizorul poate subcontracta parti din Lucrdri numai cu subcontractantii nominalizati in
oferta. Inlocuirea se face numai cu acceptul scris prealabil al Beneficiarului si nu poate conduce la
modificarea propunerii tehnice sau financiare ori a avantajelor ofertei acceptate. Furnizorul
raspunde integral pentru lucrarile subcontractate.

26.2. Cesiunea drepturilor si obligatiilor Furnizorului se poate face numai cu acordul scris al
Beneficiarului. Beneficiarul poate cesiona drepturile sale din prezentul Contract, inclusiv
drepturile din garantiile constituite in favoarea sa, unei institutii finantatoare, cu simpla
notificare a Furnizorului.

Art. 27 — Litigii, comunicari si dispozitii finale

27.1. Neintelegerile se rezolva pe cale amiabila, in maximum 30 de zile de la notificarea scrisa. Pe
durata negocierilor si a oricarei proceduri litigioase, Furnizorul continua executarea
Lucrarilor.

27.2. In lipsa unei solutii amiabile, litigiile se solutioneaz& de instantele judec3toresti competente
din municipiul Bucuresti / sediul Beneficiarului. Legea aplicabila este legea romana. Limba
contractului si a procedurii este romana.
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27.3. Toate comunicarile se fac in scris, prin e-mail cu confirmare de primire, prin curier sau prin
posta cu confirmare de primire, la adresele indicate in preambul.

27.4. Nulitatea unei clauze nu afecteaza validitatea celorlalte. Clauzele de la art. 12.6, 13.3", 13.32,

13.7,13.8, 20, 21, 22, 23, 24 si 25 supravietuiesc incetarii Contractului.
27.5. Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.
ACHIZITOR S.C. DFG Active Imobiliare S.R.L. prin reprezentant legal

FURNIZOR .......ccoieininieeeeeennes prin reprezentant legal .......cccooeevnvcnincncncnnenen.
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